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هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                        245197

14/05/1399 تاريخ:

يبرق كلتيموتورس و خودرو شارژ يعموم يهاستگاهيا از برداريبهره و نصب طراحي، اجرايي و فني مشخصاتموضوع: 

الزامي است. 01/10/1399د اين ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاريخ رعايت مفا

محمد باقر نوبخت 

برنامه و بودجه کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان

در چارچوب ماده  قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور موضوع نظام فني و اجرايي يكپارچه،)34(
ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آييننامه استانداردهاي اجرايي طرحهاي عمراني به پيوست ضابطه شماره

797 اين سازمان ، با عنوان «مشخصات فني و اجرايي طراحي، نصب و بهرهبرداري از ايستگاههاي عمومي

شارژ خودرو و موتورسيكلت برقي» در قالب 9 جلد و از نوع گروه سوم ابلاغ ميشود. رعايت مفاد اين ضابطه

جلد اول- الزامات اتصال به شبكه

جلد دوم- الزامات حفاظتي

جلد سوم- الزامات مخابراتي

جلد چهارم- الزامات سازهاي

جلد پنجم- الزامات كنترل و توالي شارژ

جلد ششم- الزامات منبع تغذيه و تجهيزات

جلد هفتم- دستورالعمل و چكليست راهاندازي و نگهداري (غيرالكتريكي)

جلد هشتم- دستورالعمل و چكليست راهاندازي و نگهداري (الكتريكي)

جلد نهم- مستندات و مطالعات انجام شده

امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران اين سازمان دريافتكننده نظرات و پيشنهادهاي اصلاحي
در مورد مفاد اين ضابطه بوده و اصلاحات لازم را اعلام خواهد كرد.
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 تعاليبسمه

 پیشگفتار

قانون برنامه   27( قانون احکام دائمي برنامه های توسعه و ماده   73به استناد نظام فني و اجرايي كشور موضوع ماده )    

 و بودجه، اين سازمان وظیفه تهیه و تدوين ضوابط و معیارهای فني طرح های توسعه ای كشور را به عهده دارد.

ای  خانهامروزه تعهد ايران به همراه ساير كشورهای جهان به كاهش استفاده از منابع فسیلي و كاهش تولید گازهای گل

ناپذير ك، استتتفاده از وستتايل نقلیه الکتريکي به عنوان يي گزينه جدی را اجتنا  و همچنین استتتفاده از منابع انر ی پا

شاعه شود تا از هزينه  كند كه اين امر بايد از همان ابتدا به صورت ضابطه  مي كاری اجتنا  شده و   های دوبارهمند انجام و ا

 تر نمايد.بردرای را كم هزينهبهره

شارژ  يعموم يستگاههايبرداري از ااجرايي طراحي، نصب و بهره مشخصات فني وفراهم نمودن در راستای 

 جلد به صورت زير تهیه و تنظیم شده است: 9در  393، مجموعه ضابطه شماره يبرق یکلتخودرو و موتورس

 ( راهنمای اتصال به شبکه  3-393

 ( الزامات حفاظت الکتريکي 2-393

 الزامات مخابراتي ( 7-393

 عمراني و سازه مورد نیازالزامات  ( 3-393

 توالي شار  ( 5-393

 الزامات منبع تغذيه و تجهیزات جانبي ( 6-393

 لیست غیرالکتريکيدستورالعمل و چي ( 3-393

 لیست الکتريکيدستورالعمل و چي ( 8-393

 مستندات و مطالعات ( 9-393

مجموعه مصون از وجود اشکال و ابهام  ينا شد،مجموعه صرف  ينا یهكه برای ته يادیتلاش، دقت و وقت ز با وجود

 يحموارد اصلا شوديضابطه از كارشناسان محترم درخواست م ينو پربار شدن ا یل. لذا در راستای تکمیستدر مطالب آن ن

ن سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كنند. كارشناسان سازمان یمانکاراو پ ينرا به امور نظام فني اجرايي، مشاور

 يجامعه فن يندگانبه اصلاح در متن ضابطه، با همفکری نما یازكرده و در صورت ن يشده را بررس يافتدر یشنهادهایپ

 يياجرا و يفن امنظ يرساناطلاع يگاهپا يقاقدام و از طر ي،متن اصلاح یهحوزه، نسبت به ته ينكشور و كارشناسان مجر  ا

ضوابط معتبر، در  ينكردن آخر یدادر پ یلمنظور و برای تسه ینرد. به همبرداری عموم، اعلام خواهند كهكشور برای بهر

از صفحات،  ييدر مطالب هر  ییرمطالب آن صفحه درج شده است كه در صورت هرگونه تغ ينتدو يخبالای صفحات، تار

 بود.معتبر خواهد  يدترجد تاريخرو، همواره مطالب صفحات دارای  يناصلاح خواهد شد. از ا یزآن ن يختار

             حمیدرضا عدل

 معاون فني، امور زيربنايي و تولیدي 

 9911تابستان  
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 مقدمه  

 ای ) از لحاظتوانند بار تصادفي قابل ملاحظهشبکه، ميبا قابلیت اتصال به (، EV3برقي)های موتورسیکلت و خودروها

برقي هم از ديدگاه شبکه و هم از  وسايل نقلیهبرق پايدار و مناسب برای  ینتأمآورند.  به وجودرا  مقدار و زمان اتصال(

و  ن خودروهاتا الزامات اتصال به شبکه اي است یضرور ينبنابرابرقي حائز اهمیت است.  وسايل نقلیهديدگاه مالکان 

سايل وبرقي مشخص شود تا از يکسو امنیت خاطر برای مالکان  وسیله نقلیهشار   هایيستگاهاو در واقع ها موتورسیکلت

فراهم  ازیموردنشار  غیراستاندارد كه در آنها الزامات حداقلي  هایيستگاهاآيد و از سوی ديگر از اتصال  به وجودبرقي  نقلیه

آيد. پرواضح است كه اتصال نامناسب ضمن ايجاد مشکلات فني فراوان برای شبکه، امنیت جاني  به عملنشده، ممانعت 

 افراد و سلامت تجهیزات را با خطرات جدی مواجه خواهد ساخت.

 ه شبکهارائه الزامات اتصال ببه  ازین ران،يتبع آن ادر جهان و به يکيالکتر وسايل نقلیهاستفاده از  شدن رینظر به فراگ

های شار  ايستگاه برداری ازگذاران، پیمانکاران و كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي مرتبط با طراحي، نصب و بهرهسرمايه برای

ز ا يکياست  يهيجانبه، بدهمه يقاتیتحق یهاتیها و فعال. در كنار پژوهشخواهد آمد به وجود يينزد یاندهيدر آ يعموم

ناد اس نيتدو ،يهای شار  عمومو گسترده از ايستگاه نهیبه استفادهجهت  الذكرصدر طيشرا ارائه یبرا ازیاقدامات مورد ن

دوين به گردآوری و ت ضابطهدر اين مسئله  نيبه ا تي. با عناها استاين ايستگاه برای اتصال به شبکهالزامات  یحاو يفن

به مباحث  روشیپ ضابطه. پرداخته شده استبرقي و موتورسیکلت های عمومي شار  خودرو ايستگاه اتصال به شبکهالزامات 

 .پردازديفصل م 2مذكور در قالب 

 

 

 

                                                   
1Electric Vehicle 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 تعاريف و اصطلاحات
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 مقدمه

تعريف و در صورت نیاز وجوه تمايز و تشابه آنها مشخص  ضابطهها و اصطلاحات مورد استفاده در كل در اين فصل، وا ه

شود. در صورت آشنايي توصیه ميها مطالب ارائه شده در ساير فصلشود. مطالعه اين فصل جهت درك هر چه بیشتر مي

مطالعه  توان ازبرقي، ميو موتورسیکلت های عمومي شار  خودرو ايستگاه اتصال به شبکهبا مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با 

 .نظر نموداين فصل صرف

 اصلاحات و تعاريف -9-9

 شارژر 

توان الکتريکي را بر عهده  ینماتوجود دارند و وظیفه و موتورسیکلت توان خودرو  ینماتهای قدرتي كه در مدار مبدل

 .دارند

 و موتورسیکلت  خودرو DCايستگاه شارژ  

 كنند.مي ینماتو موتورسیکلت را برای خودرو  DCبرقي كه جريان  و موتورسیکلت توان خودرو ینماتتجهیزات 

 پريز برق 

 اشد.بها ميها و سیمباشد و دارای ترمینالي برای اتصال كابلتجهیزی كه دارای اتصالي برای وصل كردن دو شاخه مي

 دوشاخه 

یکي در برابر ری مکاندابلیت نگهتجهیزی كه دارای اتصال برای ارتباط با پريز برق است كه علاوه بر اتصال الکتريکي، قا

 پذير را دارا است.های انعطافها و سیمكابل

 (RCD3تجهیزات جريان باقیمانده) 

ند. اتجهیزات مکانیکي كلیدزني يا تجهیزات مرتبطي كه در شرايط كاری عادی، برای تحمل يا قطع جريان طراحي شده

ای برسد، باقیمانده، تحت شرايط خاص به مقدار مشخص شدهكه مقدار جريان  حالتي مدار در باز شدنباعث  زاين تجهی

 شود. مي

                                                   
1Residual Current Device 
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 اتوريیكلید مین 

خود عبور دهد. اين كلید مجهز از وسیله مکانیکي قطع و وصل خودكار جريان است كه در شرايط عادی مدار، جريان را 

 ر خودكار قطع نمايد.، اتصال كوتاه( را به طوباراضافه)یرعادیغهای تواند جريانبه وسايلي است كه مي

 TN-C-S سیستم اتصال زمین 

ز زير ا كنندهمصرفمستقیم به زمین متصل شده و در محل  صورتبهمركز ستاره ترانسفورماتور  TN−C−S در سیستم

تابلوی اصلي  نراتور يا ترانسفورماتور تا تابلوی زير كنتور يي سیم مشترك به عنوان خنثي و حفاظت امتداد دارد و در 

 و TN-S در حقیقت اين سیستم، تركیب دو سیستم شود.به دو سیم حفاظتي و خنثي تقسیم مي كنندهمصرفتابلوی 

TN-C  است. حفاظتي هاییستمسو از پركاربردترين  باشدمي 

 مدار نهايي 

است كه از منبع واحدی تغذيه نموده و به كمي وسايل حفاظتي  یساتساتای از تجهیزات الکتريکي در يي مجموعه

 ها، اضافه يا كاهش ولتا ها و غیره حفاظت شده باشد.واحدی در برابر اضافه جريان

 برقي و موتورسیکلت شده خودروايزوله  DCشارژ ايستگاه  

در سمت خروجي، كه حداقل از نظر الکتريکي توسط عايق پايه از سیستم  DCبا خروجي مداری  DCيستگاه شار  ا

 . تغذيه جداسازی شده باشد

 برقي و موتورسیکلت ايزوله نشده خودرو DCايستگاه شارژ  

پايه از سیستم در سمت خروجي، كه حداقل از نظر الکتريکي توسط عايق  DCبا خروجي مداری  DCايستگاه شار  

 . تغذيه جداسازی نشده باشد

 ضريب توان اعوجاجي 

 نامند.كل جريان را ضريب توان اعوجاجي مي مؤثرجريان به میزان  اساسي مؤلفه مؤثرنسبت میزان 

 شارژ 9سطح  

انجام  وسیله نقلیهولت كه در آمريکا و  اپن كاربرد دارد، شار   321يا  331در اين سطح، از طريق ولتا  متناو  

گردد. حد شود شار  ميكه به منبع تغذيه متصل مي onboardاز طريق يي شار ر  وسیله نقلیهگیرد. در اين حالت، مي

 . [3]كیلووات است 7ر با توان حداكثر آمپ 36بالای جريان اين سطح، 
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 شارژ 2سطح  

شود و با ولتا  نوعي در محدوده برقي شخصي يا عمومي، معرفي مي وسايل نقلیهاين سطح، بهترين روش برای شار  

 اشد ولي در عمل معمولاب ACآمپر  81تواند تا كند. دامنه جريان شار ر در اين سطح ميولت متناو  كار مي 221-231

 72آمپر با حداكثر جريان مجاز  31جريان نوعي مورد استفاده در محدوده  اسطوح شار  بالا، كاربرد محدودی دارند و غالب

 . [3]آمپر است

 شارژ 9سطح   

كیلووات  311گردد، كاربرد فراواني داشته و توان شار  بیش از اطلاق مي DCاين سطح كه تحت عنوان شار ر سريع 

وسیله يي مدار سه فاز شود كه بهاستفاده مي DCبه  ACبرای تبديل ولتا   off-boardرا دارد. در اين حالت، از يي شار ر 

 .[3]گرددتغذيه مي ACولت  691يا  381، 218با ولتا  

  9مد شارژ  

سه  يافاز به صورت تي توانديم یورود يکيالکتر ی. انر شوديخاص انجام م يزپر يي يقد، شار  شدن از طرم يندر ا

مي شار  عمو يستگاههایااين مد برای . شودياستفاده نم يخاص يمنيا يجانب یزاتو تجه يفاز باشد و از ارتباط مخابرات

 آمپر نیست.  36فاز و جريان بیشتر از ولت سه 381ولت تکفاز و  251در اين مد شار ، ولتا  بیشتر از  كاربرد ندارد.

 2 د  شارژم 

تامین ايمني وسیله نقلیه با كنترل سطح توان و ، ACمنبع تغذيه  برای اتصال وسیله نقلیه برقي به، روشي 2مد شار  

. ودشمييي كابل ويژه با كنترل داخل كابل استفاده  وشار  شدن از طريق يي سوكت خاص  ،در اين مداست.  و شخص

و توابع كنترل پايلوت حفاظت زمین  آشکارساز ي جريان باقیمانده، اضافه جريان،های نوعاين كابل ويژه دارای حفاظت

 381ولت يا سه فاز  251با حداكثر ولتا  تکفاز در اين مد شار ، برقي به منبع تغذيه متناو   وسیله نقلیهدر اتصال است. 

 .[3]آمپر فراتر رود 72ولت، نبايستي جريان از 

 9 د  شارژم 

 ینتأمكند كه علاوه بر استفاده مي ACبه شبکه برق  وسیله نقلیه اتصالد شار  از تجهیزات جانبي ويژه برای اين م

کتور و های فوق بايد از كابل، كاننمايد. به دلیل ويژگيو شار ر را نیز فراهم مي وسیله نقلیهايمني، ارتباط مخابراتي مابین 

ح رائه سطهای عمومي يا خانگي استفاده شود، امکان اتواند برای مکاند شار  كه ميهای خاص استفاده شود. اين مسوكت

 د است.تکل ايمني آن نیز مشابه با اين مايجاد نموده و پرورا  2د توان بالاتری نسبت به م
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 4 د شارژم 

را شار  خواهد كرد.  وسیله نقلیه، باتری DCد، يکسوساز در داخل ايستگاه شار  قرار دارد و از طريق برق در اين م

 د قرار دارند.های شار  سريع در اين مايستگاه
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 مقدمه

ام اول، شود. در گميبرقي پرداخته و موتورسیکلت ايستگاه عمومي شار  خودرو  اتصال به شبکهاين فصل به الزامات  در

 دهندهیلتشک DCالزامات خاص شار رهای  رد.یگفني مورد بررسي قرار ميدر گام دوم الزامات  شود.الزامات كلي مطرح مي

 شود.بخش سوم خواهد بود و در پايان فصل نیز به الزامات مربوط به واگذاری انشعا  پرداخته مي

 الزامات كلي -2-9

 مکان نصب 

ول كابل ای باشد كه طگونهديوار است. مکان نصب بايد به یبر رویشنهاد برای نصب دستگاه شار ر، ترين پآسان عمولام

متر نباشد. همچنین مسیر تردد را با مشکل مواجه ننمايد. اين مکان نبايد در مجاورت مواد  5شار ر به دستگاه، بیشتر از 

 [.2]زا، بخار، گاز و غیره باشدآتش

 اطات و مخابراتهاي ارتبوجود زيرساخت 

شوند، بنابراين مشکلي از لحاظ وجود ميبا توجه به اينکه ايستگاههای عمومي شار  عموما در مناطق شهری نصب 

اد ايجهای مخابراتي و ارتباطي وجود ندارد. در صورتي كه ايستگاه شار  در مناطق دورافتاده نصب شود، بايد زيرساخت

 انجام گیرد.  مرتبطهای توسط سازمان اتهای لازم به منظور ارتباطزيرساخت

 ايمني 

هر چند كه تجهیزات مربوط به شار ر، ضدآ  هستند ولي برای ايمني و جلوگیری از آسیب ناشي از رطوبت يا بارندگي، 

 های سرپوشیده باشند.مکان نصب پريزها بايد در محل

 سطح شارژ 

كاربردی در  3ولت است، لذا سطح شار   221فاز شبکه فشار ضعیف در محدوده به اينکه در ايران، ولتا  تي با توجه

 خواهند بود. 7و  2و سطوح شار   ايران نخواهد داشت

 مد شارژ 

 [.7]است 2شار  عمومي حداقل از نوع  ایيستگاههاد شار  مورد استفاده در م
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 تنظیم بار 

يد ضريب همزماني در محاسبه بار را عدد يي در نظر شوند باهايي كه از چندين پريز شار  استفاده ميدر مکان

 [.2]گرفت

 ساير 

 .های توزيع در هنگام تعیین مکان ايستگاههای شار  الزامي استرعايت حريم شبکه

 الزامات فني -2-2

 سیستم زمین  

در محل واگذاری انشعا  الزامي  TN-C-Sوجود سیستم زمین از نوع با توجه به سیستم زمین استاندارد در ايران، 

هايي كه دارای انشعا  برق هستند، بايد برای پريزهای شار ر، سیستم زمین مناسب تعبیه . در مکان(3-2شکل )است

تواند مناسب باشد. در مواردی كه چندين ايستگاه شار  به يي خط تغذيه ايمني مي بندی اضافي نیز برای ارتقانمايند. هم

پريز بايد يي اتصال زمین اضافي نصب شود و تمامي سیستم زمین بايد به هم اتصال  31يابند، برای حداقل هر اتصال مي

 [.3]داده شوند

 
 TN-C-S: سیستم زمین 3-2شکل 
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 پريز شارژر 

لکتريکي ا وسايل نقلیهكه در آينده،  فاز استفاده شوند چراهای پريز به صورت سهالامکان كابلگردد حتيپیشنهاد مي

كیلووات  33با توان شار  بالاتر و ظرفیت باتری بیشتر وجود خواهند داشت. همچنین اگر پريز شار ر برای توان بیش از 

 [.2]رشته استفاده شود 5نصب شده است بايد از كابل تغذيه فاز سه

 ايمني افراد 

برای اطمینان از قطع بودن پريز دستگاه شار ر به منظور تعمیرات يا سرويس، يي كلید دو پل بايد در سمت مشتركین 

 [.3]های جديد اجباری استمتر بالای كف نصب شود. اين كلید برای ساختمان 2/3تا  35/1در ارتفاع 

 شرايط مدار نهايي 

نصب شود و به صورت روكار باشد  PVCبرق پريز شار ر بايد در يي كانال مجزای از نوع  ینماتحداقل طول كابل برای 

 [.2]ای بايد برای اين پريزها تعبیه شودو مدار نهايي جداگانه

 حفاظت مدار نهايي 

 Aاز نوع  آمپریليم 71( RCDجريان باقیمانده ) يي كلیداستفاده از  ،ي لازمحداقلحفاظت هر مدار نهايي، در 

 باشد. Bالبته بهتر است كلید جريان باقیمانده، از نوع  [.3]باشدمي

 کیوجود هارمون 

چنین  آيد. در صورت بروز به وجودگونه اعوجاجي اعم از هارمونیي يا فلیکر در شبکه با اتصال شار ر به شبکه نبايد هیچ

 [.3ای رفع اين نقیصه نصب نمايد]بررا خواهد بود تجهیزات اصلاحي لازم  مشکلي، مالي انشعا  موظف

 بارهاي انشعاب شارژر 

 باشد. وصل یرهو غيابد نبايستي بارهای ديگری نظیر روشنايي، پريز به كابل اصلي كه به پريز شار ر اتصال مي

 شرايط قطع شارژر 

 پس از اتصال برق، مجددا شوند وقطع برق، از مدار خارج  ايستگاههای شار  بايد امکاناتي داشته باشند كه در صورت

 اتصال يابند. مداربه 
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 تنظیم وسايل 

مقدار ظرفیت نامي ايستگاه   %325برای داشتن بار پیوسته، طراحي مدار و تنظیم وسايل حفاظتي مربوطه بايد بر روی 

 [.2]شار  صورت گیرد

 وجود توان معکوس 

 برداری عادی و بروز خطا، مجاز نخواهد بود.به شبکه تحت شرايط بهرهو موتورسیکلت از خودرو توان معکوس  انتقال

 ضريب توان 

های نامههمچنین مطابق آيین [.5]باشد 95/1در توان نامي بايد حداقل  وسیله نقلیهضريب توان اعوجاجي مدار تغذيه 

 .[6]باشد 9/1تکمیلي تعرفه برق، ضريب قدرت مجاز بايد حداقل 

 فني ديیات 

 ناظر برقي ساختمان به نیابت از نظام مهندسي برای واگذاری انشعا  برق ضروری است. ديیتاوجود 

 DCشارژر خاص الزامات  -2-9

 DCدار باشند. در سیستم ايزوله با م يزولها یرغتواند به صورت سیستم ايزوله يا برقي مي وسیله نقلیه DCيستگاه شار  ا

سمت سیستم قدرت از لحاظ الکتريکي، جداسازی  ACاز مدار بندی پايه عايقدر سمت خروجي، مدار خروجي بايد توسط 

يي نوع از و دياگرام مداری  2-2شکل در  DCايزوله  هاییستمسيي نوع از  جهت آشنايي بیشتر دياگرام مداری شود. 

 .[3]باشدمي ( زمین حفاظتيPEآورده شده است. منظور از ) 7-2شکل در  DCايزوله غیر هاییستمس
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 ايزوله DCدياگرام مداري سیستم شارژ  :2-2شکل 

 
 غیرايزوله DCدياگرام مداري سیستم شارژ : 9-2شکل 

ده، شباشد. در روش جريان كنترل يا ولتا  كنترل شدهتواند به صورت جريان كنترل شده روش انتقال انر ی نیز مي

وش رتنظیم نمايد ولي در و موتورسیکلت بايد جريان شار  را منطبق با مقدار جريان درخواستي خودرو  DCايستگاه شار ر 

گیرد. در اين حالت، حداكثر انحراف ولتا  در حالت قبل از شده، اين اقدام با تنظیم ولتا  درخواستي صورت ميولتا  كنترل

برقي،  وسیله نقلیه DCولتا  درخواستي فراتر رود. الزامات ايستگاههای شار   ±%5شار  و در طي عملیات شار  نبايد از 

 [.3]است DCولت  3511و   ACولت  3111برای محدوده ولتا  ورودی تا 
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 الزامات فني 

 پیوستگي هادي حفاظتي -2-9-9-9

، مونیتور شود. وسیله نقلیهو  DCهای ايزوله و غیر ايزوله بايد پیوستگي هادی حفاظتي مابین ايستگاه شار  در سیستم

و بالاتر، ايستگاه شار  بايد دارای سیستم قطع اضطراری باشد كه با از دست  DCولت  61در سیستم ايزوله با ولتا  نامي 

ثانیه نسبت به قطع مدار تغذيه اقدام نمايد. زمان قطع مدار تغذيه  31دادن پیوستگي الکتريکي هادی حفاظتي، بعد از 

 .[3]ثانیه باشد 5بايد بعد از  يزولها یرغهای برای سیستم

 شرايط قطع شارژر -2-9-9-2

يا دمای بیش از حد  CPUنظیر اتصال كوتاه، نشتي زمین، خرابي  DCخرابي مدار كنترل ايستگاه شار   در صورت

 ايستگاه شار  بايد تغذيه جريان شار ، قطع و از مدار جدا شود.

 تلورانس جريان -2-9-9-9

آمپر بايد  51ير برای جريان زوسیله نقلیه تلورانس مابین جريان خروجي ايستگاه شار  در مقايسه با مقدار مورد نیاز 

 [.3]باشد درصد ±5آمپر و بیشتر بايد  51آمپر و برای ±  5/2

  تلورانس ولتاژ -2-9-9-4

بیشتر  برداری ماندگار نبايددر حالت بهره وسیله نقلیهتلورانس ولتا  خروجي ايستگاه شار  در مقايسه با مقدار موردنیاز 

 [.3]حداكثر ولتا  نامي ايستگاه شار  باشد %2از 

 انشعاب برقدريافت  -2-4

ولت سه فاز و برای فشار متوسط  311فاز و ولت تي 271سطوح ولتا  نوعي شبکه توزيع در ايران، برای فشار ضعیف، 

از به به توان شار ر مورد نی با توجهشده( بايد  شار ر )به صورت متمركز يا توزيع ساتیساتكیلوولت هستند.  77و  22، 33

 مايد. ن نیماتبرقي را  و موتورسیکلت شار ر بايد نیاز شار  خودرو ساتیساترفیت سطح ولتا  مناسب اتصال يابند. ظ

 انشعاب میزان 

انشعا   یبرا Cنوع  ینیاتوریم یددستگاه كنتور سه فاز با حفاظت كل ييآمپر سه فاز، امکان نصب  51تا سقف انشعا  

با  يستگاههایا نیمات يط. شرایردانجام گ یلوواتيبه صورت ك يدبا یشترب يماندد یبوده و برا يرپذامکان يبرق وسیله نقلیه

برقي و نوع  وسیله نقلیهبه توان يي  با توجه. [6برق در كشور خواهد بود] هایهتعرف یليتکم نامهيینبالاتر مطابق آ يماندد

 شار  اخذ شود. ای برای ايستگاهحفاظت آنها، بايد انشعا  جداگانه
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 مکان نصب 

، در مجاورت مکان كنتور )يا كنتورهای( موجود، نصب برقي پس از رعايت الزامات وسیله نقلیهانشعا  جديد برای  

 است.  Cشود و دارای سیستم حفاظتي با كلید مینیاتوری نوع مي

 كنتور 
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قرائت  د و همچنین بايد قابلیتی برقي بايد به صورت دوطرفه تنظیم شوهاو موتورسیکلت تزريق به شبکه از سوی خودروها

 .از راه دور را داشته باشد
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 گرامي خواننده

 و تحقیقاتي فعالیت سال چهل از بیش گذشت با كشور،برنامه و بودجه امور نظام فني و اجرايي سازمان 

 مل،دستورالع معیار، ضابطه، نامه،آيین قالب در فني، -تخصصي ضابطه عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتي

 واردم راستای در حاضر ضابطهاست.  كرده ابلاغ و تهیه ترجمه، و فیتأل صورتمقاله، به و عمومي فني مشخصات

شود.  ردهب كار به عمراني هایفعالیت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده ياد

 باشد.مي دستیابي قابل nezamfanni.ir اينترنتي سايت در اخیر هایسال در منتشرشده فهرست نشريات

  

http://tec.mporg.ir/
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Abstract: 

Electric vehicle and motorcycle with network connection ability, Can generate significant random load 

(in terms of amount and time of Connection). Stable and suitable electricity supply for electric vehicle is 

important for both grid and electric vehicle owners. Therefore, it is necessary to specify the grid connection 

requirements of this vehicles and motorcycles and electric vehicle charging stations, in order to provide 

safety for the electric vehicles owners on the one hand and prevent the connection of non- standard charging 

stations on the other hand. It is clear that inappropriate connection will cause of serious risks in grid, health 

and safety of equipment and persons. 

Considering the use of electric vehicles in worldwide and consequently Iran, the need to provide grid 

connection requirements for investors, contractors and all real and legal persons related to the design, 

installation and operation of public charging stations in the near future will come. In addition to researches 

and research Activities, It is natural that one of the required measures to provide the conditions for the 

optimal and universal use of public charging stations is provide technical documentation containing grid 

connection requirements. Considering this issue, the requirements of connection to the grid of electric 

vehicle and motorcycle charging stations have been provided.   
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