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 خواننده گرامی

 ـ       معاونت برنامه  نظام فنی اجرایی  دفتر   س جمهـور، بـا اسـتفاده از نظـر          یریزی و نظـارت راهبـردی ری
کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشـور                  

های مفهومی، فنـی،    ون از ایرادهایی نظیر غلط    با وجود تلاش فراوان، این اثر مص      . عرضه نموده است  
 .ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست
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 .در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید -3

 .نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید -4

 .کارشناسان این دفتر نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت
 .شود پیشاپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می
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٦٩٩٣٦٦ 

ƾƫŚƘţ ƶưƀŝ 
Ƃǀě ŹŚŤƠĭ 

 
         Ʈتƀات مكانيكي ساختمان شامل بررسي كيفي عملكرد سيƀسيŐت ƁيرŸها و تجهيزات مورد اسـتفاده در         ها، مجموعه   فرآيند پ

ايـن فرآينـد كـه بـه منظـور      . اين گونه تŐسيƀات براساس اهداƝ و Ƌوابط تعريƞ شده در پروژه و تŐييد و مƀتندسازي آن اسـت         
و بـا همكـاري مهنـدس       ) مŒƀول پŸيرƁ (گيرد بايد از طريƢ نماينده وي       و اجرا توسط كارفرما صورت مي     ارتقاي كيفيت طراحي    

مشاور و پيمانكار در مراحل مختلƞ پيشرفت طرح انجام شده  و Ƌمن كنترل و مƀتندسازي در نهايت گزارƁ پـŸيرƁ و كتـاب                        
 .تŐسيƀات مكانيكي پروژه مورد نظر تهيه و تدوين شود

تŐسيƀات گرمـايي، تعـويƊ هـوا، تهويـه         (ريزي پŸيرƁ تŐسيƀات مكانيكي ساختمان        منظور استفاده در برنامه   اين نشريه به    
 .شامل مراحل زير تهيه و تدوين شده است) مƐبوع و تŐسيƀات بهداشتي

 مرحله طراحي پايه -
 مرحله طراحي تفصيلي -
 مرحله ساخت -
 اندازي مرحله راه -
 مرحله تضمين -

هاي كلي براي تŐسيƀات مكانيكي انواع ساختمانها تدوين شـده            هنما به صورت عام و دستورالعمل     مباحث ارايه شده در اين را     
است و مهندس مشاور و مŒƀول پŸيرƁ بايد در هرطرح مشخص با استفاده از آن مشخصات فني پŸيرƁ طرح مورد نظر را براي     

هـاي تŐسيƀـات      اندازي و آزمون    هاي پŸيرƁ راه    پيوست اين راهنما نيز شماري كاربرī     در  . انضمام به اسناد مناقصه تنظيƮ نمايند     
 . هاي Ǉزم بعنوان نمونه ارايه شده است العمل طرح شامل بازرسي فيزيكي، راه اندازي مقدماتي و آزمون نهايي، همراه با دستور

"  بـا عنـوان   ٤٦٠ سـاختمان در نشـريه شـماره    شايان ŷكر است كه خدمات مربوط به راهبري و نگهداري تŐسيƀات مكانيكي    
شود كـه     راهنماي راهبري و نگهداري تŐسيƀات مكانيكي ساختمان، ارايه شده است و براي اطلاع از شرح تفصيلي آن توصيه مي                  

 .به نشريه يادشده رجوع شود
هاي   ها، نهادها و شركت     ن سازمان اندركاران تهيه و تدوين اين نشريه و همĤني         معاونت نظارت راهبردي به اين وسيله از دست       

نظـران و     اميـد اسـت كـه صـاحب       . نمايـد   اند سĜاسگزاري و قـدرداني مـي        مهندسي مشاور كه در ارتقاي كيفي آن همكاري نموده        
پĦوهشگران در آينده نيز با ارسال نقƐه نظرها و پيشنهادهاي سازنده خود ما را در جهت افزايش ƛنـاي فنـي ايـن نشـريه يـاري                           

 .رسانند
 
 

ƽŵźŞƷřŹ šŹŚƔƳ ƱƹŚƘƯ 
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 ها پیوست
 . های مورد استفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان  نمونه کاربرگ. 1پیوست شماره 

 



 1 مقدمه 

 مقدمه 

 تاسیسات مکانیکی ساختمان، شامل تاسیسـات گرمـایی، تعـویض هـوا و              (Commissioning) این راهنما به فرایند پذیرش       -1
 :  پیوست تنظیم شده است1تهویه مطبوع و تاسیسات بهداشتی، اختصاص دارد و در هشت فصل زیر و 

  کلیات -فصل یکم
  مرحله طراحی پایه -فصل دوم
 راحی تفصیلی  مرحله ط-فصل سوم

  مرحله ساخت -فصل چهارم
 اندازی  مرحله راه-فصل پنجم
  مرحله تضمین-فصل ششم
 نامه   واژه-فصل هفتم
  منابع -فصل هشتم

 های مورد استفاده در پذیرش   نمونه کاربرگ-1پیوست 
رسی به منظور ارتقای      زی یا حساب   فرایند پذیرش، که از مرحله طراحی پایه تا مرحله تضمین ادامه دارد، در واقع یک نوع ممی                 -2

، و بـا کمـک دیگـر        )مسـوول پـذیرش   (بازده طرح ابزار کنترل کیفیت طراحی و اجرا توسط کارفرما، اسـت کـه از طریـق نماینـده او                     
شود و ضمن کنترل و مستندسازی مراحل مختلف پیشرفت طـرح، تـا               انجام می ) مهندس مشاور و پیمانکار   (اندرکاران، مسوولان     دست
 .یابد ه گزارش پذیرش و کتاب تاسیسات مکانیکی ادامه میتهی

 از پیمانکار به کارفرما     (Handover)دهد که، بدون انجام خدمات معینی در مراحل مختلف طرح، تحویل              ن راهنما نشان می   ی ا -3
، مرحلـه نهـایی از فراینـد        )شامل تحویل موقـت و تحویـل قطعـی        (بنابراین تحویل طرح    . بردار، ممکن نیست    و نیز از کارفرما به بهره     

 . پذیرش است
انـدازی حضـور دارد و     مسوول پذیرش در جریان پیشرفت کارهای طراحی و تدارکات و ساخت و نصب و به ویژه در مرحله راه               -4

 هـای لازم را مسـتقیما بـه    ضمن مشاهده خدمات انجام شده و  مستندسازی مدارک تهیه شده در مراحل مختلف، در هر مورد گزارش          
حضور مسوول پذیرش در مراحل پیشرفت طرح، فقط به مشاهده و مقایسه و مستندسازی و گزارش به کارفرمـا                   . دهد  کارفرما ارایه می  

 . را مخدوش کند) مهندس مشاور و پیمانکار(اندرکاران  شود و نباید مسوولیت دیگر دست محدود می
اندازی و آزمایش تاسیسات طرح است که، بسته به مـورد،             یرش راه های پذ    این راهنما شامل تعدادی کاربرگ     1 پیوست شماره    -5

هـا    این کـاربرگ  .  تشکیل شده است   (FPT) و برگ آزمایش نهایی      (OPT)اندازی مقدماتی     ، برگ راه  (FIV)از برگ بازرسی فیزیکی     
 . به عنوان نمونه در این پیوست ارایه شده و نباید به عنوان جزیی از راهنمای پذیرش تلقی شود

ها و نشریات سازمان برنامه و سازمان مـدیریت، کـه بـه امـر      ها در این راهنما از برخی بخشنامه    در تقسیم وظایف و مسوولیت     -6
 .اند، استفاده شده است؛ هرچند در آن مدارک غالبا در مورد این وظایف کوتاه و خیلی کلی برخورد شده است هایی داشته تحویل اشاره
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در هـر طـرح   . هـا تنظـیم شـده اسـت     های مختلف سـاختمان   به صورت عام برای تاسیسات مکانیکی گونه       مطالب این راهنما     -7
برای انضمام بـه    (مشخص، مهندس مشاور و مسوول پذیرش باید، با استفاده از این راهنما، به ترتیب مشخصات فنی خدمات پذیرش                   

 .دهای پذیرش موردنیاز آن طرح را تهیه کنن و برنامه) اسناد مناقصه
 و چه به صورت     (Guideline) صنعتی، چه به صورت راهنما         در تنظیم این راهنما از بسیاری مدارک اخیر کشورهای پیشرفته          -8

های پیشـنهادی آنـان در ایـن           این کشورها موجب انتقال مستقیم روش       ولی اطلاع از تجربه   . کتاب یا دستورالعمل، استفاده شده است     
هـای    ایران و فرآیند گردش کار در مراحـل مختلـف پیشـرفت طـرح               تا حد ممکن، شرایط مشخص جامعه     راهنما نشده و در هر مورد،       

 .ساختمانی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است
توجه دارد ولی در بسیاری از مـوارد، بـه وظـایفی    » خدمات پذیرش در دوره تهیه و اجرای طرح    « هرچند مطالب این راهنما به       -9

شـود در   به ایـن جهـت توصـیه مـی    . ، به ناگزیر، در آن اشاره شده است(Operation & Maintenance)نگهداری درباره راهبری و 
نیز مراجعـه   » راهنمای خدمات راهبری و نگهداری در دوره تهیه و اجرای طرح          «فرایند پیشرفت کارها در هر طرح مشخص، به کتاب          

 Testing , Adjusting and)سـازی    مربوط به آزمـایش، تنظـیم و متعـادل   ضمنا در هر دو راهنما، اشارات بسیاری به خدمات. شود

Balancing)                          تاسیسات مکانیکی طرح شده که در واقع مکمل خدمات طراحی و اجرا است؛ و با توجه به لزوم و اهمیت امـر، در نظـر 
 .ر گیرداست ضوابط و مدارک فنی مربوط به این قسمت نیز تهیه و در اختیار استفاده کنندگان قرا
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 کلیات. 1

 دامنه کاربرد . 1-1

 تشریح شده   4-1-1-1به روشی که در ردیف      ( تاسیسات مکانیکی ساختمان     پذیرشاین نشریه راهنمایی است برای       .1-1-1
های دیگر سـاختمان نیـز     رشتهپذیرشتواند بـه عنوان مـدلی برای انجام فرایند     های گوناگون، هر چند می      ، در انواع و ظرفیت    )است

های مختلف این راهنما، علاوه بر تشریح خدمات و مدارک لازم در هـر مرحلـه از فراینـد، مـواردی                       در بخش . مورد استفاده قرار گیرد   
سـات   تاسیپـذیرش های مورد استفاده در       ها و کاربرگ    نمونه فرم . نامه و منابع نیز ارایه شده است        چون تعاریف، نمودارها، مراجع، واژه    

 .  این راهنما قرار گرفته است1مکانیکی ساختمان، در پیوست شماره 
ریـزی     در مراحــل مختلـف، از مطالعـه و برنامـه           پذیرشتوانـد شامل همه کارهـای لازم برای         ، می پذیرش فرایند  .1-1-1-1

 .، باشد)1-4-1به شرح مرجع بند (طـرح تا ارزشیابی آن 

 و  1-4-1هـای بنــد      بـه شرح مرجع  ( شامل مراحـل مختلف تهیـه و اجـرای طـرح         پذیرش ددر ایـن راهنمـا، فراین    .1-1-1-2
بـه شـرح    (تـا پایـان دوره تضـمین        ) 3-4-1های اول و دوم مطالعات، بــه شـرح مرجـع بنـد                مرحـله(، از آغاز طراحـی     )2-4-1بند  

 : این مراحل به ترتیب عبارتنداز. است) 6-4-1 تا بند 4-4-1های بند  مرجع
 مرحله طراحی پایه )الف
 مرحله طراحی تفصیلی )ب
 مرحله ساخت )پ
  است،پذیرش، که مقطع اصلی )برداری آزمایشی بهره(اندازی مرحله راه )ت
 مرحله تضمین )ث

 اسامی فوق برای استفاده در این راهنما انتخاب شده و چگونگی انطباق آنها با اسامی و اصطلاحات بکار رفتـه در مراجـع بخـش                         
 .است در ابتدای هر مرحله ذکر شده،1-4

اندر کار تهیه و اجـرای طـرح، متشـکل از             عوامل دست (پدیدآوری طرح    گروهها و تعهدات اعضای        وظایف، مسوولیت  .1-1-1-3
 ،پـذیرش برای عوامل مشروحه زیر، در مراحل گوناگون فرایـند         » شرح کلی خدمات  «، زیرعنوان   )کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار    

 :است، ارایـه شده2-3-1ته بـه مـورد و به ترتیب مشخص شده در نمودار بند بس
-1شامل نمایندگان قانونی وی، مانند واحد خدمات مدیریت طرح، بـه شرح مرجع بنـد           ( کارفرما یا دستگاه اجرایی یا مجری        )الف

 . دهد نجام میا) گروه راهبری و نگهداریشامل  (بردار بهرههای لازم را با  ، که هماهنگی)4-2
، که در چارچوب شرح خـدمات منـدرج در         )شامل همکارانی مانند طراحان یا کارشناسان نظارت بر اجرای کار         ( مهندس مشاور    )ب
 . ، خدمات مشاوره و طراحی و نظارت موردنظر را طبق قرارداد با کارفرما به عهده دارد4-4-1 و بند 3-4-1های بند  مرجع
، TABانــدازی،     هـای ساخت کارگاهی و نصب، کارشناسان راه        ، گـروه فروشندگانـکاران وی ماننـد    شامـل هم ( پیمـانـکار   )پ
، که در چارچوب شرح خدمات منـدرج در  )راهبری و نگهداری  های کنترل و خدمات       های ایمنی، کیفیت هوای داخل، سیستم       سیستم
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موردنظر را طبق پیمان با کارفرما ) اندازی کارگاهی، نصب و راهتدارکات، ساخت (، خدمات اجرایی 6-4-1 و بند 5-4-1های بند  مرجع
 . به عهده دارد

 مسوول پذیرش )ت
، )2-1-1شامل تهیه مدارک به شرح بند    (،علاوه بر انجام خدمات مربوط به خود        3-1-1-1عوامل مشروحه در ردیف     . 1-1-1-4

 : دهند خدمات زیر را انجام می
 کند،  میتاییدار را مهندس مشاور، خدمات پیمانک) الف
 کند،  میپذیرش خدمات مهندس مشاور و پیمانکار را مسوول پذیرش) ب
 . کند  را تصویب میمسوول پذیرشکارفرما خدمات مهندس مشاور، پیمانکار و ) پ
 
 و تایید اعمال تغییرات و اصلاحات لازم تا مرحله اخذ       (های تهیه و تکمیل        شامل روش  پذیرش در این راهنما، فرایند      .1-1-2

طبـق  (است، که بـه ترتیـب زیـر         ) تماما توسط تهیه کننده مدرک    ( مدارک لازم    مستندسازیو سرانجام   )  و تصویب نهایی   پذیرش
شرح تفصیلی یـا تکمیلـی ایـن مـدارک نیـز در هـر مرحلـه از فراینـد                    . شود  ، و در مراحل مختلف فرایند انجام می       )2-3-1نمودار بند   
 : این مدارک عبارتند از.  شده است، بسته به مورد، ارایهپذیرش

 برنامه کارفرما .1-1-2-1
  مقدماتیبرنامه پذیرش .1-1-2-2
 )قسمت اول مرحله طراحی پایه( مدارک مهندس مشاور .1-1-2-3
 )قسمت دوم مرحله طراحی پایه(مدارک مهندس مشاور  .1-1-2-4
 تکمیلی برنامه پذیرش .1-1-2-5
 )حله طراحی تفصیلیمر(مدارک مهندس مشاور  .1-1-2-6
  اسناد و مدارک پیمان.1-1-2-7
  نهاییبرنامه پذیرش .1-1-2-8
 )مرحله ساخت(مدارک پیمانکار  .1-1-2-9
 )مرحله ساخت(مدارک مهندس مشاور .1-1-2-10
 )اندازیمرحله راه( مدارک پیمانکار .1-1-2-11
 )اندازیمرحله راه( مدارک مهندس مشاور .1-1-2-12
 ها  مجلس نه صورتنمو .1-1-2-13
  )مرحله تضمین(مدارک پیمانکار . 1-1-2-14
 )مرحله تضمین(مدارک مهندس مشاور . 1-1-2-15
 گزارش پذیرش .1-1-2-16
  کتاب تاسیسات مکانیکی .1-1-2-17
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مقطعـی   مدارک مربوط به مهندس مشاور و پیمانکار، در حین پیشرفت کارهای مربوط به مراحل خود، چند بار به صـورت    :توضیح
هـای مربـوط بـه     شـوند و فعالیـت   ، تهیه و تدریجا تکمیل و سرانجام نهایی مـی )براساس درصد پیشرفت کار یا در مقاطع زمانی لازم (

 . شود  و تصویب آنها نیز، در هریک از این موارد، به صورت مقطعی یا نهایی انجام میپذیرش، تایید
 
 ـ     . 1-1-3 ، در  مسـوول پـذیرش   ، توسط اعضـای گروه پدیدآوری طـرح و         پذیرشه   انجام خدمـات و تهیه مدارک مربـوط ب

شـامل تهیـه    (ترتیـب انجـام ایـن خـدمات         .  است الزامات پذیرش های مربوط و ضمن رعایت        چارچـوب شرایـط قراردادها و پیمان    
، نشان داده شده    )2-3-1د  بن(  پذیرش ، در هـر یک از مراحل پیشرفت کار، در نمودار جامع مـراحـل وگـردش کـار فراینـد              )مدارک
 . است
مقطع اصـلی  (انـدازی  نیاز کارهـایی است که در مرحلـه راه کارهـای انجـام شده در مراحـل طـراحی و ساخـت، پیش  .1-1-3-1

 .، باید انجام پذیرد)شود ، که پیش تحویل نیز نامیده میپذیرش
 و یــا از مرحلــه سـاخت شـروع شـود، انجـام خـدمات و                   از مرحلــه طــراحی تفصـیلی       پـذیرش چنانچـه فـرایند    .1-1-3-2

نیـاز، در شـرح خدمــات          مدارک مربوط به مراحـل حذف شده، با استفاده از اطلاعات موجود، بایـد بــه صـورت پـیش                  مستندسازی
 . منظور شودپذیرش مسوول

 آماده نباشد؛ طبق    راهبری و نگهداری  گروه  برداری پس از تحویل موقت شروع نشود و یا            چنانچه به هر دلیل، بهره     .1-1-3-3
 .بندی انجام بعضی خدمات و تهیه مـدارک مرتبط به عمل آید ، بایـد تغییراتی در زمان2-3-1زیرنویس نمودار بنـد 

 
های مختلف طـرح، بـه        برداری از قسمت     و بهره  تحویلبندی    های مختلف زمان    نحـوه استفاده از ایـن راهنما در حالت      .  1-1-4
 :ر استشرح زی

باشـد،  فراینـد     ای داشـته    بندی واحــد و پیوسـته       های طرح، زمان    برداری همـه قسمت     چنانچه طراحی، ساخت و بهره     .1-1-4-1
 .بودهای مندرج در این راهنما خواهد  طبق روشپذیرش

 هـر قسـمت     رشپـذی توان از این راهنما، بـرای          در حالت تکمیل و تحویل قسمت به قسمت تاسیسات طرح نیز می            .1-1-4-2
، بـرای   پـذیرش در صورت لـزوم، بعضی از مراحل فراینـد         . استفاده کرد؛ مشروط بر ایـن کـه هر قسمت دارای عملکرد کامـل باشد           

حالت اخیر، برای موارد عمده تعمیر، تغییر و تعـویض          . تواند تکرار شود    های تکمیل شده در هـر مقطع زمانـی نیز، می          مجموعه قسمت 
 . داری هم قابل استفاده استبر در دوره بهره

 
 تاسیسات مکانیکی مـورد نظر در این راهنما، شامل تاسیسات گرمایی، تعویض هـوا و تهـویه مطبوع و نیز تاسیسـات                     .1-1-5

 .های عمرانی غیرصنعتی است بهداشتی ساختمان، در طرح
 
 :کارهای زیر خارج از حدود این راهنما و پیوست آن است . 1-1-6
 ،بردار بهرهتحویل نتایج تهیه و اجرای طرح از کارفرما به  .1-1-6-1
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 ،)FPT و TABبه ویژه ( اندازی های راه آزمایشهای مربوط به انجام  شرح خدمات و مشخصات فنی و کاربرگ. 1-1-6-2
 ،راهبری و نگهداری و بردار بهره شرح خدمات مربوط به .1-1-6-3
در ایـن زمینـه، ضوابــط قـرارداد خـدمات          ( مسوول پذیرش یـر ضوابـط قـرارداد    نامه، شرایـط عمومی و سا       موافقت .1-1-6-4

 ،)تواند مورد استفاده قرار گیرد مشاوره یا مدیریت طرح، می
 برداری،  تاسیسات مکانیکی در دست اجرا یا بهره.1-1-6-5
 : کارهای زیر از تاسیسات مکانیکی ساختمان.1-1-6-6

 ،)زیست در رابطه با جان و مال و محیط( حفاظتی -های ایمنی ستم کنترل آتش و دود و سایر سی)الف
 های کنترل برقی و الکترونیکی، رسانی به تاسیسات مکانیکی و به سیستم برق) ب
 .گیری و کنترل های اندازه  و سیستم(BEMS)های مدیریت هوشمند انرژی ساختمان  سیستم) پ
 
، و نیـز در مـورد اقلامـی کـه     EPCهای طرح و ساخت یـا   ت استفاده از روش  های در دست اجرا، و یا در صور         در طرح   .1-1-7

تدارکات آنها به عهده پیمانکار نیست، استفاده از این راهنما مستلزم آن است که کارفرما و مهندس مشـاور تغییـرات لازم را در شـرح                    
 . ، ضمن حفظ اصول این راهنما، اعمال کنند پذیرشخدمات مربوط به

 
صورت انجام هرگونه تعویض یا نوسازی در تاسیسات و نیـز انجـام هرگونـه تغییـرات در سـاختمان یـا تاسیسـات،                         در  . 1-1-8
 . تواند از مفاد این راهنما و مدارک حاصل از آن، برحسب مورد، استفاده مجدد به عمل آورد  میبردار بهره

 تعاریف. 1-2

 :اند، در این راهنما مفاهیم تعریف شده زیر را دارند  به کار رفته(Bold)هایی که در متن به صورت برجسته  ها و عبارت واژه

 (Start-up Tests)اندازی  های راه  آزمایش .1-2-1
) آزمایش عملکرد  (FPTو  ) آزمایش، تنظیم و متعادل سازی     (TAB،  )اندازی و آزمایش نحوه کار      راه (OPTهای    مجموعه آزمایش 

انـدازی بر روی تاسیسات طرح       طبق مشخصات فنی و شرح خدمات مربـوط، در مرحله راه         ،  پذیرش مقدماتی که به ترتیب و پس از       
هـای مربـوط      نمونه کاربرگ . شوند  انجام می ) ها  ها، مصالح، لوازم، وسایل، شیرها و کنترل        ها و اجزای آنها مانند دستگاه       شامـل سیستم (

، بـه ویـژه     2-2-8 به منبع بنـد      TABدر مورد   . ایه شده است   ار 1، در پیوست شماره     FPT و   OPTهای     آزمایش پذیرش و   تاییدبه  
 .  آن، مراجعه شودAپیوست 

 (Commissioning Requirements)الزامات پذیرش . 1-2-2
 بوده و ضمن همـاهنگی و همکـاری مهنـدس مشـاور تهیـه               پذیرش، که مختص    )5-2-1بند  (بخشی از مدرک برنامه کارفرما      

 . شود می
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شود، نکاتی است کـه       تشریح و تفصیلی می     پذیرش  خدمات مشخصات فنی  و در     پذیرش  برنامهر  ، کـه د  الزامات پذیرش 
 رعایت شود؛ بـه نحــوی کــه نتیجـه مراحــل طراحـی،              گروه پذیرش  ، توسط اعضـای  پذیرشبایـد در هریک از مراحـل فرایند       

 راهبـری و نگهـداری    اندازی و تضمین، قابـل        حـل راه انـدازی و نتیجه مرا     قابـل تدارک و ساخت و نتیجه مرحلـه ساخت، قابـل راه         
هـا و      و مشخصات فنی و هماهنگ شده با دیگر سیستم         اهداف طراحی باشد و نیز همه کارهای انجام شده و نتایج حاصل، منطبق با             

 .های کاری موجود در طرح و الزامات آنها باشد  رشته

 (Design Intent) اهداف طراحی  .1-2-3
 و افـزودن    برنامـه کارفرمـا   ها و ضوابط مهم از نظر کارفرما کـه معمولا از تکمیل اطلاعـات منـدرج در                   ا، مفهوم ه  تشریح ایـده 

 ایـن راهنمـا بیـان شـده    2-3-3-2، در ردیـف  اهداف طراحی  شرح تفصیلی اجـزای مـدرک   . آید   آنها، به دست می    پذیرشضوابط  
 .است

 (Commissioning Plan)برنامه پذیرش . 1-2-4
کند و در طول مراحل گوناگـون پیشـرفت کـار، بـا     را تعـریف می الزامات پذیرش و پذیرش رکی ویژه هر طرح، کـه فرایند    مد

شرح تفصیلی اجـزای ایـن مدرک در مراحـل مختلف، در بندهــای           . شود  جزییات اضافی و تغییرات و اصلاحات، تکمیل و نهـایی می         
 .استشده این راهنما بیان 2-3-4 و 3-3-1، 2-3-2

 (Owner's Project Requirememts- Owner’s Program) برنامه کارفرما  .1-2-5
و نظرات کارفــرما در مـورد تاسیسـات طـرح را نشـان      ) مهم از نظر کارفرما(مدرکی که مجموعه الزامات، مفاهیم و ضوابط طرح         

 . این راهنما بیان شده است1-3-2دهد و شرح تفصیلی اجزای آن در بند  می

   (Beneficiary) بردار بهره  .1-2-6
برداری کننده از طرح، که باید در همه مراحل فرایند پدیدآوری طرح، برای ایفای وظایف و تعهدات و انتقال الزامـات                       دستگاه بهره 

 . موردنظر خود، با کارفرما ارتباط، هماهنگی و مشارکت داشته باشد

 (Commissioning) پذیرش  .1-2-7
اندازی، میزان مصارف، نتایج حاصل از کـار و قابــل             ریزی، طراحی، تدارکات، ساخت، راه      ترل و کسب اطمینان از برنامه     فراینـد کن 

 الزامـات پـذیرش   ، که مستلزم رعایـت      اهداف طراحی  و   برنامه کارفرما ها، طبق     ها و سیستم     بودن دستگاه  راهبری و نگهداری  
 بـرداری، ضـمن    و تامین تاسیسات ایمن و کارا بـرای بهــره  تحـویلسیسات طرح برای سازی تا  بـه منظـور آمـاده   بوده و در مجموع   

ایـن فـرایند کـه بایـد بـه صورت سیستماتیک و مـنظم انجـام گیـرد، یـک کـار گروهـی و       .  همه مدارک مرتبط است مستندسازی
 روش انجام کارهای مـوردنظر، در       . است مسوول پذیرش  بـه مدیریت  گروه پذیرش مستلزم ارتباط، هماهنگی و همکاری اعضای       

 .  تشریح شده است4-1-1-1ردیف 
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 (Pre-commissioning) پذیرش مقدماتی  .1-2-8
هـای تکمیـل شـده، پـس از اتمـام کارهـای         هر یک از سیستم(Inspection) و بازرسی (Review) ، بررسی   (Check)وارسی  

، برای حصول اطمینان از این که سیستم مورد نظـر  )پذیرشطع اصلی مق(اندازی   مرحله راهپذیرشمرحله ساخت و قبل از کارهای      
های   ها، مشخصات فنی و ضوابط واستانداردها و رواداری         و اجزای آن، بدون صدمات و اشکالات قابل رویت، موجود بوده و طبق نقشه             

داد، تحمل فشار، عدم نشت و دیگر مشخصات      از نظر ابعاد، مسیر، محل، ترتیب قرار گرفتن، نحوه مونتاژ، نوع، جنس، سایز، تع             (مربوط  
 و آمــاده کــار شــده و نتیجــتا بــرای شــروع               تمیـز  وشستشـو   تدارک و  نصـب و آزمـایش شـده،           ) فیزیکی و ظاهری مشابه   

 Mechanical Completion)  System تکمیـل فیزیکـی نصــب    تاییـد .  بــاشد تاییـد  مــورد  انـدازی  راه هـای  آزمـایش 

Verification,  و یا(Field Installation Verificationهـای مربـوط بـه ایـن قسـمت، در       نمـونه کاربرگ.  نیز به همین معناست
 . ارایه شده است1پیوست شماره 

  (Verification) تایید  .1-2-9
مطابقت های انجام شده توسط مهندس مشاور در هر قسمت از کارها برای این کـه                 ها و بازرسی    ها، بررسی   مجموعه کامل وارسی  

 شرایـط کـاری ها و اجزای آنهـا در   ها و مدارک تهیه شده توسط پیمانـکار برای همـه سیستم         کارهای انجـام شده و نتایـج آزمایش     
هرگونه معایب و نقایص احتمـالی در هـر         .  یا تصدیق شود   تایید، مشخص شده و نتیجتا      اهداف طراحی گوناگون با مدارک پیمان و      

 .  آن نیز بعدا انجام خواهد شدتاییدچنانچه آزمایش به بعد موکول شود، .  آن قسمت برطرف شوددتاییقسمت، باید قبل از 

  (Handover) یلوتح.1-2-10
 و با هماهنگی و مشارکت مهنـدس مشـاور و           5-4-1طبق مرجع بند    (دریافت کردن نتایج اجرای طرح از پیمانکار توسط کارفرما          

ها و تبعات حقوقی و قانونی و دیگـر           ، همراه با انتقال قدرت کنترل و مسوولیت       )ق این راهنما   طب پذیرش، و پس از انجام      بردار  بهره
 . پذیرد  قطعی انجام میتحویل موقت و تحویل شرایط مربوط، که در دو بخش عمده

 .  راهنماستشود که خارج از حدود این  تحویل میبردار بهرهنتایج تهیه و اجرای طرح نیز متناسبا از کارفرما به : توضیح

  (Operation & Maintenance- O&M) رن -راهبری و نگهداری .1-2-11
های مربوط، ضـمن رعایـت        و انجام کارهای لازم، به تناسب شرایط کاری گوناگون و طبق برنامه           ) ریزی و کنترل    برنامه(مدیریت  

استفاده صحیح و متناسب از    (ها؛ برای راهبری       حفاظتی و بهینه ساختن مصرف انرژی و دیگر هزینه         - و ضوابط ایمنی   اهداف طراحی 
داشـتن   آماده کردن و آمـاده نگـه  (با هدف فراهم ساختن شرایط آسایش ساکنان، و برای نگهداری     ) امکانات تاسیسات موجود در طرح    

شرح تفصـیلی در    (ها    های توقف سیستم    با هدف حفظ ارزش سرمایه و به حداقل رساندن زمان         ) برداری  تاسیسات برای راهبری و بهره    
 ). ، شامل شرح خدمات و مشخصات فنی7-4-1مرجع بند 
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  (Working/Operational Conditions) شرایط کاری .1-2-12
عادی، غیرعادی یا اضـطراری و اعـلام خطـر، کنتـرل            (برداری    های راهبری و بهره      گوناگون مربوط به همه حالت     شرایط کاری 

های بینـابینی و      نندگان، استفاده از برق اضطراری، و نیز در بار کامل یا بار غیرکامل یا در فصل               ک  دستی یا خودکار، عدم حضور استفاده     
 ).مانند آن

 (Flushing & Cleaning) شستشو و تمیز کردن .1-2-13
صات فنی و به منظـور  با مـواد لازم و تخلیه آن، طبـق مشخ    ) ها  قـبل از اتـصال بـه دستگاه    (کشی    پـر کـردن و شستشوی لـولـه    

 ). 7-2-8شرح تفصیلی در منبع بند (ها  خارج ساختن هر گونه رسوب و مواد زاید از داخل لوله

  (Code) شناسه .1-2-14
ها و اجزای آنها، قطعات یدکی، فضاهای ساختمان و دیگر موارد مشابه، مرکب از اجزای الفبایی و عـددی،                     عامل شناسایی سیستم  

 . شود های لازم، تعیین می ها و زیرگروه و تعریف گروه) ور مانند نوع، محل، عملکرد و یا فضاهای بهره(ه اشتراک که با توجه به وجو

  (Form)فرم  .1-2-15
 :  آن، شاملمستندسازیمشخصات کمی و کیفی ظاهری هر مدرک و روش تهیه و ارایه و 

ماننـد برگـه اطلاعـات، کـارت        (هـا     ها و کـاربرگ      برای انواع فرم   ، فرمت و نمونه   )چاپی یا الکترونیکی  (فرمت و نحوه ارایه مدرک      
، فرمت و نحوه تایـپ، قطـع        ) ، برگ وارسی، نمودار، فهرست، لیست وجدول       "لیست  چک"شناسایی، آزمایش،گزارش، فهرست وارسی     

ناد الکترونیکی، تعداد نسخ،    بندی مفاد و تعداد و عنوان تقسیمات، فرمت برای اس           کاغذ، تعداد تقریبی صفحات هر قسمت، روش تقسیم       
 . ، محل نگهداری و دیگر موارد مشابهمستندسازیروش 

  (Vendor) فروشنده -فروشندگان .1-2-16
تولید کننده، سازنده، تامین کننده، توزیع کننده، نماینده یا عامل فروش، که از طریق انعقاد قرارداد با پیمانکـار، متعهـد بـه تـامین                         

تولیدکنندگان، سـازندگان، تـامین     . های موردنیاز اجرای طرح است      ها، مانند مصالح و لوازم و وسایل و دستگاه          اقلامی از اجزای سیستم   
 .شوند  نامیده می"فروشندگان" نیز فروشندگانکنندگان یا توزیع کنندگان بخشی از اقلام موردنیاز 

 (Systems Manual)کتاب تاسیسات مکانیکی . 1-2-17
هـای مقـدماتی و نهـایی طــرح و      ، با افزودن شناسـنامه راهبری و نگهداری مجموعه اجزای منتخب  یک مدرک ترکیبی که از    

 ایـن   4-3-6آید و شرح تفصیلی اجزای آن در بنـد            ، بدست می  گزارش پذیرش به ویژه    ،پذیرشاطلاعات اضافی حاصل از فرایند      
 .استراهنما بیان شده
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 (Commissioning Team)گروه پذیرش .1-2-18
 و نمایندگان موظف، کارفـرما، مهندس مشاور، پیمانکار و دیگـر عــواملی کــه مسـوولیت                 مسوول پذیرش ـی متشکل از    گروه

 . کنند  عمل میبرنامه پذیرش  را دارند و طبقپذیرشانجام مشترک فرایند 

  O&M (O&M Group)گروه  - گروه رن-گروه راهبری و نگهداری.1-2-19
، پـس از آشـنایی و       بـردار   بهـره  دسـتگاه    راهبری و نگهداری  ، که زیر نظر مدیریت      داریراهبری و نگه  گروه فنی متخصص    

شـرح  (دهـد     انجـام مـی    راهبری و نگهـداری    مجموعهبرداری را طبـق        تاسیسات در دوره بهره    راهبری و نگهداری  آموزش لازم،   
 ). 7-4-1تفصیلی در مرجع بند 

 (Commissioning Report)گزارش پذیرش . 1-2-20
هـا و نیز مباحثی است که تعیـین تکلیـف قطعـی              کند و شامل عملکرد واقعی سیستم       را ثبت می   پذیرش ی که نتایج فرایند   مدرک

 . است این راهنما بیان شده3-3-6شرح تفصیلی اجزای این مدرک، در بند . اند نشده

 (Certificate of Readiness)گواهی آمادگی . 1-2-21

 یک قسمت از کـار، توسـط مهنـدس مشـاور صـادر              تاییدی، طبق درخواست پیمانکار و در صورت        انداز  مدرکی که در مرحله راه    
 . ها را برای انجام قسمت بعدی نشان دهد ها و سیستم شود تا آمادگی دستگاه می

 (Basis of Design)مبانی طراحی  .1-2-22
ت هــواشناسی، شـرایط داخلـی و دیگـر     ، ماننـد اطلاعـا    اهـداف طراحـی   این مدرک همه اطلاعات لازم برای عملـی سـاختن           

ای و مراجع مورد استفاده مانند کـدها، استانداردها، مقررات، مشخصات فنی و راهنماها را                مفـروضات مرتبط با طراحی، اهداف هزینـه     
 . این راهنما بیان شده است2-4-3-2شود و شرح تفصیلی اجزای آن، در ردیف  شامل می

  (O&M Package) مجموعه رن -داریمجموعه راهبری و نگه .1-2-23
 راهبری و نگهداریهای  ای متشکل از اطلاعات و مدارک تاسیسات طرح در وضعیت چون ساخت، به ویژه دستورالعمل   مجموعه

 ). 7-4-1شرح تفصیلی در مرجع بند (

 (As-built Records)مدارک چون ساخت . 1-2-24
هـا،    با تغییرات منجر به وضـعیت چـون سـاخت و نیـز مـدارکی چـون نقشـه                  ها و سایر مدارک مربوط        دستور کارها، صورتمجلس  

ها، که عمدتا بر مبنای اعمـال         ها و سایر اجزای سیستم      های اطلاعات دستگاه    های مشخصات، نمودارها، برگـه     مشخصات فنی، جدول  
قیقـا نشـانگر وضـعیت و شـرایط     شوند به نحـوی کـه د    منضم به پیمان اجرایی طرح تهیه میمدارک طراحیتغییرات پیش گفته در     

مشـخص  (این مدارک باید نشان دهنده همه تغییراتی باشند که برای تامین اهداف نهـایی طراحـی                 . تاسیسات واقعا نصب شده باشند    
 ). 7-4-1شرح تفصیلی درمرجع بند (اند  اعمال شده) 25-2-1بند  (مدارک طراحی، در ) نهاییاهداف طراحیشده در مدرک 
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  (Design Documents) ک طراحیمدار .1-2-25
شـود تـا مبنـای        ها و مشخصات فنی که از طراحی به دست آمده و به پیمان اجرایی طرح منضم مـی                   مدارکی مانند گزارش، نقشه   

وضعیت . شود این مدارک، در هر مقطع زمانی از مرحله ساخت، شامل تغییرات طراحی تا آن مقطع نیز می. گیرد تدارکات و ساخت قرار 
 . است مدارک چون ساخت، مبنای تهیه مدارک طراحیایی نه

  (Vendor's Documents)مدارک فروشنده  -مدارک فروشندگان .1-2-26
نامه، لیست قطعات یدکی و مواد مصرفی و مانند آنهـا؛   نامه، گواهی مدارکی چون کاتالوگ، بروشور، دستورالعمل، تعهدنامه، ضمانت      

، بازرسی فنی، کنترل کیفی، تضـمین       )آزمایش/ ساخت/مصالح(هایی مانند استانداردهای تولید       زمینههای لازم در      که اطلاعات و روش   
های کـارکرد همـراه بـا تـاثیر           ، منحنی ...)آزمایش و تنظیم و   (اندازی    کیفیت، بارگیری، حمل، باراندازی، جابجایی، انبارداری، نصب، راه       

هـا و سـایر اجـزای         دسـتگاه ) به ویژه رفـع اشـکال مقـدماتی        (هبری و نگهداری  راتغییرات پارامترهای گوناگون، آموزش، تضمین و       
 ). 7-4-1شرح تفصیلی در مرجع بند (ها را در اختیار قرار دهد  سیستم

 (Documentation) مستندسازی. 1-2-27
 ):و نیز در مورد تغییرات مصوب بعدی آن(انجام دقیق و به موقع کارهای زیر، در مورد هر مدرک 

  و کنترل مفـاد مدرک از نظر صحت و تحقق اهداف، بررسی
 ها از نظر استفاده از واحدهای متریک، بررسی و کنترل مدارک فنی و نقشه

 ها، رفع عـدم انطباق
 کنترل امضاهـای مسوولان مربوط،

 .  ثبت مشخصات مدرک و نگهداری آن در محل معین

 (Commissioning Authority)مسوول پذیرش . 1-2-28
، برنامـه پـذیرش   ، تهیـه و تکمیـل و نهـایی کـردن            گـروه پـذیرش    حقیقی یا حقـوقی که برای تشکیل و مـدیریت           شخص

هـا   ، مشاهـده و بررسی و وارسی و اظهارنظر درخصوص کارهـا و آزمایش           پذیرشریزی و هماهنگی و انجام مجموعه فراینـد          برنامه
  و گــردآوری   گـزارش پـذیرش    مدارک، تهیه    مستندسازیاظهارنظر و   ، بررسی و وارسی و      )اندازی های راه  آزمایشبه ویـژه   (

وی ضمن برقـراری جریان اطلاعات بین اعضای گروه، نظرات خـود را            . شود  ، از طرف کارفرما تعیین می     تاسیسات مکانیکی کتاب  
طبق نمودارهای بخش   (کند    ابلاغ می مستقیما به کارفرمـا اعلام داشته و مصوبات کارفرما را نیز، بسته به مورد، به سایر اعضای گروه                  

1-3.( 
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 (Specification for Commissioning Services)مشخصات فنی خدمات پذیرش . 1-2-29
شـود تـا نحـوه همکـاری و همـاهنگی             مدرکی که توسط مهندس مشاور تهیه و به اسناد مناقصه و پیمان اجرایی طرح منضم می               

شرح تفصیلی  (اندازی و تضمین را مشخص سازد         زم در این زمینه در مراحل ساخت و راه         و انجام خدمات لا    گروه پذیرش پیمانکار با   
 ).1-2-3-3در ردیف 

 علایم اختصاری به زبان انگلیسی. 1-2-30

1-2-30-1 .FIV (Field Installation Verification)  
 )8-2-1شرح تفصیلی در بند (  تکمیل فیزیکی نصب تایید

1-2-30-2 .FPT (Functional Performance Testing) 
نهایی را، بـه   اهداف طراحیها بـرای تامین خدمات مورد نظر در    ها و سیستم    آزمایـش عملکرد و یا فرایندی کـه توانایی دستگاه       

 انـدازی  های راه آزمایشدهد و جـزو    ، نشان می  (IAQ)ویژه در رابـطه با فشار، دما، شرایط محیطی داخلی و کیفیت هـوای داخـل              
 .  لازم استFPTها نیز در  کنترل مصارف و بازده. است) 1-2-1 بند(

، هزینه انجام   )6-4-1مرجع بند   ( دستورالعمل کاربرد فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان            5طبق مفاد بند    
. شـود   ن فهرست بها منظـور مـی      دار، توسط مهندس مشاور تعیین و در فصل کارهای دستمزدی ای             ستاره  این آزمایش به صورت ردیف    

 .شود مشخصات فنی انجام این آزمایش نیز توسط مهندس مشاور تهیه و به مشخصات فنی اجرای تاسیسات طرح منضم می

1-2-30-3 .O&M (Operation & Maintenance) 
 ).11-2-1شرح تفصیلی در بند (ها  ها و سیستم  دستگاهراهبری و نگهداری

1-2-30-4 .OPT (Operational Performance Testing) 
، کـه   )اندازی و آزمایش نحوه کـار       اندازی آزمایشی و یا راه      یا راه (هـا    هـا و اجـزای سیستم     هـا، کنترل   انـدازی دستگـاه   آزمـایش راه 

 انـدازی  راههـای   آزمایشرود و جزو  برای وارسی کارکرد یا نحوه کار این تجهیزات، به ویژه از نظر ضوابط صدا و لرزش، به کار می 
شود، ولی هزینه انجام این آزمـایش    تهیه می2-30-2-1مشخصات فنی انجام این آزمایش به روش مشابه ردیف   . است) 1-2-1بند(

 . بینی شده است پیش) 6-4-1مرجع بند (های فهرست بهای تاسیسات مکانیکی  در بهای واحد ردیف

1-2-30-5 .TAB )(Testing, Adjusting & Balancing 
 بنـد   (انـدازی  راه هـای  آزمـایش ها، کـه جــزو       هـا و سیستم    ، برای دستگاه  )گـذر آب و هوا   (سازی    مـایش، تنظـیم و متعـادل   آز

روش تعیین هزینه و تهیه مشخصـات فنـی   . تواند موردنظر باشد  نیز، بسته به مورد، می(Fine Tuning)تنظیم دقیق . است) 1-2-1
 .  است2-30-2-1یف انجام این آزمایش به روش مشابه رد
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كارفرما

Źřŵźŝ ƵźƸŝمهندس مشاور 

 زياندا كارشناسان راههاي ساخت و نصبگروه

 پيمانكار

 šŚƯŶų ŽŚƴƃŹŚƧ
ƽŹřŶƸĮƳ ƹ ƽźŞƷřŹ 

ƱŚĭŶƴƃƹźƟ

ƽŹřŶƸĮƳ ƹ ƽźŞƷřŹ Ƶƹźĭ

ƁźƿŸě ƩƹƺƀƯ 
 ) ƁźƿŸě Ƶƹźĭ و(

 ƵźƸŝŹřŵźŝ ارتباط كارفرما و .-.-.-.-.-.-.-
 ارتباط قراردادي و تبادل اطلاعات________ 

  تبادل اطلاعات- - - - - - -

٣-١.  ŚƷŹřŵƺưƳ  

هاي  ، و ترتيب انجام فعاليتƁźƿŸě ƩƹƺƀƯ، مهندس مشاور، پيمانكار و )ƵźƸŝ Źřŵźŝو (در اين بخش چگونگي ارتباط كارفرما 
داده  در مراحل گوناگون پيشرفت كار و مقاطع عمده فرايند پديدآوري طرح، به صورت نمودارهاي زير نشان ƁźƿŸěمرتبط با فرايند 

 . شده است
 
نمودار ارتباط حقوقي و قراردادي و جريان اطلاعات بين اعضاي گروه پديدآوري طرح و همكاران آنها، كه موقعيت  .١-٣-١

ƵźƸŝ Źřŵźŝ و ƽŹřŶƸĮƳ ƹ ƽźŞƷřŹ Ƶƹźĭنيز در آن مشخص شده است  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ــانیکی   ــذیرش تاسیســات مک ــای پ راهنم
ا  اخ
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 .شود انجام می بردار  بهرهوظایف کارفرما، بسته به مورد، با هماهنگی و همکاری ) 1(
 . استمستندسازیهایی مانند بررسی، وارسی، اظهارنظر و   مدارک، شامل فعالیتپذیرش) 2(
 .هایی مانند مشاهده، بررسی، وارسی و اظهارنظر است  خدمات، شامل فعالیتپذیرش) 3(
 به تعویـق بیفتـد، راهبـری و         گروه و آموزش     موقت شروع نشود و یا انتخاب      تحویل ازبرداری پس     چنانچه به هر دلیل، بهره    ) 4(

شـود و ظـرف همـین     انجـام مـی  ) طبق توافق جداگانه(، توسط پیمانکار گروهنگهداری در مرحله تضمین و یا متعاقبا تا زمان آمادگی     
 .، انجام خواهد شد)گروه پس از معرفی( و دیگر خدمات مرتبط با آن نیز گروهمدت، آموزش 

 
 : به کار رفته در نمودارمفهوم علایم اختصاری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CP=Commissioning Plan برنامه پذیرش
 CR= Commissioning Report گزارش پذیرش
DI=Design Intent اهداف طراحی
FPT=Functional Performance Testing آزمایش عملکرد

M )قسمت اول مرحله طراحی پایه(مدارک مهندس مشاور  1/1  

M )دوم مرحله طراحی پایهقسمت (مدارک مهندس مشاور  2/1  
 M2 )مرحله طراحی تفصیلی(مدارک مهندس مشاور 
1/3M )مرحله ساخت(مدارک مهندس مشاور 

M )اندازیمرحله راه(دارک مهندس مشاور م 2/3  
 M4 )مرحله تضمین(مدارک مهندس مشاور 

OP=Owner’s Program برنامه کارفرما
P )مرحله ساخت(مدارک پیمانکار  1/3  

P )اندازیمرحله راه(مدارک پیمانکار  2/3  

 P4 )مرحله تضمین(مدارک پیمانکار 
SM=Systems Manual  کتاب تاسیسات مکانیکی
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 مراجع . 1-4

 : استه شدههای آنها ارجاع داد فهرست مراجع حقوقی و فنی، که در این راهنما به شماره

 
  هیـات    4/4/1375 هــ مـورخ      14898ت/24525نامه شـماره      تصویب(هـای عمـرانی کشور       نظام فنی و اجـرایی طرح     .1-4-1
 20/4/1385 هــ مـورخ   33497ت/42339نامه شماره  تصویب( آن، و نظام فنی و اجرایی کشور      34 تا   22های    ، به ویژه بخش   )وزیران

 ).هیات وزیران

 
بخشـنامه گـروه دوم بـه شـماره     (هـای غیرصـنعتی    می خدمات مدیریت طـرح بـرای تهیـه و اجـرای طـرح              شرح عمو  .1-4-2
 . قسمت6، در )ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه13/6/1380 مورخ 2983/54-8075/105
 
 مـورخ   1-983/54/4449بخشنامه شماره   (مرحله اول و دوم مطالعات کارهای ساختمانی        ) مشاوره برای (شرح خدمات   . 1-4-3

 .  قسمت3، در ) سازمان برنامه و بودجه26/3/1370

 
بخشنامه گـروه اول بـه شـماره   (های غیرصنعتی   شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح           .1-4-4
 . بخش7، در )ریزی کشور   سازمان مدیریت و برنامه11/3/1379 مورخ 977/54-1295/102

 
 مـورخ   1088/102-842/54بخشنامه گـروه اول بـه شمــاره         (مه، شرایط عمـومی و شرایط خصوصی پیمان        نا  موافقت. 1-4-5

 . آن42 و41 و 39 و 33 و 32 و 31 و 22 و 18 و 5، به ویژه مواد )ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه3/3/1378
 
 در رابطـه بــا   5بنـد  (سـتورالعمل کـاربرد    فهرست بهای واحد پایه رشـته تاسیسـات مکـانیکی سـاختمان، بـه ویـژه د            .1-4-6

 در رابطـه 7-2 و 2-6-2های  قسمت(های بالا سری  و شرح اقـلام هزینه  ) راهبری و نگهداری   خدمات و   اندازی های راه  آزمایش
 ). قطعیتحویل موقت و تحویل بـا بازرسی و آزمایش و تهیه مدارک فنی و سایر امور

 
 معاونـت نظـارت راهبـردی ریاسـت         460نشریه شـماره    ( تاسیسات مکانیکی ساختمان     راهبری و نگهداری  راهنمای  . 1-4-7

 ).جمهوری
 

١-Ñ-٢٤/٨/١٣٨٥ مورخ ١٤٢٨٢٥/١٠٠بخشنامه گروه اول به شماره ( دستورالعمل انعقاد پيمان با نرخ متر مربع زيربنا .٨ 
 ).ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه
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١-Ñ-Ö.هيات ٧/٤/١٣٨٣هـ مورخ ٢٨٤٢٢ت/١٧٢٢٤نامه شماره  تصويب(جاع كار به مشاوران  انتخاب و ار نامه نحوه  آيين 
 ).وزيران
 

١-Ñ-١Í.١/١١/١٣٨١ مورخ ٢٠١٥٨٧/١٠١بخشنامه شماره (هاي اجرايي براي تهيه و اجراي طرح  نامه كيفيت دستگاه  نظام 
 ).ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه

 

١-Ñ-دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان- و ساير مباحث مرتبط١٧ و ١٦ و١٤مباحث ( مقررات ملي ساختمان .١١ .( 
 

١-Ñ-١Ï. ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه٢٩٧ي شماره  نشريه( فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور.( 
 

 مورخ 1-15354-54-3191بخشنامه شماره  (الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت          دستورالعمل نحوه تعیین حق    .1-4-13
بخشـنامه گـروه    (الزحمه خدمات مشـاوره       و دستورالعمل تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق        )  سازمان برنامه و بودجه    30/9/1370

 ).ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری  معاونت برنامه24/5/1386 مورخ 70735/100اول به شماره 
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 پایهمرحله طراحی . 2

 کلیات. 2-1

 ـ کـه    شـود   شروع مـی   هیپا له طراحی ح، از مر  تاسیسات مکانیکی ساختمان   پذیرش  فرایند .2-1-1 طبـق  (ا دوره تهیـه طـرح       ب
 بنــد طبـق مرجـع     ( اول و دوم از مرحلـه اول مطالعـات کارهـای سـاختمانی               های و یـا قسمت  ) 2-4-1 بند    و 1-4-1های بند     مرجع

 .طابقت داردم، )1-4-3
 
 : عبارت است ازپذیرش  در این مرحله، اهداف فرایند.2-1-2
 .گروه پذیرش و تشکیل ها تفویض مسوولیتو  شناخت ،مسوول پذیرش انتخاب .2-1-2-1
 : زیر مدارک مستندسازیتهیه و تکمیل و  .2-1-2-2

 ، کارفرمابرنامه )الف
 مقدماتی،  برنامه پذیرش) ب
 ،اهداف طراحیل ـ، شام) مرحله طراحی پایهقسمت اول(مدارک مهندس مشاور ) پ
 .طراحی مبانی لمـ، شا) مرحله طراحی پایهقسمت دوم(شاور ـمدس نمه دارکـم )ت
 
 ـ  هـا  تمراحی سیس ـ ط بررسیه، برای   ـآوری شده در این مرحل     ات جمع ـ اطلاع .2-1-3 کرد آنهـا، و نیـز شـناخت        ابی کـار  ـ و ارزی

 .رود میار ـه ک ب،) در مراحل بعدیپذیرش به ویژه از نظر تسهیل (پذیرش مدارک طراحیکیفیت و قابلیت 
 
  : عبارتند ازگروه پذیرش، اعضای پذیرش  در این مرحله از فرایند. 2-1-4

 . و نمایندگان موظف کارفرما و مهندس مشاورپذیرشمسوول 
 

 شرح کلی خدمات. 2-2

 وظایف کارفرما  .2-2-1
  .طرح تحویلپدیدآوری و اصلی یکی از اجزای به عنوان و خدمات مربوط،  پذیرش قبول .2-2-1-1
 .  قرارداد مهندس مشاور در شرایط و شرح خدمات،بینی خدمات مربوط  و پیشپذیرش الزاماتتصریح لزوم رعایت  .2-2-1-2
، بـر    و مـوردنظر   مربـوط  پـذیرش های مـورد نظر و شرح خدمات        ، شامل سیستم  پذیرش  فرایند بردار تعیین دامنه ک   .2-2-1-3

ضـمن  ،  پـذیرش  فراینـد    رد و تامین منابع مالی مورد نیاز      و بر اساس مفاد این راهنما، همراه با برآو        طرح و تاسیسات آن،     حسب نـوع   
  و مهندس مشاور بردار بهرههماهنگی با 
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 واجـد صلاحیت، انعقـاد قـرارداد با وی بر اساس شرح خـدمات مربـوط و معرفـی وی بـه                    ول پذیرش مسو انتخاب   .2-2-1-4
 .مهندس مشاور

مسـوول  ، تـا انتهـای قـرارداد        گـروه پـذیرش   تعیین و معرفی کارشناس واجد صلاحیت، برای عضویت موظف در           . 2-2-1-5
 .پذیرش

  راهبـری و نگهـداری      و نیـز الزامـات     پذیرش الزامات شامل،  ابرنامه کارفرم   و ارایه   و تهیه  طرحتعریف ضوابط    .2-2-1-6
، مهنـدس مشـاور و      بـردار   بهره، باتوجه به خصوصیات طرح و براساس مفاد این راهنما، ضمن هماهنگی با              )7-4-1طبق مرجع بند    (

 .مسوول پذیرش
 ـ، بـا  پـذیرش الزامات  و در برنامه کارفرماهماهنگی به موقع هرگونه تغییرات احتمالی در     . 2-2-1-7 ، مهنـدس  بـردار  رهبه

 . مسوول پذیرشمشاور و 
، )4-3-2 و   3-3-2بنـدهای   (ارک تهیه شده توسط مهندس مشاور       و مد  مقدماتی   برنامه پذیرش  بررسی و تصویب  . 2-2-1-8

 .پذیرش الزامات بر مبنای
 

 وظایف مهندس مشاور . 2-2-2
برنامه  بررسی و تصـویب و در ) الزامات پذیرششامل ( ه کارفرمابرنام تهیه و نهایی کردن    همکاری با کارفرما در      .2-2-2-1

 . مقدماتیپذیرش
 .، تا انتهای قرارداد مهندس مشاور گروه پذیرشتعیین و معرفی کارشناس واجد صلاحیت، برای عضویت موظف در  .2-2-2-2
 و انجـام    )4-3-2بند  طبق  ( مرحله    این قسمت دوم مدارک   و   )3-3-2د  ـبنطبق  (  قسمت اول  دارکـم ارایـهه و   ـتهی .2-2-2-3

 .پذیرش الزاماتایت ـضمن رع، )3-4-1طبق مرجع بند  (خدمات مشاوره
 
 مسوول پذیرش وظایف  .2-2-3

 . متن مصوب آنمستندسازیمقدماتی و  برنامه پذیرش  تهیه و ارایه.2-2-3-1
برگزاری جلسات و انجام و پیگیـری امـور         ،  های لازم  ها و آموزش   ، انجام هماهنگی  گروه پذیرش تشکیل و مدیریت     .2-2-3-2

 . مقدماتیبرنامه پذیرش، کلا براساس پذیرشمربوط به 
 ـ ،)4-3-2 و   3-3-2بنـدهای   (تهیه شده توسط مهندس مشـاور       دارک  مو   برنامه کارفرما   بررسی .2-2-3-3 رای اطمینـان از    ب
 مبـانی  و اهداف طراحیصوص ـتکمیلی در خ ـاصلاحی و رات ـژه نظـویه ها بـورد آن ـلام نظر در م   ـ و اع  ؛پذیرش الزامات رعایت
 .طراحی

  . متن مصوب آنهامستندسازی و 3-3-2-2همکاری با کارفرما در بررسی و تصویب مدارک موضوع ردیف  .2-2-3-4
 .این راهنماو  همه خدمات و مدارک مهندس مشاور، مندرج در مراجع مربوط پذیرش. 2-2-3-5
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 دارکشرح تفصیلی م .2-3

 برنامه کارفرما  .2-3-1
 و  تاثیرگـذار اهـداف معلوم، اقـلام و ضـوابط       انتظارها و   فرضیات،  باید شامل   مدرک مهمی است که     ،  برنامه کارفرما  .2-3-1-1

) بـردار  بهـره  و(  کارفرمـا  مهم و نیازهای ، تعهدها، نظرها   الزامات  همه ها و نیز شامل    محدودیتدیگر  ها و    ، هزینه مهم از نظر کارفرما   
و یا انجام خدمات موردنیـاز ماننـد طراحـی،           اهداف طراحی و   برنامه پذیرش   به ویژه   مرتبط رکامددیگر  که تهیه   شد، به نحوی    با

 ردیـف (در مراحل بعدی، این مدرک به شناسنامه مقـدماتی طـرح             .سازد عملی ، را، در مراحل مختلف پدیدآوری طرح      پذیرشاجرا و   
 . شود ، منضم میمکانیکیتاسیسات  کتابو نتیجتا به ) 3-3-2-2

 :، بسته به مورد، عبارت است ازبرنامه کارفرمااجزای متشکله مدرک  فهرست کلی .2-3-1-2
 ات طرح،های کارفرما در مورد تاسیس ها و محدودیتتعهد،  و نیازها، نظرات، الزاماتطرحمجموعه ضوابط ) لفا

 ،ازمانی مورد نظرو ساختار س پذیرش ، دامنه کاربرد فرایندالزامات پذیرش) ب
 مسوول برای انواع گوناگون اسناد و مدارک،  و فرمتعیین  و مستندسازی الزامات )پ
 .و انتظارات کارفرما در این رابطه) سازمان و هزینهنوع، سطح، مانند ( O & M برداری و  الزامات بهره)ت
 و  هد، تهیه ش ـ  جانبه و هماهنگی و مطالعه و دقت لازم          و با بررسی همه    ، در ابتدای مرحله طراحی پایه     برنامه کارفرما . 2-3-1-3

 . شود میانجام طراحی تفصیلی ، حداکثر تا پایان مرحله  نیزهرگونه تغییرات احتمالی در جهت اصلاح و تکمیل آن
 

  مقدماتی برنامه پذیرش . 2-3-2
د ـه فراین ـ ـک ـ،  اهداف طراحـی   و   رمابرنامه کارف  است، مبتنی بـر      دارکیـوعه م ـا مجم ـ ی درکیـم برنامه پذیرش  .2-3-2-1

 و شـرح خـدمات، برنامـه، مشخصـات          کند ، تعریف می  طرحون پیشرفت کار    ـ گوناگ ، در مراحل  الزامات پذیرش  را براساس  پذیرش
هـا،     و سـاخت سیسـتم     ، تـدارکات  راه با پیشرفت طراحی   ـاین برنامه، هم  . . شود   را شامل می   گروه پذیرش بندی کارهای     فنی و زمان  

  . استدر حال تحول و تکمیلمرتبا 
 برنامـه پـذیرش   ، یـک    توسـط مهنـدس مشـاور      اهداف طراحی  همراه با تعریف مفاهیم طراحی به کمک مدرک          .2-3-2-2

ایـن برنامـه بایـد دامنـه     . دهـد  ها را نشان می     سیستم پذیرششود که خطوط کلی فرایند        تهیه می  مسوول پذیرش  توسط   مقدماتی
 . مرتبط سازدگروه پذیرش داده و آنرا به همه اعضای  را گسترشپذیرششمول فرایند 

 : مقدماتی، بسته به مورد، عبارت است ازبرنامه پذیرش فهرست تفصیلی حداقل اجزای متشکله .2-3-2-3
  مقدماتیاهداف طراحی) الف
  به صورت کلی،پذیرشهای مورد  ، تشریح فرایند و شناخت سیستمپذیرشکلیات فرایند ) ب
 ،تاسیسات مکانیکیکتاب  و ارش پذیرشگز الزامات) پ
 بندی مقدماتی مراحل آن، مدت زمان لازم برای تکمیل فرایند و زمان) ت
 که در مرحله ساخت باید انجام شود،هایی  بررسیفهرست مشاهدات و ) ث
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 شد، خواهند واقع اندازی های راه آزمایشهایی که مورد  ها و سیستم فهرست دستگاه) ج
 ها، ازیمستندسچگونگی ) چ
 بندی و ترتیب تهیه مدارک، زمان، فرم )ح
 ،)اندازی های راه آزمایش پذیرش و تایید های عمومی شامل رویه(اندازی   راهپذیرش و تایید های رویه) خ
 ، پذیرش، در هر مرحله از فرایند گروه پذیرشتعداد، تنوع و الزامات آموزشی اعضای ) د
فـرد بـه    های هـر     وظایف و مسوولیت  همراه با   در هریک از مراحل آن،      ،  پذیرشبرای فرایند   ها و نفر ماه لازم       پرسنل، مهارت ) ذ

 ،صورت خلاصه
 .پذیرشفرایند بینی شده برای  پیشهزینه   وبردکاردامنه ) ر
 

 ) مرحله طراحی پایهقسمت اول( مهندس مشاور مدارک. 2-3-3
 مواردی است که در مرجع بند      و   مدارک طراحی دیگر  و  ) 2-3-3-2ردیف  طبق   (اهداف طراحی  شاملاین مدارک    .2-3-3-1

 .استخواسته شده ) قسمت اول-مرحله اول( 1-4-3

  اهداف طراحی.2-3-3-2

و موفقیت  کند   میرا به صورت جامع و واضح بیان         اهداف طراحی ، تهیه مدرکی است که      پذیرشترین قسمت فرایند     مهم) الف
 .شود مدرک ارزیابی مین ای به کمک طرح

و تغییـرات   ( برنامه کارفرما  و براساس    ، مدرک تفصیلی مکتوبی است که با مسوولیت مهندس مشاور         اهداف طراحی مدرک  ) ب
 را بـه صـورت      اهداف طراحـی  و اجزا و ضوابط فنی      شود    تهیه می  پذیرش فرایند   ازپایه   طراحی   ه مرحل ، در طول  )احتمالی بعدی آن  

گیـرد،   میانجام  طراحی تفصیلی    را، که حداکثر تا پایان مرحله        طراحان و   ی از کارفرما  واضح تعریف و تغییرات و اصلاحات مصوب ناش       
 .کند منعکس می

، که خود   این مدرک  .است  تدوین شده  برنامه کارفرما  مقدماتی، شرح تفصیلی اطلاعاتی است که در         اهداف طراحی  مدرک   )پ
 و کیفیـت مـورد نظـر بـرای          ورد نیاز و سطح   ـ، شرایط داخلی م   طرح  باید نیازهای عملکردی   گیرد،  قرار می  مبانی طراحی مبنای تهیه   

 .را تعریف کند آنها تاییدو ضوابط ها  دهد و مفاهیم طراحی سیستم کنترل آنها را نشان
 مستندسـازی  و   تصـویب ،  ، بایـد بررسـی     و تفصیلی   طراحی پایه  های   مرحله کار جریان پیشرفت     در اهداف طراحی تغییرات   )ت
 تاسیسـات مکـانیکی  کتاب بـه   شناسنامه مقدماتی طرح و نتیجتا به عنوان یک مرجع، به    نهایی باید،    طراحی اهدافمدرک  . شود

 .منضم شود
 ـ  اهداف طراحی درک  ـه م ـزای متشکل ـل اج ـداقحـرست تفصیلی   ـفه )ث ر یـک از    ـد ممکـن در ه ـ    ــورد و تـا ح ـ    ه م ـ ـ، بسته ب
 :عبارت است ازبرداری  ط بهرهها و شرای  و برای همه حالتهای مقدماتی یا نهایی حالت
  تعطیلات،دیگر  ر هفته وـای روز و شب و نیز در تعطیلات آخـه  ساعتهمهها در  برداری از عملکرد سیستم وه بهرهـنح) 1
 های کنترل کیفیت و تضمین کیفیت مرتبط،  کیفیت مصالح و ساخت، همراه با رویه) 2
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 هوای داخل،الزامات زیست محیطی، شرایط داخلی و کیفیت ) 3
 سطوح روشنایی،) 4
 ضوابط مصرف انرژی، همراه با دیگر اهداف و ملاحظات کمی و کیفی و مالی مربوط،) 5
 های تاسیساتی طرح،  تشریح همه سیستم) 6
 ها، های تعریف شده برای سیستم محدودیت) 7
 ای، های بودجه ملاحظات و محدودیت) 8
، نکـات    تاییـد  ، شامل مسوولان، هزینه، مشخصات فنی، ضوابط      )TABبه ویژه    (زیاندا های راه  آزمایشالزامات مربوط به    ) 9

 ایمنی و تامین انرژی و دیگر مصارف، 
 مسوول برای انواع گوناگون مدارک، و فرم ، شامل شناخت انتظارات کارفرما و تعیینمستندسازیالزامات ) 10
 برداری،  الزامات مربوط به بهره)11
  گوناگون، کاریشرایط هر سیستم در بیان نحوه راهبری ) 12
  و استراتژی راهبری برای هر سیستم، قابل قبولکارکردضوابط ) 13
 ،)7-4-1شرح تفصیلی در مرجع بند (، شامل مسوولان، هزینه و مشخصات فنی راهبری و نگهداری الزامات خدمات )14
و نحـوه جریـان   ) نوع و سـطح  (راهبری و نگهداریه ، نحونحوه مدیریتسازمان، هزینه، ، شامل مسوولان،  O&Mالزامات  ) 15

 ).7-4-1شرح تفصیلی در مرجع بند (اطلاعات 
 

 ، ) مرحله طراحی پایهقسمت دوم(مدارک مهندس مشاور  . 2-3-4
 مواردی است کـه در مرجـع       و   مدارک طراحی دیگر  و  ) 2-4-3-2به شرح ردیف     (مبانی طراحی شامل  این مدارک    .2-3-4-1

 .استخواسته شده) قسمت دوم-حله اولمر( 3-4-1بند 

 مبانی طراحی. 2-3-4-2
، ارتبـاط و پیوسـتگی دارد و الزامـات          اهداف طراحـی  ها، مشخص شده در مدرک        سیستم کارکرد با ضوابط    مبانی طراحی  )الف

داردهای قابـل اسـتفاده،     بینی شده در طرح را، که بر اسـاس اسـتان           تاسیسات مکانیکی هر یک از کاربردها، فعالیتها و یا فضاهای پیش          
 .شود است، شامل می  مرتبط و کیفیت شرایط داخلی مورد نظر مشخص شده تاسیسات مکانیکیکدهای
تهیـه شـده و     برمبنای آنهـا،    و  و نهایی،    مقدماتی اهداف طراحی  پس از تصویب      و نهایی، به ترتیب    مقدماتی مبانی طراحی  )ب

ول تـدریجی مفـاهیم طراحـی و نتیجتـا          با توجه به تغییر و تح     . خواهـد بود  تفصیلی   احیمرجع رفع موارد ابهام یا عدم اطمینان در طر        
این مدرک   مقدماتی   نسخه. شود  نیز مـورد تجدید نظر قرار گرفته و بـه روز می          مبانی طراحی  ،طراحی ول کار ـ در ط  اهداف طراحی 
 .منضم خواهد شد )حی تفصیلیطرامرحله ( مدارک مهندس مشاور نهایی آن به نسخه و 4-3-2به مدارک بند 
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کـه، ضـمن   اسـت  ر اطلاعـات و ضـوابطی   ـای طراحی و سایـی، پارامترهـ ضوابط طراحهمه، فهرست رسمی  مبانی طراحی  )پ
 حداقلی، برای هر یـک از فضـاهای         اند و در حالت     انتخاب شده  اهداف طراحی منظور کردن رواداری قابل قبول، برای عملی ساختن         

 :عبارتند از ،) گوناگونشرایط کاری( برداری ها و شرایط بهره و برای همه حالتها  ک از سیستمو هری مورد استفاده
 داخل،هوای فضاهای دمای خشک ) 1
  داخل، هوای فضاهایرطوبت نسبی) 2
 برای هر فصل سال، بیرون هوای دمای خشک ) 3
 برای هر فصل سال،بیرون هوای دمای مرطوب ) 4
سال، برای هـر یـک از        ساعت 8760 همهه ازای   ب ، الزامات یررد، شدت فعالیت و سا    ببرداری، کار  ت بهره برداری، ساعا  رههوع ب ن) 5

 ها، فضاها و یا فعالیت
 بار روشنایی،) 6
 ،)محدوده موردنیاز طراح تاسیسات مکانیکی (برقمصارف سایر ) 7
، حـداکثر نشـتی مجـاز در مراکـز و مسـیرهای             )انورـک ـ( حداکثر سرعت هوا     ، و نحوه توزیع آن    )بیرونهوای  (ویه  ـالزامات ته ) 8

 ، آنتاثیرونگی ـضوابط و مقدار تعویض هوا و چگهوارسانی، 
 الزامات کارفرما،دیگر و ویژه بارهای داخلی ) 9

 ،)هادیوارها، شیشه و مانند آنکف، بام،  (جدارهای خارجی برای  مقاومت گرمایی  ضریبمقادیر) 10
 دیوارها،درصد سطح در و پنجره در ) 11
 ،  و نحوه تامین آنها)نفوذ هوا(فشارهای داخلی مثبت یا منفی ) 12
 های بین فضاها، نکات مربوط به ارتباط متقابل یا موانع و محدودیت) 13
 ابعاد، جرم، نحوه استقرار و مشخصات ساختمان و پوسته آن،) 14
 ، حفاظتی-های ایمنی ی تاسیساتی و توضیح سیستمها تشریح سیستم) 15
  مدارهای گردش آب و هوا، های فشار کار و دبی) 16
 ،رطوبت نسبی و غیره، دماشامل نقاط تنظیم  ،ها های کنترل سیستم استراتژیترتیب کار و ) 17
، مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط و مقـررات و کـدها و اسـتانداردها و     اهداف طراحی ،  برنامه کارفرما اطلاعاتی که از    ) 18

های دولتی، در رابطه با آب و فاضلاب و برق و گاز و مانند آن، گرفته شـده اسـت و    مشخصات فنی عمومی و یا از سازمانراهنماها و  
 الزامات ناشی از آنها، 

  شامل تصفیه هوا از ذرات و گازها،،ی داخلکیفیت هوامعیارهای ) 19
 ، ها  و دستگاهاه  در سیستم(Vibration) ش و لرز(Noise)ی نامطلوب  صداسطحضوابط ) 20
 مصرف انرژی و هزینه آن،) 21
 فضـا بـرای بازدیـد و سـرویس و تعمیـرات و              بینـی    شـامل پـیش    ،هـا  بودن سیسـتم  و تعمیرپذیر     نگهداری راهبری و  قابل) 22

 های لازم، دسترسی
 ها و سایر مصالح، گاهها و دست  سیستم مبنای انتخاباستانداردهای کیفیمعیارهای عمده طراحی، معیارهای فنی و ضوابط و ) 23



  مرحله طراحی تفصیلی– فصل سوم
 

29 

 

 

 

 3فصل 
 

 مرحله طراحی تفصیلی  
 



 30 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 



  مرحله طراحی تفصیلی– فصل سوم
 

31 

 مرحله طراحی تفصیلی. 3

 تکلیا. 3-1

ی تفصـیلی و    ح ـا قسمت طرا  بن مرحله   یا. یابد میه  مله طراحی تفصیلی ادا   ح، در مر  تاسیسات مکانیکی  پذیرش  فرایند .3-1-1
مرجع طبق (دوم مطالعات کارهـای ساختمانی ا مرحـله بو ) 2-4-1  بند و 1-4-1 بندهای    طبق مرجع (رح  ـرای ط ـرایی از دوره اج   ـاج
  .، مطابقت دارد)3-4-1بند

  : عبارت است ازپذیرش  در این مرحله، اهداف فرایند.3-1-2
 : مدارک زیر مستندسازیتهیه و تکمیل و . 3-1-2-1

 ، تکمیلیبرنامه پذیرش) الف
 و مشخصـات فنـی خـدمات پـذیرش    ،  طـرح مقدماتی  ، شامل شناسنامه    )طراحی تفصیلی مرحله  ( مدارک مهندس مشاور     )ب

 . نهاییمبانی طراحی
ها، ارزیابی نهایی طـرز کـار آنهـا و تهیـه       آوری شده در این مرحله، برای کنترل طراحی تفصیلی سیستم          اطلاعات جمع . 3-1-3

  .رود ، به کار میپذیرش الزامات منطبق با به صورت) 1-3-4بند (اجرایی طرح اسناد و مدارک پیمان 
 : عبارتند ازگروه پذیرش، اعضای پذیرشدر این مرحله از فرایند  .3-1-4

 . و نمایندگان موظف کارفرما و مهندس مشاورمسوول پذیرش

 شرح کلی خدمات. 3-2

 وظایف کارفرما  .3-2-1

  . با همکاری مهندس مشاور، تکمیلیبرنامه پذیرشبررسی و تصویب  .3-2-1-1
 ). درصد پیشرفت کار75 و 50 و 25در مقاطع (مرحله طراحی تفصیلی بررسی نتایج پیشرفت تدریجی  .3-2-1-2
، مهنـدس  بـردار  بهـره ، بـا    الزامات پـذیرش   و در    برنامه کارفرما هماهنگی به موقع هرگونه تغییرات احتمالی در        . 3-2-1-3

 .مسوول پذیرشمشاور و 
 .پذیرش الزاماتبر مبنای ،صه اجرای طرح و اسناد مناق)3-2-2-3ردیف (مدارک مهندس مشاور بررسی و تصویب  .3-2-1-4
 

 وظایف مهندس مشاور  .3-2-2
 . تکمیلیبرنامه پذیرش همکاری با کارفرما در بررسی و تصویب .3-2-2-1
 درصد  75 و   50 و   25 و تهیه و ارایه نتایج در مقاطع         ؛پذیرش الزامات ضمن رعایت  ،راحی تفصیلی طام تدریجی   ج ان .3-2-2-2

 .پیشرفت کار
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، )3-4-1طبـق مرجـع بنـد       (و انجام خدمات مشـاوره      )2-3-3بند  طبق  ( طراحی تفصیلی    هله مدارک مرح  ـه و ارای  ی ته .3-2-2-3
 . شپذیر الزاماتضمن رعایت 

 .  به این اسناد2-3-3 و منضم کردن موارد مندرج در بند  اجرای طرحتهیه و ارایه اسناد مناقصه .3-2-2-4

 مسوول پذیرش وظایف  .3-2-3

مـتن  .مستندسـازی و  ) یلیص ـی تف ـحرحله طرا مات  عا اطلا ب(روز شده    هـب تکمیلی و    برنامه پذیرش ه  ـی تهیه و ارا   .3-2-3-1
 .  تکمیلیبرنامه پذیرش و براساس 2-3-2-2، طبق ردیف گروه پذیرشهای  مصوب آن؛ و ادامه فعالیت

 ـ)  درصـد پیشـرفت کـار      75 و   50 و   25ع  ـدر مقاط ـ (یلی  ص تف  طراحی لهـجی مرح ـج پیشرفت تدری  ـ بررسی نتای  .3-2-3-2   رایـب
 .اهورد آنمدر نظرات اصلاحی و تکمیلی و اعلام ؛  پذیرشالزامات رعایتاطمینان از 

در مـورد آنهـا   .نظر؛ و اعلام پذیرشالزامات  تـ رعایرای اطمینان ازب) 2-3-3بند  (دارک مهندس مشاور    ـ بررسی م  .3-2-3-3
 . مقدماتی طرح  و شناسنامهپذیرشخدمات مشخصات فنی وص تکمیلی در خصاصلاحی و ویژه نظرات ه ب

 . آنهامصوب .متن یمستندسازو ) 2-3-3بند (دارک مهندس مشاور ما کارفرما در بررسی و تصویب ب همکاری .3-2-3-4
یـه،  تخل بـه منظـور      کشـی   های لولـه    جداسازی شبکه امکان  بینی تمهیدات لازم برای       کنترل و کسب اطمینان از پیش     . 3-2-3-5
به صورت قابـل   (ها    ها و سیستم    سازی دستگاه    تنظیم و متعادل    و های گوناگون    آزمایش یخ زدن، پیشگیری از   ردن و هواگیری آنها،     پرک

 . تاسیساتمدارک طراحیدر مانند آن زدایی و   زیراب زنی، رسوب،گیری ، سختیهای لازم  و دسترسیراهبری و نگهداری، )تکرار
 .ات و مدارک مهندس مشاور، مندرج در مراجع مربوط و این راهنما همه خدمپذیرش. 3-2-3-6

  مدارک شرح تفصیلی. 3-3

 تکمیلی برنامه پذیرش  .3-3-1
اعضـای   ایـه ـ له طراحی تفصیلی، تکمیل شده و جزییات فعالیـت        ـن مرح ـدماتی مصوب، در حی   ـ مق برنامه پذیرش  .3-3-1-1

یک از اعضا و ساختـار و پرسـنل و  ر ـهای ه  ه کار، نقش و مسوولیت    ـدود و دامن  ـد ح ـیاین برنامه، با  . گیرد  را در بر می    گروه پذیرش 
 . ارایه دهد پذیرشخدمات مشخصات فنی سازی  برای آمادهـریف کند و جـزییات لازم را  را تعپذیرشبنـدی فـرایند  زمـان
  : تکمیلیبرنامه پذیرش فهرست تفصیلی محتویات .3-3-1-2

 :بسته به مورد، عبارت است ازشود،  روز می مرحله طراحی تفصیلی بهضمن ه ـ ک،برنامه پذیرشله زای متشکـل اجـحداق
 ، به صورت تفصیلی،پذیرشخدمات مشخصات فنی الزامات تهیه و تکمیل ) الف
مـدارک  یگر و د) خت کارگاهی و نصباتدارکات و س (اجراییتغییرات  تدارکاتی و یپیشنهادهاالزامات مربوط به تسلیم بموقع    ) ب

 ها، عملکردها یا پرداختدیگر با .ا ـ و ارتباط آنهراهبری و نگهداریمجموعه پیمانکار و اجزای 
  نهایی، اهداف طراحی) پ
 بندی کلی ارایه شده توسط مهندس مشاور،  ، براساس برنامه زمانپذیرشهای  شرح تفصیلی زمان بندی) ت
 ، پذیرشها و سیستم های مورد  شناخت دستگاه) ث
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 نیازهای هر قسمت از کار، شناخت جزییات پیش) ج
 ،گروه پذیرشهای هر یک از اعضای  شرح تفصیلی مسوولیت) چ
  به کار رود،گروه پذیرششرح تفصیلی روش هایی که باید توسط هر یک از اعضای ) ح
  شود،  یا بررسیشرح تفصیلی مواردی که باید مشاهده) خ
  مورد نیاز است، پذیرش پیمانکار که برای پشتیبانی فرایند ندس مشاور یا مهشرح تفصیلی آن قسمت از مدارک) د
 شرح تفصیلی مدارکی که باید آماده شود، همراه با معرفی مسوول تهیه آنها،) ذ
همـراه بـا معرفـی    ، )انـدازی  هـای راه  آزمـایش بـه ویـژه    (هـا  آزمـایش کارهـا و    پـذیرش  و   تاییدهای   شرح تفصیلی رویه  ) ر
 اندرکاران و فرد مسوول، دست
 ،تاسیسات مکانیکیکتاب  و گزارش پذیرش شرح تفصیلی الزامات) ز
 ،ها ها و کنترل ها، سیستم ، در مورد همه دستگاهکارکرد قابل قبولمشخصات ) ژ

 ، دستورالعمل و دیگر مدارککاربرگ نمونه برای گزارش،) س
در این زمینـه    ) O&M خدمات   و کارشناس (یف و تعهدات پیمانکار     شامل وظا ،  راهبری و نگهداری  خدمات  تفصیلی   الزامات) ش

 ،7-4-1 ، طبق مرجع بند)مانند آموزش و تهیه مدارک(تا انتهای کار 
، )دسـتورالعمل نگهـداری    و   راهبـری دستورالعمل  ،  ، گزارش آموزش  مانند برنامه آموزش   (O&Mمدارک  تفصیلی  مشخصات  ) ص

 .7-4-1طبق مرجع بند 
 . مدارک گوناگونفرمو  مستندسازیش شرح تفصیلی رو) ض
 
 : موارد زیر است، شامل) طراحی تفصیلیمرحله(مدارک مهندس مشاور . 3-3-2
 ).2-4-3-2به شرح ردیف ( نهایی طراحی مبانی .3-3-2-1
 ).6-2-3-3به شرح ردیف  (پذیرشخدمات مشخصات فنی  .3-3-2-2
 .)7-2-3-3ردیف به شرح (مقدماتی طرح  شناسنامه .3-3-2-3
راهبـری و   خـدمات   برای  و  ) FPT و   TABبه ویژه    (اندازی  های راه   آزمایش  برای ، مشخصات فنی و برآورد هزینه     .3-3-2-4

 :شود ، که با استفاده از موارد زیر تهیه مینگهداری
 ،3-4-1 مرحله دوم مرجع بند 3 و 2های  بخش) الف
 ،5-4-1ج شرایط خصوصی پیمان، مرجع بند  -32ماده ) ب
 ،7-4-1 و بند 6-4-1های بند  جعمر) پ
 . این راهنما1های نمونه پیوست شماره  کاربرگ) ت
 .  است خواسته شده3-4-1مواردی که در مرجع بند  و مدارک طراحیدیگر . 3-3-2-5

د  و محصـولات مـورد تایی ـ      (Listed)الذکر، ارایه فهرسـت سـازندگان و فروشـندگان مـورد تاییـد                های فوق   باتوجه به مفاد مرجع   
(Labelled)الزامی است2-3-3پذیر ساختن تدارکات به نحو صحیح و مناسب، همراه با مدارک بند  ، برای امکان ، . 
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 پذیرشخدمات  مشخصات فنی .3-3-2-6

همکـاری  بـوده و بـرای      انـدازی طـرح       و راه ها، جزیی از مشخصات فنی ساخت         سیستم  پذیرش  خدمات مشخصات فنی ) الف
برد، امنه کـار  داین مشخصات،   . در مراحل پس از طراحی تفصیلی، مورد نیاز است         طبق پیمان اجرایی طرح،      گروه پذیرش پیمانکار با   

های پیمانکـار     همراه با وظایف و مسوولیت    یک طرح را،    و تضمین   اندازی    در حین مراحل ساخت و راه      پذیرشو هدف فرایند    الزامات  
هـای ارایـه شـده در         فـرم . دهـد  به تفصیل شرح مـی    ،  مسوول پذیرش ا   و ضمن هماهنگی ب    برنامه پذیرش در این زمینه براساس     

 این راهنما، بسته به مورد، توسط مهندس مشـاور بـرای تکمیـل مشخصـات فنـی، شـامل وظـایف پیمانکـار درارتبـاط بـا                            1پیوست  
ن نیـز بـرای تهیـه پیشـنهاد در          پیمانکـارا . گیـرد    آنها، مورد استفاده قرار مـی      پذیرشو   تاییداندازی، به ویژه      های مرحله راه    آزمایش

 .  و انجام خدمات موردنظر، به این مشخصات نیاز دارندگروه پذیرشخصوص شرکت در 
هـای   آزمـایش  و   پـذیرش مقـدماتی    ، بـرای  انـدازی  راهه  ـ جزییات عملیات مرحل   باید  پذیرش  خدمات مشخصات فنی ) ب

و شـامل فهرسـت     کنـد    و الزامات آنها را، بـه صـورت واضـح ارایـه              عملیات مورد نیاز   دیگر   و نیز  آنها   پذیرش و تاییدو   اندازی راه
هـای   آزمـایش پـذیرش   و تاییـد  و پذیرش مقدماتیهـای   کاربرگها و   فرمو همچنین نمونهنظر موردهای   ها و سیستم   دستگاه

 . باشداندازی راه
 ـ ه در   ـاطلاعاتی ک  و دیگر    الزامات پذیرش این مشخصات فنی، برمبنای     ) پ در اسـت،     تهیـه و تکمیـل شـده       ابرنامه کارفرم

 برنامـه پـذیرش   این مشخصات، مشابه مفـاد      فهرست تفصیلی   . شود  انتهای مرحله طراحی تفصیلی، توسط مهندس مشاور تهیه می        
 . است )2-1-3-3ردیف ( تکمیلی
ن پیمانکـار در     عضو موظف و سایر همکـاران و نماینـدگا         های ا و مهارت  ـه ، باید شامل شناخت صلاحیت    بردنه کار ـبخش دام ) ت

انـدازی    کارگـاهی و نصـب و راه      سـاخت   تـدارکات و    هـای مرتبط بــا      ر یک از تخصص   ـهباشد و جزییات استفاده از       گروه پذیرش 
 .، در قسمت خاص خود ذکر شودپذیرشدر فراینـد  ،تاسیسات

  شناسنامه مقدماتی طرح .3-3-2-7

 3-4-1  بنـد  ، کـه اجـزای متشـکله آن در مرجـع           تفصـیلی  رحله طراحی شناسنامه طرح در انتهای م    شناسنامه مقدماتی طرح و یا      
تحت عنوان شناسنامه پروژه ذکر شده است، پس از اتمام و تکمیل طراحی تفصیلی توسـط مهنـدس مشـاور                    )  از مرحله دوم   5بخش  (

ن نیـز بایـد متناسـبا در ایـن     اطلاعات مربوط به تاسیسات مکـانیکی سـاختما      . شود  تهیه و جزو مدارک این مرحله به کارفرما ارایه می         
ایـن اطلاعـات عمـدتا    .  قرار گیردراهبری و نگهداری کارشناس خدمات و مسوول پذیرش  شناسنامه منظور شده باشد و در اختیار      

هـای تاسیسـات مکـانیکی مربـوط و نحـوه کـار و امکانـات و                   مواردی چون فضاها و کاربردهای گوناگون موجود در طرح و سیسـتم           
اصـلاحی و   و تغییـرات  مبـانی طراحـی   و  اهداف طراحی، برنامه کارفرما ، و نیـز     ها و دیگر موارد لازم      ین سیستم  ا های  محدودیت

انـدازی    سـاخت و راه هـای  بهمین ترتیب در طـول مرحلـه    . شود  را شامل می  ) پایه و تفصیلی  (طراحی  های    تکمیلی آنها در طول مرحله    
ها   ها و گواهی    مانند نتایج آزمایش   (نگهداری و راهبری  کارشناس خدمات   و رشمسوول پذی   اطلاعات و مدارک مورد نیاز     دیگر  هم

این مـدرک   .قرار گیردآنان به ویژه در رابطه با تغییرات منجر به وضعیت چون ساخت، باید در اختیار ، )ها و دستورکارها   و صورتمجلس 
 . شود  منضم میکتاب تاسیسات مکانیکیهایتا به ن
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 مرحله ساخت. 4

 کلیات. 4-1

و نصـب   ) همراه با ساخت کارگاهی بعضی موارد     ( ها  مصالح و دستگاه   تدارکعملیات  ،  پذیرش در این مرحله از فرایند       .4-1-1
تهیــه و سـاخت و      "ایــن مرحــله بــا قسـمت         . شود انجـام می   آنها پذیرش مقدماتی  و   ساختمان ی تاسیسات مکانیکی  ها سیستم

از دوره سـاخت     "تـساخ" ا قسمت ـ، ب )2-4-1  بند  و 1-4-1  بند های طبق مرجع (  از دوره اجـرای طـرح    "عملیـات اجـرایی و نصب   
، )6-4-1  بنـد   و 5-4-1بند  ای  ه  طبق مرجع  ( از پیمان پیمانکار   تدارک و نصب  بـا قسمـت   و  ) 4-4-1بند  طبق مرجع   (و تحـویل کار    

، بایـد بـا     3-1-3مربـوط به ارجاع کار بـه پیمانکار و تجهیز کارگاه است، کـه طبـق بنـد                 نیاز این مرحله، کارهای      شپی .مطابقت دارد 
 .باشدانجام شده پذیرش الزاماترعایت 
 
 : در مرحله ساخت، عبارت است از،پذیرش  اهداف فرایند.4-1-2
 : مدارک زیر مستندسازیتهیه و تکمیل و  .4-1-2-1

 ،  نهاییذیرشبرنامه پ )الف
 ،)مرحله ساخت(مدارک پیمانکار ) ب
 ).مرحله ساخت( مدارک مهندس مشاور )پ
  . پذیرشگروههای  و هماهنگی و پیگیری سایر فعالیت برگزاری جلسات .4-1-2-2
 .O&Mمجموعه  و تهیه O&Mگروه  و نیز آموزش نصبساخت کارگاهی و  تدارک وو پایش عملیات  مشاهده .4-1-2-3
 .ها  در مورد طرز کار سیستممدارک چون ساخت ایجاد و تکمیل .4-1-2-4
، به صورت منطبق با اسناد و مدارک پیمان و )پذیرش مقدماتی(ها  ها و سیستم  تکمیل فیزیکی نصب دستگاه     تایید .4-1-2-5

 . تغییرات بعدی آن
 : عبارت است از، در مرحله ساختپذیرشهای مربوط به  فعالیت. 4-1-3
 . پیمانکار نماینده موظف با افزودنگروه پذیرش یلتکم 4-1-3-1
 . در مرحله ساختطراحی مدارکنهایی و مصوب  تغییرات سازیمستند .4-1-3-2
 .O&Mگروه  هماهنگی و برگزاری آموزش .4-1-3-3
  .برنامه پذیرش  نهایی کردن.4-1-3-4
 . این راهنما1های ارایه شده در پیوست شماره  های خاص طرح، با استفاده از نمونه کاربرگها و   ایجاد روش.4-1-3-5
های  و پیشـنهاد O&Mگـروه  ، بـه ویـژه مـدارک آمـوزش     )مرحله ساخت(مانکار پیمهندس مشاور و    بررسی مدارک    .4-1-3-6

 .مربوط به تدارکات یا تغییرات
 .  آنپذیرش تکمیل فیزیکی نصب و تاییدهای لازم و نهایتا  ها و بازرسی  انجام بررسی.4-1-3-7
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 .گروه پذیرش گزارش پیشرفت کار و نقایص به اعضای .4-1-3-8
 
 : عبارتند ازگروه پذیرش ، اعضایفرایند پذیرشدر این مرحله از . 4-1-4

 . و نمایندگان موظف کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکارمسوول پذیرش
 
بنـدی    بویژه از نظر زمان،برنامه پذیرش ازیساخت، در به روزسعملیات تدارکات و مشاهده مـداوم پیشرفت پایش و    .4-1-5
ساخت و نیز و مشخصات فنی تدارکات و مهمی دارد و باید به نحوی انجام گیرد که باعث اطمینان از رعایت الزامات نقش  ها،  فعالیت

 .شود فروشندگان های رعایت دستورالعمل
هـای مـرتبط     فعالیـت نیـز   هـا و     سیسـتم دیگر  آنها و   فرعی   های سیستم،  پذیرشهای مورد    ها باید، علاوه بر سیستم      این مشاهده 

 :است، در برگیرد موجود در طرح را که در زیر ذکر شده
 .های هوارسانی  سیستم.4-1-5-1
  .یهای گرمای  سیستم.4-1-5-2
  .یهای سرمای  سیستم.4-1-5-3
 ).رسانی، دفع فاضلاب و آب باران بآ(تاسیسات بهداشتی  .4-1-5-4
 کشی کشی و کانال های لوله کهشب .4-1-5-5
 . کنترلهای  سیستم. 4-1-5-6
 ). زیست جان، مال و محیطدر رابطه با ( حفاظتی -های ایمنی ین انرژی و سیستممهای تا  سیستم.4-1-5-7
 .ارگاهک در  و مصالح و لوازمها دستگاهانبارداری  حمل، باراندازی، جابجایی و،بازرسی فنی و تحویل، بارگیری.4-1-5-8
 .های تامین کیفیت هوای داخل  و روششرایط تصفیه هوا .4-1-5-9
  . رعایت کدها و استانداردها.4-1-5-10
هـا   اتصال لولـه  و   و تمیز کردن   شستشو ،)فشارآزمایش   ونشت   آزمایش   مانند (ی انتهای مرحله ساخت   ها  آزمایش .4-1-5-11

 . ها به دستگاه
 
 و انجـام سـایر    بـرای همـاهنگی کارگـاهی   گروه پـذیرش  شرکت همه اعضـای  با منظمی  جلسات،بندی  طبق زمان  .4-1-6

 ذینفعان منتقـل و اختلافــات را مرتفــع سـازد،           همهنکات مـورد بحث را بـه      شود تا     تشکیل می  برنامه پذیرش کارهای لازم طبق    
 .ها را تهیه و کارهای اضطراری و نقایص را تعیین کند  سیستمپذیرش گـزارش پیشرفت فـرایند

 
و نیـز شـناخت کیفیـت و        سـاخت    و    کنترل و ارزیابی عملیـات تـدارکات       آوری شده در این مرحله، برای        اطلاعات جمع  .4-1-7

 . رود ، به کار می)اندازی  در مرحله راهپذیرشبه ویژه از نظر تسهیل ( مدارک تهیه شده پذیرشقابلیت 
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 شرح کلی خدمات. 4-2

 وظایف کارفرما  .4-2-1
 . نهایی، با همکاری مهندس مشاور و پیمانکاربرنامه پذیرشی و تصویب بررس .4-2-1-1
مسوول  و   بردار  بهره  و در اسناد و مدارک پیمان، با       مدارک طراحی هماهنگی به موقع هرگونه تغییرات احتمالی در        . 4-2-1-2

 . پذیرش
 . های پیشرفت کار مرحله ساخت بررسی و تصویب گزارش .4-2-1-3
، و انجـام دیگـر وظـایف        مسوول پـذیرش  ، به مهندس مشاور، پیمانکار و       بردار  بهره  منتخب O&M روهگمعرفی  . 4-2-1-4

 7.1-4-1مرتبط طبق مرجع بند 
 .پذیرش الزامات و خدمات، بر مبنایمدارک دیگر بررسی و تصویب  .4-2-1-5

 

 مشاورمهندس وظایف   .4-2-2
 . مشخصات فنی خدمات پذیرش طبق گروه پذیرشی در  به پیمانکار، برای همکارمسوول پذیرشمعرفی . 4-2-2-1
 . نهاییبرنامه پذیرشهمکاری با کارفرما در بررسی و تصویب  .4-2-2-2
 کارهـای تکمیلـی   و نصـب و     و ساخت کارگـاهی     های تدریجی در خصوص عملیات تدارک        ها و بازرسی   انجام وارسی  .4-2-2-3

  .الزامات پذیرش، ضمن رعایت  آنهاتایید و )6-3-2-4 و 4-3-2-4 های ردیف (پیمانکار
ایـن  ب  کارفرما در بررسی و تصوی     و   مسوول پذیرش آنها و همکاری با      تایید ،)4-3-4بند  (بررسی مدارک پیمانکار     .4-2-2-4
 .  و ساخت، انجام و تکمیل شوداهی، باید قبل از تدارکهای کارگ  و نقشه)تدارکات یا تغییرات (بررسی پیشنهادها. مدارک
پـذیرش  های کلـی و مقـدماتی درخصـوص درخواسـت و اعـلام آمـادگی پیمانکـار بـرای          ها و وارسی    ررسیبانجام  . 4-2-2-5

 .الزامات پذیرش  مربوط در صورت تحقق شرایط، ضمن رعایتگواهی آمادگی، صدور مقدماتی
 : توان موارد زیر را به صورت نمونه و کلی ذکر کرد دراین رابطه می

 دارای برچسب شناسایی باشند،ها  همه دستگاه) الف
 ها سالم و قابل کار باشند،  شستی) ب
 ها موجود و سالم و محکم باشند،  پیچ) پ
 . از عدم نشتی شیرها اطمینان حاصل شود) ت

 . شود میالذکر پیوست   فوقگواهی آمادگی، به پذیرش مقدماتیهای وارسی مربوط به مراحل قبل از   و فهرستها کاربرگ

                                                      
، در کارگاه حاضر باشـند تـا، ضـمن آشـنایی و آمـوزش      شستشو و تمیز کردنهای نشت و فشار و   این گروه باید در اواخر مرحله ساخت و قبل از آزمایش- 1

ها را مشاهده و بررسی کنند و با مشخصات فیزیکی نصب آنها، به ویژه محل اجزایی کـه ممکـن اسـت پـس از تکمیـل سـاخت                               نند ساخت سیستم  دیدن، بتوا 
 . ، شناخت بهتری پیدا کننداهداف طراحیها، طبق  پوشانده شوند، آشنا شده و از نحوه کار سیستم
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الزامـات  تکمیـل فیزیکـی نصـب، ضـمن رعایـت            تاییـد ها و نهایتـا       ها و تکمیل کاربرگ     ها و بازرسی    نجام وارسی ا. 4-2-2-6
 . پذیرش

 تعیین و ابلاغ لیست نقایص موجود به پیمانکـار و پیگیـری رفـع نقـص و انجـام مجـدد کارهـای منـدرج در ردیـف                           . 4-2-2-7
ها و مشخصات فنی و تغییرات  ک و ساخت کارگاهی و نصب، طبق نقشهصحیح و کامل بودن همه عملیات تدار     سرانجام  .  4-2-2-6

  بایـد  انـدازی،   های اصلی و فرعی تاسیساتی، همراه با داشتن دسترسی نگهداری و آمـادگی راه               ها و سیستم    مصوب، برای همه دستگاه   
 .  شودتایید
 بنـد طبق (مدارک مرحله ساخت  و  ) 4-4-1د   مرجع بن  8-1طبق بخش   (های پیشرفت کار ماهانه       گزارشتهیه و ارایه     .4-2-2-8

  .الزامات پذیرش، ضمن رعایت )4-4-1طبق مرجع بند ( و انجام خدمات مشاوره )4-3-3
 

 وظایف پیمانکار  .4-2-3
 . نهاییبرنامه پذیرش همکاری با کارفرما در بررسی و تصویب .4-2-3-1
 . ، تا انتهای پیمان اجرایی طرحگروه پذیرش موظف درتعیین و معرفی کارشناس واجد صلاحیت، برای عضویت . 4-2-3-2
 . راهبری و نگهداری و انجام خدمات کارشناس واجد صلاحیت برای تهیه مدارکاستخدام و معرفی  .4-2-3-3
، به ویژه بررسی و کنترل اسناد      )8-4-1  بند  تا 5-4-1  بند های مرجع(موضوع پیمان اجرایی طرح     انجام دیگر خدمات    . 4-2-3-4

 و در صورت لـزوم ارایـه پیشـنهادهای          مبانی طراحی  و   اهداف طراحی ،  الزامات پذیرش ،  برنامه کارفرما  مدارک فنی پیمان با      و
 ، ضـمن رعایـت  )5-4-1  بنـد  مرجـع  22طبق بندهای ب و ج مـاده        ( تاسیسات طرح    پذیرش برای بهبود قابلیت      و تکمیلی  اصلاحی

 . مشخصات فنی خدمات پذیرش
 هـای کارگـاهی و دیگـر اجـزای بنـد        ، پیشنهادهای تغییـرات، نقشـه     فروشندگان رایه  تدریجی پیشنهادهای   تهیه و ا   .4-2-3-5

 .الزامات پذیرش، در مقاطع زمانی لازم و ضمن رعایت 4-3-4
 هـای  طبـق ردیـف   ( کارهـای تکمیلـی      و نصـب و   ) و ساخت کارگاهی در مـوارد لازم       (انجام تدریجی عملیات تدارک    .4-2-3-6

، ضـمن رعایـت     )8-4-1 تا بنـد     5-4-1های بند     طبق مرجع  (  و دیگر خدمات موضوع پیمان اجرایی طرح       )10-5-1-4 تا   4-1-5-7
و تهیـه و ارایـه       ،)راهبری و نگهـداری     و خدمات  مشخصات فنی خدمات پذیرش   به ویژه   (فنی  و مشخصات    الزامات پذیرش 

 .های پیشرفت کار گزارش
 به صورت مجموعه راهبری و نگهداریو ارایه گزارش مربوط و نیز تهیه و ارایه  و تهیه O&Mانجام آموزش گروه . 4-2-3-7

 ).7-4-1شرح تفصیلی در مرجع بند (مقدماتی 
، طبـق   )پس از اتمـام عملیـات مرحلـه سـاخت         (حصول اطمینان از صحیح و کامل بودن فیزیکی کارهای انجام شده             .4-2-3-8

 و درخواست   پذیرش مقدماتی و متعاقبا اعلام آمادگی کارهای انجام شده برای          الزامات پذیرش  و   مدارک طراحی تغییرات نهایی   
گـواهی   و صـدور     )پذیرش مقـدماتی  ( تکمیل فیزیکی نصب     تاییدهای مربوط و      از مهندس مشاور برای بازدید و تکمیل کاربرگ       

هـای لازم در ایـن        و همکـاری   ، ضمن انجـام کارهـا     )FPT و   OPT  ،TABبه ترتیب شامل     (اندازی های راه  آزمایش برای   آمادگی
 .؛ همراه با رفع نقص و انجام مجدد کارهای فوق در موارد لازمالزامات پذیرشاندازی و  های راه  رویه،زمینه طبق مشخصات فنی
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مشخصـات فنـی    و الزامات پذیرش، ضمن رعایـت  )4-3-4بند  ( مدارک مرحله ساخت    مجموعه کامل  تهیه و ارایه   .4-2-3-9
 الذکر  فوق

 مسوول پذیرش وظایف  .4-2-4
 . متن مصوب آنمستندسازیو ) با اطلاعات مرحله ساخت( نهایی و به روز شده برنامه پذیرشتهیه و ارایه  .4-2-4-1
ایـن گـروه و انجـام       و بازدیـدهای    جلسـات   برگـزاری    ، پیمانکـار   نماینـده موظـف     با افـزودن   گروه پذیرش تکمیل   .4-2-4-2

 . نهاییبرنامه پذیرش  براساس،های لازم ها و آموزش هماهنگی
  و 4-3-2-4 هـای   ردیـف (کارهای تکمیلـی    و نصب و     و ساخت کارگاهی     مشاهده و بررسی تدریجی عملیات تدارک      .4-2-4-3

 .های پیشرفت کار پیمانکار و اعلام نظر در مورد آنها ؛ و بررسی گزارشالزامات پذیرش، برای اطمینان از رعایت )4-2-3-6
، بـرای اطمینـان از رعایـت        ) تکمیـل فیزیکـی نصـب      تایید (پذیرش مقدماتی و بررسی تدریجی عملیـات      مشاهده  . 4-2-4-4

نظر درباره آنهـا و نهایتـا         و اعلام ) ها  ها و تاییدیه    ها، لیست نقایص، گواهی     ها، کاربرگ   مانند گزارش ( و بررسی نتایج     ؛الزامات پذیرش 
 .  موارد لازممستندسازی

 .؛ و اعلام نظر درباره آنهاالزامات پذیرش پیمانکار برای اطمینان از رعایت دس مشاور و مهنبررسی مدارک .4-2-4-5
و  ؛پیمانکـار مهنـدس مشـاور و      مـدارک   و  هـای پیشـرفت کـار        همکاری بـا کارفرمـا در بررسـی و تصـویب گـزارش             .4-2-4-6

 . متن مصوب آنهامستندسازی
 . انکار، مندرج در مراجع مربوط به این راهنما همه خدمات و مدارک مهندس مشاور و پیمپذیرش. 4-2-4-7

 شرح تفصیلی مدارک. 4-3

 :  اجرایی طرحاسناد و مدارک پیمان  .4-3-1
مـوارد  دیگر  ، پس از اعمال نظرات کارفرما در خصوص نحوه ارجاع کار و افزودن              )مرحله طراحی تفصیلی  (مدارک مهندس مشاور    

دارک ارجاع کار،  و پس از اعمال نتایج ارجاع کـار و افـزودن مـوارد لازم دیگـر، بـه                      سط مهندس مشاور، به صورت اسناد و م       لازم تو 
اهـداف  شـود کـه        اسناد و مدارک ارجاع کار و نیز اسناد و مدارک پیمان به نحوی آماده مـی                .آید می صورت اسناد و مدارک پیمان در     

رک، باید مورد بررسی و تصویب کارفرما قرار گرفته باشـد و            هماهنگی و همخوانی این مدا    .  را به روشنی بیان و برآورده سازد       طراحی
بینـی    ، بایددر شرایط و شرح خدمات پیمان اجرایی طـرح، پـیش           مشخصات فنی خدمات پذیرش    و   الزامات پذیرش لزوم رعایت   

 . شده باشد

  نهایی برنامه پذیرش  .4-3-2

شـود  تـا  نشـانگر         است، به روز می    ت در طراحی ایجاد شده     با استفاده از تغییراتی که در مرحله ساخ        برنامه پذیرش  .4-3-2-1
، ضمن تعریف سطح و دامنه کاربرد ایـن قسـمت از فراینـد              برنامه پذیرش همچنین،  . باشد  نصب شده  های واقعا   ها و سیستم   دستگاه

 اعضـای   هـای    مسـوولیت   و بندی کرده و وظایف     را به نحو هماهنگ با برنامه زمانی کلی پروژه، زمان          پذیرشهای   فعالیت،  پذیرش
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توسـط   پـذیرش خدمات  فنی   مشخصاتاعمال  انجام این وظایف، به ویژه      برای   های کارگاهی مورد نیاز    و فعالیت گروه پذیرش   
 .گیرد  قرار میگروه پذیرششود، در اختیار  این برنامه، که مخصوص طرح تهیه می. کند را تعیین میپیمانکار، 

 :  عبارت است ازشوند، بینی می  نهایی، پیشبرنامه پذیرش ردی که در فهرست تفصیلی حداقل موا.4-3-2-2
 ، و الزامات آنآید پیش می طراحیمدارک   مداوم تغییراتی که درمستندسازی روش )الف
 ایـن راهنمـا     1طبق نمونـه ارایـه شـده در پیوسـت شـماره             ،  پذیرشهای مرتبط با فرآیند      ها و سیستم    فهرست همه دستگاه   )ب

 ،)1-1-2ونه شماره کاربرگ نم(
هـای   هـا و سیسـتم   برای همه دستگاه اندازی های راه آزمایشو  پذیرش مقدماتیمربوط به   های    شرح تفصیلی و کاربرگ    )پ

) 1-3-3-5ردیف (های پیش تحویل  و نیز برای صورتمجلس    این راهنما،    1های ارایه شده در پیوست شماره         جزء ب فوق، طبق نمونه    
 ،)2-3-3-5ردیف (موقت  تحویلو 

 راهبری و نگهـداری  شامل خـدمات  ساخت،تدارکات و های حین   بازرسیوها، مشاهدات   تفصیلی بررسی  بندی زمان و حشر )ت
 ، )7-4-1شرح تفصیلی در مرجع بند (

 ، اندازی های راه آزمایش و پذیرش مقدماتی بندی تکمیلی مربوط به  زمان)ث
 د گزارش دادن و برطرف کردن نقایص مشاهده شده،فراینجریان اطلاعات، و های ارتباط  روش )ج
هـا،   ها و سیستم    در مورد هر یک از دستگاه      اندازی های راه  آزمایش و   پذیرش مقدماتی  گام و تفصیلی اعمال   ه   روش گام ب   )چ
 ها، ک از آزمایشاندرکاران هر ی تدسهای لازم برای تایید همه اطلاعات مرتبط، ثبت نتایج بدست آمده و تهیه فهرست  بینی با پیش
انـدازی    هـای سـاخت و راه       بندی کلی مرحله   های خاص منطبق با زمان     ، با تاریخ  پذیرشهای   بندی تفصیلی همه فعالیت     زمان )ح

 ).ی ارایه شده توسط پیمانکاربند برنامه زمان نسخه مصوب طبق(

 مستندسازی . 4-3-2-3
 مستندسازیمـوارد،  دیگر  و نیز    2-2-3-4وارد مندرج در ردیف      انجام شده در مرحله ساخت، شامل م       پذیرشهای   همه فعالیت 

 تا تغییرات مصوب آنها را      شود های تدارک شده برای طرح، به روز می       ، به نحو متناسب با مصالح و دستگاه       مستندسازی این. شود می
 .نیز در برگیرد

 
بنـدی   جمـع  و غییرات اسناد و مدارک پیمـان  یا تمدارک طراحی مانند تغییرات )مرحله ساخت(مدارک مهندس مشاور  . 4-3-3
 واجـد صـلاحیت کـه، ضـمن رعایـت           O&Mانتخاب گـروه    مدارک  شامل  ، و نیز    )4-4-1 مرجع بند    8-1بخش  (های ماهانه     گزارش

 .شود ، توسط مهندس مشاور تهیه و به کارفرما ارایه می7-4-1 و با توجه به مرجع بند الزامات پذیرش
 
پیشـنهادهای  هـای کارگـاهی، صورتجلسـات،        های کارگاهی، گزارش   باید شامل نقشه  ) مرحله ساخت (مدارک پیمانکار   . 4-3-4

طبـق مشخصـات منـدرج در     (های پیشرفت کـار   گزارشدستورکارها،  مکاتبات مهم و موثر،     و نتایج آنها،    ) ساختتدارکات یا   (تغییرات  
 هـا و    مصـالح، کنتـرل     بـرای  فروشـندگان  مـدارک کاتی،  پیشنهادهای تدار ،  )5-4-1هـ شرایط خصوصی پیمان، مرجع بند       18ماده  
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های مربوط به بازرسی فنی و تحویـل، بـارگیری و حمـل و بارانـدازی،      و رویهها  کاربرگبسته به مورد شامل  (پیشنهادی های دستگاه
هـای   ، فـرم انـدازی  ههـای را  شآزمـای های   و همچنین شامل رویه)راهبری و نگهداریاندازی،   ها و انبارداری، نصب، راه     جابجایی

که هایی  کاربرگهای وارسی و  فهرست، ها ها و سیستم  دستگاه(Trend Logs) و سوابق آمار و اطلاعات های اطلاعات گزارش، برگه
و  )بـه صـورت مقـدماتی     ( مجموعه راهبری و نگهداری    ،O&M گروهآموزش   مدارک   ،رود  به کار می   اندازی های راه  آزمایشدر  

 . باشد7-4-1 بندتا  5-4-1های بند  بق مرجعموارد لازم طدیگر 
 کامل و غیر کامل     ها باید شامل اطلاعات کاملی در رابطه با طرز کار آنها در شرایط بار              پیشنهادهای مربوط به دستگاه    .4-3-4-1

(Partial Load)هـا،   هـا، مشـعل   د دیـگ مانن(های تبادل گرما  ویژه دستگاهه ها، ب  باشد، به نحوی که محدوده کار هر یک از دستگاه
ایـن اطلاعـات بایـد شـامل مـواردی چـون       . ، را به طور کامل پوشش دهـد )ها ها و کویل  کندانسینگ یونیت ها، کن خنک  برج چیلرها،

هـای   پس از بررسی و تاییـد دسـتگاه    . عات مرتبط لازم، باشد   اطلادیگر  ظرفیت، دبی، سرعت، افت فشار، توان، دور، اطلاعات برقی و           
شـامل فهرسـت    (آنها نیـز     راهبری و نگهداری   و   اندازی  نصب، راه   مربوط به  های ها و دستورالعمل   ها، رویه  ، فرم اطلاعات پیشنهادی،

 . ارایه شودتهیه و ، فنیمشخصاتطبق الزامات  ، باید) و ابزار خاص مورد نیازمصرفی مواد  یدکی وقطعات
بررسی شود تـا از وجـود   دقت ه ها باید ب  کنترل، پیشنهادهایها ستم سی در راهبری مناسبها کنترلتوجه به اهمیت     با .4-3-4-2

هـا، اطمینـان حاصـل     سازی کنتـرل   برای تنظیم و مدرج،گروه راهبری و نگهداری  اندازی یا     کارشناسان راه همه اطلاعات مورد نیاز     
 .شود

 :این اطلاعات باید شامل موارد زیر باشد
ل مر را نشان داده و شاگه دیطه نقبه طر نقهاز  کشی سیم کشی و  کنترل، که لولههای مکشی سیست کشی یا سیم  لولهدیاگرام) الف

 و (spans  دامنه تغییـرات های عمل، محدوده، (Throttling)  تغییراتی محدوده اط تنظیم، قمانند نکارکرد سیستم ای ههمه پارامتر
(proportional bands  تنظیماطلاعات مربوط بهدیگر و  (Adjustment or Setting)      و بسـته بـه مـورد تنظـیم دقیـق ،(Fine 

Tuning) ، کنترل باشدهر وسیله، 
هـای کنتـرل دارای ارتبـاط     دیـاگرام ه بـا  ـورتی ک ــکنترل، به صهای  سیستم (Sequence of Operation) ردـ ترتیب کارک)ب

 متقابل باشد،
 ایل کنترل،سازی، برای هر یک از وس های مشخصات، شامل اطلاعات مدرج برگه) پ
 افزار خاص مورد استفاده در پروژه، فلوچارت یا سایر مستندات نرم) ت
 سـازگاری و ارتبـاط   دهند، به نحـوی کـه    به یکدیگر ارتباط می کنترل را  مورد های دستگاه ی که  اجزای  لازم در مورد   اطلاعات) ث

 .تایید کند را فیزیکی مورد نیاز
شود تا بـرای      ها و طرز کار آنها تکمیل می        به روز شده و با اطلاعات مربوط به دستگاه        ها،    دستورالعمل راهبری سیستم   .4-3-4-3

 را تشکیل دهد    مجموعه راهبری و نگهداری   بخشی از   سرانجام   به کار رفته و      گروه راهبری و نگهداری   آموزش و متعاقبا استفاده     
 ).7-4-1شرح تفصیلی در مرجع بند (

تفصـیل عملیـات مربـوط بـه        . شـود   اندرکاران هماهنگ مـی      با دیگر دست   ی و نگهداری  گروه راهبر برنامه آموزش   . 4-3-4-4
 .  ذکر شده است7-4-1آموزش در مرجع بند 
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 اندازی مرحله راه. 5

 کلیات. 5-1

  و پذیرشاییدت و   و انجـام   اندازی  راه است، عملیات مربوط به      پذیرشه مقطع اصلی فرآیند     ـاندازی ک  مرحله راه در  . 5-1-1
طبـق  (اجــرای طــرح      از دوره  "بـرداری  سازی بـرای بهـره     آماده"ه با قسمت    ـاین مرحل  .پذیرد میصورت   اندازی های راه  آزمایش

و بـا   ) 4-4-1بنـد   طبـق مرجـع     ( از دوره ساخت و تحـویل کار        حـویلت ، بـا بخشی از قسمت    )2-4-1  بند  و 1-4-1 های بند   مرجع
 .، مطابقت دارد)6-4-1  و بند5-4-1های بند  طبق مرجع(اندازی از پیمان پیمانکار  قسمت آزمایش و راه

 
 :اندازی، عبارت است از  در مرحله راهپذیرش اهداف فرآیند. 5-1-2
 و  TAB به ویـژه گـزارش نهـایی         نتایج آنها،  پذیرشو   تایید و   اندازی های راه  آزمایشانجام  اندازی تاسیسات،     راه 5-1-2-1
 .ت آنقتایید د
ص و تکرار در موارد    گوناگون، همراه با اصلاح و بهسازی و رفع نق         شرایط کاری  برای   1-2-1-5تکمیل مفاد ردیف    . 5-1-2-2

مربـوط   کاری   ها و اختلافات و تعیین تکلیف مواردی که قابل رفع نقص نیست یا باید بعد از فصل                  لازم، و نیز اصلاح یا قبول مغایرت      
 تحویــــل تنظــــیم صــــورتمجلس پــــیش ســــرانجام انجــــام شــــود، تمامــــا بــــه صــــورت مــــورد تاییــــد کارفرمــــا، و

 ). 1-3-3-5 ردیف(
 :  مدارک زیرمستندسازی و تهیه و تکمیل .5-1-2-3

 ،)اندازی مرحله راه( مدارک پیمانکار )الف
 ).اندازی مرحله راه(مدارک مهندس مشاور ) ب
 و ،)3-3-1-1 ، با توجه به مفاد ردیفO&M گروه و بردار بهرهو (  موقت طرح به کارفرما    تحویلسازی برای    آماده .5-1-2-4

 ).2-3-3-5ردیف (موقت  تحویلمجلس  تنظیم صورت
 
 :اندازی، عبارت است از  در مرحله راهپذیرش های مربوط به  فعالیت.5-1-3
 . ادامه تکمیل و به روزسازی مدارک.5-1-3-1
 .5-1-4های لازم، به صورت مداوم و به روش مشابه بند   انجام مشاهدات و بررسی.5-1-3-2
 .6-1-4وش مشابه بند ، به رگروه پذیرش  و تنظیم و پیگیری کارهای تشکیل جلسات.5-1-3-3
 ).اندازی مرحله راه( بررسی مدارک مهندس مشاور و پیمانکار .5-1-3-4
 .گروه پذیرش گزارش پیشرفت کار و نقایص به اعضای .5-1-3-5
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 : عبارتند ازگروه پذیرش، اعضای پذیرش در این مرحله از فرایند .5-1-4
 . پیمانکار وکارفرما، مهندس مشاور و نمایندگان موظف مسوول پذیرش

 
، طبق مشخصات فنی هر قسمت، توسط پیمانکار و کارشناسان مربوط و زیر             )TABبه ویژه    (اندازی  های راه   آزمایش .5-1-5

مسـوول  . شـود   ها و سایر مدارک لازم مربـوط نیـز تهیـه و تکمیـل مـی                  شده و کاربرگ   تاییدنظر مهندس مشاور انجام و تکمیل و        
 . کند  میمستندسازیو  پذیرشنظر،  را مشاهده، بررسی، اعلامالذکر  ، همه موارد فوقپذیرش

 
 . شود  میمستندسازیسازی، مشاهده و  ها و تنظیم و متعادل سازی، آزمایش اندازی، مدرج های راه همه فعالیت. 5-1-6
 آغاز شده ولـی  TAB سازی تاسیسات زمان با تکمیل آزمایش، تنظیم و متعادل ها، باید هم  سازی کنترل   آزمایش و مدرج  . 5-1-7

 .قبل از آن به اتمام برسد
 
قبل از آن نیز، آزمـایش  .  انجام شودFPT باید قبل از آزمایش عملکرد       TABسازی تاسیسات     آزمایش، تنظیم و متعادل   . 5-1-8

هـای   یسـتم هـای کنتـرل و سـایر اجـزای س     کشی، سیستم کشی و لوله های کانال ها و وسایل، شبکه  باید روی دستگاه  OPTنحوه کار   
 .  قرار گیردپذیرش و تایید، مورد اهداف طراحی ها با تاسیسات انجام شود تا در مجموع، انطباق فشار، دما، دبی و عملکرد کنترل

 
 آن آزمایش و شروع اقدامات بعدی، تایید، باید قبل از اخذ )به ویژه نقایص عمده( نقایص مشاهده شده در هر آزمایش   .5-1-9

، همراه با نقایص مشاهده شـده در        TAB و   OPT و آزمایش    پذیرش مقدماتی مانده از     ه نقایص غیرعمده باقی   مجموع. برطرف شود 
تنظیم و برای رفع نقـص بـه پیمانکـار ابـلاغ            ) 1-3-3-5ردیف  (تحویل    مجلس پیش   ، در لیست نقایص پیوست صورت     FPTآزمایش  

الذکر و دریافت      موقت، منوط به رفع نقایص فوق      تحویل جلسه   تشکیل.  موقت، کاهش یابد   تحویلشود تا زمان رفع نقص پس از          می
 موقـت و طبـق   تحویل، پس از جلسه )برداری باشند   که نباید مانع بهره   (رفع کامل نقایص باقی مانده      . و ارایه گواهی رفع نقص است     

 . شود انجام می) 2-3-3-5ردیف (مجلس مربوط  صورت

 شرح کلی خدمات. 5-2

  اوظایف کارفرم  .5-2-1

، تـا از نحـوه کـار مـوردنظر          اندازی  های راه   آزمایشدر    و در مشاهده و بررسی کارها     O&M گروهشرکت  پیگیری   .5-2-1-1
 . ها شناخت بهتری پیدا کنند سیستم
 .پذیرشالزامات  مبنای ر، ب)1-3-5طبق بند ( بررسی و تصویب مدارک پیمانکار .5-2-1-2
تحویل تاسیسات طرح و شرکت  و برگزاری جلسه کمیسیون پیش) های لازم تورالعملبه انضمام دس(هماهنگی، دعوت  .5-2-1-3

 . در این جلسه
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 .پذیرشالزامات  مبنای ر، ب)2-3-5طبق بند ( بررسی و تصویب مدارک مهندس مشاور .5-2-1-4

 مشاورمهندس وظایف   .5-2-2
 . اندرکار آن اندازی و عوامل دست ای مرتبط با راهه ، نظارت و هماهنگی فعالیت)ریزی و کنترل برنامه(مدیریت  .5-2-2-1
های پیمانکار برای هر یـک از        ها و اعلام آمادگی    های کلی و مقدماتی در خصوص درخواست       ها و وارسی   انجام بررسی . 5-2-2-2

صـورت   بـرای انجـام آن قسـمت، در          گـواهی آمـادگی    ؛ و صدور  )FPT و   OPT  ،TABبه ترتیب شامل     (اندازی های راه  آزمایش
تایید ، به صورت نبودن نقایص عمده در نصب فیزیکی و           OPTکه در مورد    (نبودن نقایص عمده در قسمت قبلی       حصول اطمینان از    

 . تحویل ، ضمن همکاری در برگزاری جلسه پیش)تکمیل بودن آن است
انجام و پر شده باشد، مواد مصرفی و        ) مانند گاز و روغن   (، باید شارژهای لازم     OPTهای    شایان ذکر است که قبل از آغاز آزمایش       

های احتمالی لازم و ابزار عمومی و خاص موردنیاز آماده و در دسترس باشد، تاسیساتی چون آب، برق، برق اضطراری و سوخت                        یدکی
الزامـات  طبـق   (هـای ایمنـی       اندازی و سیسـتم     کشی پر و هواگیری شده باشد، کارشناسان راه         های لوله   آماده و وصل شده باشد، شبکه     

انجام شده  )  ساعت قبل  24گرمکن کارتر از    مانند روشن کردن    (نیاز    های لازم و نیز سایر اقدامات پیش        کاری  آماده باشند، روغن  ) ایمنی
 . باشد

بـه   (2-2-2-5های مندرج در ردیف       برای هر یک از قسمت     تاییدو   ها، ، تکمیل کاربرگ  ها   و بازرسی  ها  انجام وارسی  .5-2-2-3
 .الزامات پذیرش ضمن رعایت ،)1-3-3-5تحویل، طبق ردیف  مجلس پیش تویژه صور

بـه پیمانکـار و پیگیـری رفـع نقـص و            ) 2-2-2-5به شرح ردیف    ( تعیین و ابلاغ لیست نقایص موجود در هر قسمت           .5-2-2-4
 ).1-3-3-5 ردیف(تحویل  مجلس پیش ، به ویژه نقایص مندرج در صورت3-2-2-5انجام مجدد کارهای مندرج در ردیف 

در  مسوول پذیرشو  آنها و همکاری با کارفرما    تایید،  )3-3-2-5 و   2-3-2-5های   ردیف(بررسی مدارک پیمانکار    .5-2-2-5
 .بررسی و تصویب این مدارک

، ضـمن   )4-4-1طبـق مرجـع بنـد       ( و انجام خدمات مشاوره      )2-3-5بند  طبق  (اندازی    تهیه و ارایه مدارک مرحله راه      .5-2-2-6
 .الزامات پذیرشرعایت 

 وظایف پیمانکار. 5-2-3
 و  تاییـد ، و همکـاری در      8-3-2-4 بـه روش مشـابه ردیـف         FPT و   OPT  ،TABهـای    انجام هر یک از آزمـایش      .5-2-3-1

 . تحویل  آنها؛ همراه با رفع نقص و انجام مجدد کارهای فوق در موارد لازم، به ویژه براساس صورتمجلس پیشپذیرش
بـه روش مشـابه     (، توسط کارشناس مربوط     )راهبری و نگهداری  مجموعه  متن تکمیلی    (O&Mه مدارک   ادامه تهی  .5-2-3-2

 .، ارایه این مدارک و همکاری در بررسی آنها)7-3-2-4ردیف 
 .مشخصات فنی و الزامات پذیرش، ضمن رعایت )1-3-5بند (اندازی   راهتهیه و ارایه مجموعه کامل مدارک مرحله         .5-2-3-3

 همه  راهبری و نگهداری   و طرز    ، باید شامل همه اطلاعات مربوط به طرز کار        اندازی  های راه   آزمایش شده در انتهای     مدارک تهیه 
 .  گوناگون باشدشرایط کاریها در همه حالات کاربرد و در  سیستم
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 مسوول پذیرش وظایف  .5-2-4
 برنامـه پـذیرش   راسـاس   های لازم، ب    و آموزش ها   و انجام هماهنگی   پذیرشگروه   هایو بازدید جلسات  برگزاری   .5-2-4-1
 . نهایی
الزامـات  ، برای اطمینـان از رعایـت        اندازی های راه  آزمایش  و اندازی مشاهده و بررسی تدریجی عملیات مرحله راه       .5-2-4-2

 ـ  ، به ویژه صـورت    ها ها و تاییدیه   ها، لیست نقایص، گواهی    ها، کاربرگ  مانند گزارش (؛ و بررسی نتایج     پذیرش س پـیش تحویـل و      مجل
 . تحویل و اعلام نظر درباره آنها، همراه با شرکت در جلسه پیش) گواهی رفع نقایص مندرج در آن

 .؛ و اعلام نظر درباره آنهاالزامات پذیرش، برای اطمینان از رعایت  و مهندس مشاوربررسی مدارک پیمانکار .5-2-4-3
 . متن مصوب آنهامستندسازی، و مهـندس مشاور مـدارک پیمانـکار وهمـکاری با کارفـرما در بـررسی و تصویب  .5-2-4-4
 .  همه مدارک و خدمات مهندس مشاور و پیمانکار، مندرج در مراجع مربوط و این راهنماپذیرش. 5-2-4-5

 شرح تفصیلی مدارک. 5-3
بـه ویـژه   ) FPT و (TAB , OPT ط هـای مربـو   اندازی و آزمـایش  ج راه، شامل نتای)اندازی مرحله راه( مدارک پیمانکار .5-3-1

، همـه مـدارک و      انـدازی   هـای راه    آزمـایش نتـایج   .  است مجموعه راهبری و نگهداری    و نیز متن تکمیلی      TABگزارش نهایی   
ها و نیز اطلاعات مربوط به موارد رفع نقص و            های آزمایش   های وارسی و کاربرگ     نیاز، سوابق آمار و اطلاعات، فهرست       اطلاعات پیش 

 . شود ها را شامل می آزمایشتکرار 
 
 و در ادامـه  3-3-4مشـابه بنـد    (بندی آنها     های ماهانه و جمع     ، شامل گزارش  )اندازی  مرحله راه ( مدارک مهندس مشاور     .5-3-2

و سـایر   ها و اختلافات       و شامل اظهارنظر درباره آنها، به ویژه در مورد مغایرت          1-3-5اندازی به صورت مکمل مفاد بند         و نتایج راه  ) آن
 .  استTAB، و نیز متن مصوب گزارش نهایی 2-2-1-5لات مندرج در ردیف حا

 ها  مجلس  نمونه صورت .5-3-3
-5،   2-2-5،  9-1-5  در بنـدهای   پذیرششان در فرایند       اهمیت  و  موقت، که نقش   تحویلهای پیش تحویل و       مجلس  صورت

هـای    های ارایه شده در ردیف      مقاطع زمانی مربوط و با استفاده از نمونه       شده است، در    اکید   این راهنما مطرح و ت     6 و نیز در فصل      2-3
، تنظیم و تکمیل شده و پس از تصـویب          مسوول پذیرش ، توسط مهندس مشاور و با همکاری و هماهنگی          2-3-3-5 و   5-3-3-1

 . شود کارفرما برای پیگیری مراحل اجرایی و قراردادی بعدی ابلاغ می
ای و    هـای مرحلـه     و گـواهی رفـع نقـص      ) منجمله لیست نقایص  (های آن     تحویل و پیوست    س پیش مجل  نمونه صورت  .5-3-3-1

مـا، بـرای    ن ایـن راه   5ها، که درارتبـاط بـا مفـاد فصـل             این فرم . های پیوست، در این قسمت ارایه شده است         نهایی مربوط، طبق فرم   
تحویل سایر کارهای ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتـی         یشگیرند، برای پ    مورد استفاده قرار می   تحویل تاسیسات مکانیکی طرح       پیش

 .طرح نیز قابل استفاده هستند
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 بنام خدا
 طرح                                   مورخ) تاسیسات مکانیکی(تحویل  مجلس پیش صورت

و باتوجه به درخواست    ) .................سازمان  ( سازمان مجری طرح     ............. مورخ   ...............بازگشت به نامه شماره     
مبنی بر آماده بودن تاسیسـات طـرح        ) .....................شرکت  ( مهندس مشاور طرح      ............. مورخ  ......................شماره

براسـاس   ،.........................طـرح   ) تاسیسـات مکـانیکی   ( در تاریخ مذکور کمیسیون پـیش تحویـل          ،تحویل  برای پیش 
با حضور امضا کنندگان زیر در محل طرح تشکیل و پـس            ،  الذکر سازمان مجری طرح     دستورالعمل منضم به نامه فوق    

های مربوط به تایید      های لازم، و نیز پس از بررسی مدارک و گزارش           از بازدیدهای کلی و فضا به فضا و انجام بررسی         
مجلس پیش تحویل     اندازی، نسبت به تنظیم صورت      ل ساخت و راه   های انجام شده در مراح      و پذیرش کارها و آزمایش    

 و اسناد و مـدارک  5 تا 1های شماره  را به شرح پیوست) های ناتمام   شامل عملیات و آزمایش   (اقدام و معایب و نقایص      
الذکر قرار  مجلس فوق های مذکور را جزء لاینفک صورت  تنظیم و پیوست14 تا 6های شماره    نی لازم را طی پیوست    ف

 .داد
از ) 14پیوسـت شـماره     (بندی پیوسـت      ، به شرح برنامه زمان    ....).............شرکت  ( پیمانکار طرح    مقرر شد همچنین  
های ناتمام و تکمیل  نسبت به رفع نقایص و انجام عملیات و آزمایش  روز   .............مجلس حاضر به مدت       تاریخ صورت 

و ارایه مدارک موردنیاز اقدام و گواهی مربوط را که به تایید مهندس مشاور طرح رسیده باشد کتبا بـه دفتـر سـازمان                        
 . مجری طرح ارایه کند

تعیین شـده در    مدت   رفع نقایص در      بر ، مبنی در صورت ارایه نامه تاییدیه و مستندات مربوط توسط پیمانکار طرح          
هـای مربـوط و       طرح مذکور با حضور نمایندگان دستگاه     ) تاسیسات مکانیکی (مجلس، جلسه تحویل موقت       این صورت 

 .  برگزار خواهد شد.....................اعضای کمیسیون تحویل موقت، در تاریخ 
 از ارایه گواهی رفع نقایص و مدارک مـذکور از           در غیر این صورت تاریخ تشکیل جلسه تحویل موقت متعاقبا پس          

مجلـس و     ایـن صـورت   . شـود   های لازم توسط سازمان مجری طـرح اعـلام مـی            طرف پیمانکار طرح و انجام بررسی     
 .های آن مبنای تشکیل کمیسیون تحویل موقت بوده و پس از تایید سازمان مجری طرح ابلاغ خواهد شد پیوست
 

 
 نمایندگان کارفرما

 )ن مجری طرحسازما(
 

 
نمایندگان مهندس مشاور 

 طرح

 
 نمایندگان پیمانکار طرح
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 پیش تحویل طرح مجلس  های صورت پیوست

  فهرست نقایص کارهای ساختمانی در            صفحه و             بند -1پیوست شماره 
  و             بند فهرست نقایص کارهای تاسیسات مکانیکی در            صفحه-2پیوست شماره 
 در            صفحه و             بندبرقی  فهرست نقایص کارهای تاسیسات -3پیوست شماره 
  فهرست نقایص کارهای تجهیزاتی در            صفحه و             بند-4پیوست شماره 
  فهرست نقایص اساسی در            صفحه و             بند-5پیوست شماره 

رم مـورد   فو تجهیزاتی فضاها طبق     برقی  های وارسی ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و           فهرست -6ست شماره   پیو
 : تایید و شامل

 ساختمانی در         صفحه کارهای وارسی های  فهرست. 6-1
 در         صفحهتاسیسات مکانیکی  کارهایوارسی های  فهرست. 6-2
 در         صفحه برقی تاسیسات کارهایوارسی های  فهرست. 6-3
 در         صفحه تجهیزاتی کارهایوارسی های  فهرست. 6-4
 

و تجهیزاتی طبق فرم مورد تایید و ی ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی ها  کاربرگ آزمایش  -7پیوست شماره   
 :شامل

 های ساختمانی در           صفحه  کاربرگ آزمایش. 7-1
 اسیسات مکانیکی در            صفحه های ت کاربرگ آزمایش. 7-2
 در           صفحه برقی های تاسیسات  کاربرگ آزمایش. 7-3
 های تجهیزاتی در            صفحه  کاربرگ آزمایش. 7-4
 

 : شاملو تجهیزاتی های چون ساخت ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی   مدارک و نقشه-8پیوست شماره 
 های چون ساخت ساختمانی در         صفحه  قشهآلبوم مدارک و ن. 8-1
 در         صفحهتاسیسات مکانیکی های چون ساخت  آلبوم مدارک و نقشه. 8-2
 در         صفحه برقی های چون ساخت تاسیسات آلبوم مدارک و نقشه. 8-3
 های تجهیزاتی در         صفحه آلبوم مدارک و نقشه. 8-4
 

 شامل          برگ ها  ها و توافق ، تاییدیهها مجلس ت آلبوم صور-9پیوست شماره 
های تاسیساتی و تجهیزاتـی شـامل    اندازی لوازم و دستگاه      نصب و راه    های  سمجل   آلبوم صورت  -10پیوست شماره   

 برگ
  آلبوم نتایج آزمایشگاهی شامل            برگ آزمایش-11پیوست شماره 
  آزمایش شامل           برگ های جلسم  آلبوم صورت-12پیوست شماره 
هـای راهبـری و نگهـداری     ها و مشخصات فنی و دسـتورالعمل  ها و کاتالوگ    آلبوم دستورالعمل  -13پیوست شماره   

 های تاسیساتی و تجهیزاتی و غیره شامل           برگ  دستگاه
           برگ بندی تکمیل و رفع نقایص و تحویل طرح شامل  برنامه زمان-14پیوست شماره 
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 بنام خدا
 .............ای مورخ گواهی رفع نقص مرحله

 .....................طرح ) تاسیسات مکانیکی(
 
 

از پیوســت شــماره ..........................هــای شــماره  شــود نقــایص مربــوط بــه ردیــف بــه ایــن وســیله گــواهی مــی
برطـرف  ..............مذکور در خصـوص     طرح  ) تاسیسات مکانیکی .........(.......تحویل مورخ    پیشمجلس    صورت................
 .شده است

مجلس، گواهی رفع نقص نهایی براسـاس         های این صورت    بدیهی است پس از رفع همه نقایص مندرج در پیوست         
 . ای تنظیم خواهد شد های رفع نقص مرحله گواهی
 
 

 
  نمایندگان مهندس مشاور طرح

 
 
 
 

 
 ن پیمانکار طرحنمایندگا
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 بنام خدا
 .............گواهی رفع نقص نهایی مورخ

 .....................طرح ) تاسیسات مکانیکی(
 
 

طـرح  ) تاسیسـات مکـانیکی   .........(...........تحویـل مـورخ       مجلس پیش   نظر به این که همه نقایص پیوست صورت       
برطرف شده است، به این وسیله گواهی رفـع  ) لیست پیوست(صادره ای  های رفع نقص مرحله  ذکور به استناد گواهی   م

 . شود نقص نهایی برای اقدامات بعدی تنظیم می
ابلاغ و مراحـل بعـدی طبـق شـرایط عمـومی پیمـان              ) سازمان مجری طرح  (این گواهی پس از تصویب کارفرما       

 . پیگیری خواهد شد
 
 

 
 نمایندگان مهندس مشاور طرح 

 
 
 
 

 
 انکار طرحنمایندگان پیم
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ای و    هـای مرحلـه     و گواهی رفع نقـص    ) منجمله لیست نقایص  (های آن      موقت و پیوست   تحویلمجلس    نمونه صورت . 5-3-3-2
 تحویل برای ، این راهنما6ها، که درارتباط با مفاد فصل  این فرم. های پیوست در این قسمت ارایه شده است      نهایی مربوط، طبق فرم   

 موقت سایر کارهـای سـاختمانی و تاسیسـاتی و تجهیزاتـی             تحویلگیرند، برای     کی طرح مورد استفاده قرار می     موقت تاسیسات مکانی  
 .طرح نیز قابل استفاده هستند
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 مورخ........................ طرح ) تاسیسات مکانیکی(مجلس تحویل موقت  صورت

سـازمان  ................. مـورخ   .................  نامه شماره    و بازگشت به  ................ تحویل مورخ     مجلس پیش   پیرو صورت 
شـرکت  (مهنـدس مشـاور طـرح       ............... مـورخ   .............. و باتوجه به نامـه شـماره        .............) سازمان  (مجری طرح   
و باتوجـه بـه آمـاده بـودن         تحویـل     مجلس پـیش    مبنی بر انجام موارد و تکمیل مدارک مندرج در صورت         ..................) 

طـرح  ) تاسیسـات مکـانیکی   (طرح برای تحویل موقت، در تاریخ مذکور کمیسیون تحویل موقت           ) تاسیسات مکانیکی (
الذکر سازمان مجری طرح، با حضور امضا کنندگان زیر در محل             ، براساس دستورالعمل منضم به نامه فوق      ...................

مجلـس    هـا و منضـمات صـورت        های لازم در خصوص پیوست       کلی و انجام بررسی    طرح تشکیل و پس از بازدیدهای     
مانـده    مجلس تحویل موقت اقدام و معایب و نقـایص بـاقی            پیش تحویل و سایر موارد مربوط، نسبت به تنظیم صورت         

نـده را طـی   ما  و اسناد و مدارک فنی بـاقی      5 تا   1های شماره     را به شرح پیوست   ) های ناتمام   شامل عملیات و آزمایش   (
 . مجلس تحویل موقت قرار داد های مذکور را جزء لاینفک صورت  تنظیم و پیوست14 تا 6های شماره  پیوست

از ) 14پیوسـت شـماره     (بنـدی پیوسـت       ، به شرح برنامه زمـان     .............)شرکت  (همچنین مقرر شد پیمانکار طرح      
هـای ناتمـام و       به رفع نقـایص و انجـام عملیـات و آزمـایش           روز نسبت   .............. مجلس حاضر به مدت       تاریخ صورت 

تکمیل و ارایه مدارک موردنیاز اقدام و گواهی مربوط را که به تایید مهندس مشاور طرح رسیده باشـد کتبـا بـه دفتـر                         
 . سازمان مجری طرح ارایه کند

ات بعـدی آن، طبـق مفـاد        و تبع ـ ) باتوجه به تاریخ واقعی گواهی رفـع نقـص        (در مورد تعیین تاریخ تحویل موقت       
 . شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد

 
 

 نمایندگان کارفرما
 )سازمان مجری طرح(

 
 

 
نمایندگان مهندس مشاور 

 طرح

 
 نمایندگان پیمانکار طرح
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  طرح  موقت تحویلمجلس های صورت پیوست

            بند  فهرست نقایص کارهای ساختمانی در            صفحه و  -1پیوست شماره 
  فهرست نقایص کارهای تاسیسات مکانیکی در            صفحه و             بند-2پیوست شماره 
  فهرست نقایص کارهای تاسیسات برقی در            صفحه و             بند-3پیوست شماره 
        بند فهرست نقایص کارهای تجهیزاتی در            صفحه و      -4پیوست شماره 
  فهرست نقایص اساسی در            صفحه و             بند-5پیوست شماره 
های وارسی ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزاتی فضاها طبق فرم مـورد                  فهرست -6پیوست شماره   

 : تایید و شامل
 ساختمانی در         صفحه کارهای وارسی  های فهرست. 6-1
  تاسیسات مکانیکی در         صفحهکارهایوارسی های  فهرست. 6-2
  تاسیسات برقی در         صفحهکارهایوارسی های  فهرست. 6-3
  تجهیزاتی در         صفحهکارهایوارسی های  فهرست. 6-4
 

 و های ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزاتی طبق فرم مورد تایید  کاربرگ آزمایش  -7پیوست شماره   
 :شامل

 های ساختمانی در           صفحه  کاربرگ آزمایش. 7-1
 های تاسیسات مکانیکی در            صفحه  کاربرگ آزمایش. 7-2
 های تاسیسات برقی در           صفحه  کاربرگ آزمایش. 7-3
 های تجهیزاتی در            صفحه  کاربرگ آزمایش. 7-4
 

 : ای چون ساخت ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی و تجهیزاتی شامله  مدارک و نقشه-8پیوست شماره 
 های چون ساخت ساختمانی در         صفحه  آلبوم مدارک و نقشه. 8-1
 های چون ساخت تاسیسات مکانیکی در         صفحه آلبوم مدارک و نقشه. 8-2
  صفحههای چون ساخت تاسیسات برقی در         آلبوم مدارک و نقشه. 8-3
 های تجهیزاتی در         صفحه آلبوم مدارک و نقشه. 8-4
 

  شامل          برگ ها ها و توافق ، تاییدیهها لسمج  آلبوم صورت-9پیوست شماره 
های تاسیساتی و تجهیزاتـی شـامل    اندازی لوازم و دستگاه      نصب و راه   های  مجلس   آلبوم صورت  -10پیوست شماره   

 برگ
  آلبوم نتایج آزمایشگاهی شامل            برگ آزمایش-11 پیوست شماره
  آزمایش شامل           برگ های مجلس  آلبوم صورت-12پیوست شماره 
هـای راهبـری و نگهـداری     ها و مشخصات فنی و دسـتورالعمل  ها و کاتالوگ    آلبوم دستورالعمل  -13پیوست شماره   

            برگ های تاسیساتی و تجهیزاتی و غیره شامل دستگاه
 بندی تکمیل و رفع نقایص و تحویل طرح شامل          برگ   برنامه زمان-14پیوست شماره 
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 بنام خدا
 .............ای مورخ گواهی رفع نقص مرحله

 .....................طرح ) تاسیسات مکانیکی(
 
 

از پیوســت شــماره ..........................هــای شــماره  شــود نقــایص مربــوط بــه ردیــف بــه ایــن وســیله گــواهی مــی
برطرف ..............طرح مذکور در خصوص     ) تاسیسات مکانیکی ................(مورخ  موقت  مجلس تحویل     صورت................
 .شده است

مجلس، گواهی رفع نقص نهایی براسـاس         های این صورت    بدیهی است پس از رفع همه نقایص مندرج در پیوست         
 . ای تنظیم خواهد شد های رفع نقص مرحله یگواه

 
 

 
 نمایندگان مهندس مشاور طرح 

 
 
 
 

 
 نمایندگان پیمانکار طرح
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 بنام خدا
 .............گواهی رفع نقص نهایی مورخ

 .....................طرح ) تاسیسات مکانیکی(
 
 

طـرح  ) تاسیسـات مکـانیکی   .........(........... مورخ    موقت مجلس تحویل   نظر به این که همه نقایص پیوست صورت       
برطرف شده است، به این وسیله گواهی رفـع  ) لیست پیوست(ای صادره  های رفع نقص مرحله  مذکور به استناد گواهی   

 . شود نقص نهایی برای اقدامات بعدی تنظیم می
شـرایط عمـومی پیمـان      ابلاغ و مراحـل بعـدی طبـق         ) سازمان مجری طرح  (این گواهی پس از تصویب کارفرما       

 . پیگیری خواهد شد
 
 

 
 نمایندگان مهندس مشاور طرح 

 
 
 
 

 
 نمایندگان پیمانکار طرح
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 6فصل 
 

 مرحله تضمین  
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 مرحله تضمین . 6

 کلیات .6-1

و ) موقت و قطعی   (تحویل است، عملیات مربوط به      پذیرش در مرحله تضمین، که در این راهنما مرحله نهایی فرایند            .6-1-1
پایان و «این مرحله با قسمت . پذیرد ، انجام میپذیرشو نیز تکمیل مدارک و مستندات   ) راهبری و نگهداری  همراه با   (برداری    بهره

از دوره سـاخت و  » تحویـل «، با بخش پایانی قسـمت  )2-4-1 و بند   1-4-1های بند     طبق مرجع (از دوره اجرای طرح     » تحویل طرح 
 . ، مطابقت دارد)6-4-1 و بند 5-4-1های بند  طبق مرجع(و با قسمت تحویل از پیمان پیمانکار ) 4-4-1طبق مرجع بند (تحویل کار 

 
 :  در مرحله تضمین، عبارت است ازپذیرشفرایند  اهداف .6-1-2
 .برداری از تاسیسات طرح قت و بهره موتحویل. 6-1-2-1
 : تهیه و تکمیل و مستندسازی مدارک زیر. 6-1-2-2

 ،)مرحله تضمین(مدارک پیمانکار ) الف
 ،)مرحله تضمین(مدارک مهندس مشاور ) ب
 ،گزارش پذیرش) پ
 .مکانیکیکتاب تاسیسات ) ت
 . قطعی تاسیسات طرحتحویل. 6-1-2-3
 
 : عبارتندازگروه پذیرش، اعضای پذیرش در این مرحله از فرایند .6-1-3

  و نمایندگان موظف کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکارمسوول پذیرش

 شرح کلی خدمات . 6-2

 وظایف کارفرما  .6-2-1
  موقـت و قطعـی     تحویـل هـای     و برگزاری جلسـات کمیسـیون     ) های لازم  به انضمام دستورالعمل  (هماهنگی، دعوت   . 6-2-1-1

 .تاسیسات طرح و شرکت در این جلسات
 .تحویلهای  مجلس ابلاغ صورت. 6-2-1-2
، بـر مبنـای     کتاب تاسیسـات مکـانیکی     و   گزارش پذیرش بررسی و تصویب مدارک مهندس مشاور و پیمانکار،         . 6-2-1-3

 . الزامات پذیرش
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  دس مشاوروظایف مهن. 6-2-2
مانـده، پیگیـری رفـع        ، تعیین و ابلاغ لیست نقـایص بـاقی         و شرکت در آن     موقت تحویلبرگزاری جلسه   همکاری در   . 6-2-2-1

 . موقت و صدور گواهی رفع نقصتحویلنقایص پیوست صورتجلسه 
ر مرحلـه تضـمین انجـام       های بینابینی یا بعد از فصـل مربـوط کـه د              مربوط به فصل   اندازی  های راه   آزمایش تایید. 6-2-2-2
 . الزامات پذیرش، ضمن رعایت )4-2-2-5 تا 1-2-2-5های  به روش مشابه ردیف(شوند  می

 پـذیرش در بررسـی و تصـویب         مسوول آنها و همکاری با کارفرما و        تایید،  )مرحله تضمین (بررسی مدارک پیمانکار    . 6-2-2-3
 . این مدارک

 بـه ویـژه     ،)4-4-1طبق مرجـع بنـد      (و انجام خدمات مشاوره     ) 2-3-6طبق بند    (تهیه و ارایه مدارک مرحله تضمین     . 6-2-2-4
 . الزامات پذیرش ، ضمن رعایت و شرکت در آن قطعیتحویلبرگزاری جلسه همکاری در 

 

  وظایف پیمانکار .6-2-3
 . موقتتحویلمجلس   موقت و رفع نقایص پیوست صورتتحویلشرکت در جلسه . 6-2-3-1
طبـق  (و انجام دیگـر خـدمات موضـوع پیمـان اجرایـی طـرح       ) 1-3-6طبق بند  (رایه مدارک مرحله تضمین     تهیه و ا  . 6-2-3-2
 . الزامات پذیرش  قطعی، ضمن رعایتتحویل، به ویژه شرکت در جلسه )8-4-1 تا بند 5-4-1های بند  مرجع
مربـوط کـه در مرحلـه تضـمین انجـام           های بینابینی یا بعد از فصـل           مربوط به فصل   اندازی  های راه   آزمایشانجام  . 6-2-3-3
 . و مشخصات فنیپذیرش الزامات، ضمن رعایت )1-3-2-5به روش مشابه ردیف . (شوند می

و ارایـه  ، و تهیـه  7-4-1 و مرجـع بنـد       3-3-1-1، طبـق مفـاد ردیـف        )در صورت لزوم   (راهبری و نگهداری  انجام  . 6-2-3-4
 .گزارش آن

 مسوول پذیرش وظایف .6-2-4
 . موقت و قطعیتحویلت در جلسات شرک. 6-2-4-1
های بینابینی یا بعد از فصل مربوط که در مرحلـه تضـمین انجـام                  مربوط به فصل   اندازی  های راه   پذیرش آزمایش . 6-2-4-2
 .)1-4-2-5به روش مشابه ردیف (شوند  می

 .نظر درباره آنها  اعلام والزامات پذیرشبررسی مدارک پیمانکار و مهندس مشاور، برای اطمینان از رعایت . 6-2-4-3
 . متن مصوب آنهامستندسازیهمکاری با کارفرما در بررسی و تصویب مدارک پیمانکار و مهندس مشاور، و . 6-2-4-4
 . متن مصوب آنمستندسازی و گزارش پذیرشتهیه و ارایه . 6-2-4-5
 . متن مصوب آنمستندسازی و کتاب تاسیسات مکانیکیگردآوری و ارایه . 6-2-4-6
 .این راهنماو همه مدارک و خدمات مهندس مشاور و پیمانکار، مندرج در مراجع مربوط نهایی و کامل  پذیرش. 6-2-4-7
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 شرح تفصیلی مدارک . 6-3

 )مرحله تضمین(مدارک پیمانکار  .6-3-1
نـی خـدمات    مشخصـات ف  ،  الزامـات پـذیرش   و براسـاس    ) اندازی  مرحله راه (تکمیل مدارک پیمانکار    و  در ادامه   ارک  این مد 
 عمـدتا    و شود   طرح تهیه می   ی موقت و لیست نقایص پیوست آن و دیگر اسناد و مدارک پیمان اجرای             تحویلمجلس    صورت،  پذیرش

 . است) 7-4-1 شرح تفصیلی در مرجع بند (راهبری و نگهداریشامل متن نهایی مجموعه 

 )مرحله تضمین(مدارک مهندس مشاور  .6-3-2
 و دیگر اسناد و مدارک قرار       الزامات پذیرش و براساس   ) اندازی  مرحله راه (یل مدارک مهندس مشاور     تکمو  در ادامه   این مدارک   

و گـزارش  ) 1-2-3-6شرح تفصیلی در ردیـف  ( عمدتا شامل شناسنامه نهایی طرح    شود و   ح خدمات مهندس مشاور تهیه می     د و شر  دا
 . دوره تضمین است

 شناسنامه نهایی طرح . 6-3-2-1

 از  22-4اندازی، کـه اجـزای متشـکله آن در بخـش              های ساخت و راه     شناسنامه نهایی طرح و یا شناسنامه طرح در انتهای مرحله         
مجلـس    اندازی و رفع نقص و ابـلاغ صـورت           تحت عنوان شناسنامه طرح ذکر شده است، پس از اتمام و تکمیل راه             4-4-1مرجع بند   
اطلاعـات مربـوط بـه      . شـود   تنظیم شده و جزو مدارک این مرحله به کارفرما ارایـه مـی             موقت، توسط مهندس مشاور تهیه و        تحویل

به ویژه در رابطه بـا تغییـرات منجـر بـه وضـعیت چـون سـاخت و نتـایج         ) 2-2-3-3به روش مشابه مفاد ردیف    (تاسیسات مکانیکی   
های بینابینی یا بعد از فصل مربوط و تعیین تکلیف            های مربوط به فصل      آزمایشاندازی و تحویل و رفع نقص و نیز نتایج عملیات و              راه

ایـن مـدرک نهایتـا بـه        .  قرار گیـرد   مسوول پذیرش موارد مغایر یا ناتمام باید متناسبا در این شناسنامه منظور شده باشد و در اختیار                
 . شود م میض منکتاب تاسیسات مکانیکی

 

 گزارش پذیرش  .6-3-3
 پـذیرش آید، شامل همـه اطلاعـات مربـوط بـه      های آن به دست می    نهایی و پیوست   رشبرنامه پذی این مدرک که معمولا از      

 موقت و   تحویلاز طراحی پایه تا     (های مختلف پدیدآوری طرح       مدارک گوناگون تهیه شده و یا عملیات گوناگون انجام شده در مرحله           
 .است شده مستندسازی درارتباط با تاسیسات مکانیکی طرح، به صورت کامل و) تضمین

 باید نشان دهد کـه تاسیسـات مکـانیکی طـرح،     شود،  منضم می) 4-3-6بند (، که نهایتا به کتاب تاسیسات مکانیکی     این گزارش 
هرگونه جـایگزینی، توافـق و یـا        . کند   نهایی کار می   اهداف طراحی  طبق اسناد و مدارک پیمان، احداث و تکمیل شده و طبق مدرک           

ها، در این گزارش توضـیح        اسناد و مدارک پیمان و وضعیت چون ساخت، و نیز روش رفع مغایرت            نهایی،   اهداف طراحی مغایرت بین   
 . شود داده می
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 تهیـه و تنظـیم و بـه         مسوول پـذیرش  توسط  ،  )1-2-3-6ردیف  ( که، پس از دریافت شناسنامه نهایی طرح         گزارش پذیرش 
ا کامل، بسته به مورد، همراه با گـزارش ارزیـابی نهـایی وضـعیت               الذکر را به صورت خلاصه ی       شود، مفاد مدارک فوق     کارفرما ارایه می  

و تاریخچه مختصر پدیدآوری طـرح و تغییـرات         ) 1-2-3-6شامل همه موارد مندرج در ردیف       (چون ساخت تاسیسات مکانیکی طرح      
 : شود های لازم را دربرگرفته و عمدتا از موارد زیر تشکیل می آن و نیز ارایه توصیه

 . اهداف طراحیر مدرک تصوی. 6-3-3-1
 . نهاییبرنامه پذیرش تصویر. 6-3-3-2
 .  مهندس مشاورتایید، با TABتصویر گزارش . 6-3-3-3
 . ها تاثیر دارند ر طرز کار سیستمها، که د فهرست نقایص خارج از دامنه کاربرد سیستم .6-3-3-4
 .  مدارک مربوط به تغییرات اصلاحیتصویر همه. 6-3-3-5
 . های مورد قبول  مربوط به مغایرتویر همه مدارکتص. 6-3-3-6
 . های مربوطتاییداندازی و  های وارسی مربوط به مراحل قبل از راه تصویر همه فهرست. 6-3-3-7
های تاییدو  FPT) و (TAB , OPT اندازی های راه آزمایشهای وارسی کامل شده مربوط به  تصویر همه فهرست. 6-3-3-8

 .موقت تحویل قبل یا بعد از مربوط، در همه مراحل

  کتاب تاسیسات مکانیکی  .6-3-4
رسانی بـه دیگـران در         آنها و اطلاع   راهبری و نگهداری  این کتاب راهنما، اطلاعات لازم برای شناخت تاسیسات مکانیکی طرح،           

این کتاب توسط مسـوول     . دهد  میقرار  ) 7-4-1، طبق مرجع بند     راهبری و نگهداری  و مدیریت    (بردار  بهره این رابطه را، در اختیار    
 . قرار گیرد بردار بهرهشود تا پس از بررسی و تصویب در اختیار  پذیرش گردآوری و به کارفرما ارایه می

در ایـن   ) جزو دیگر مـدارک   ( و مدارک گوناگونی که نهایتا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم             کتاب تاسیسات مکانیکی  اجزای  
اند و لذا این کتاب، مخزن همه تغییرات تدریجی           ین پیشرفت مراحل کار پدیدآوری طرح تهیه یا به روز شده          گیرند، در ح    کتاب قرار می  

 : شود ، از اجزای عمده زیر تشکیل میکتاب تاسیسات مکانیکی. و اصلاح و تکمیل و به روز شدن مدارک دیگر است
 ).2-2-3-3طبق مفاد ردیف (شناسنامه مقدماتی طرح . 6-3-4-1
 ). 7-4-1طبق شرح تفصیلی مندرج در مرجع بند  (راهبری و نگهداریاجزای منتخب از مجموعه . 6-3-4-2
 ). 1-2-3-6طبق مفاد ردیف (شناسنامه نهایی طرح . 6-3-4-3
 ). 3-3-6طبق مفاد بند  (گزارش پذیرش. 6-3-4-4
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Ƶĥřƹ ƶƯŚƳ 

 :نامه به ترتيب الفباي فارسي تنظيƮ شده است اين واژه

ƞƫř 
 Test............) گيري و ŧبت شامل اندازه(آزمايش 

 اندازي و نحوه كار آزمايش راه
..Test (OPT) Operational Performance 

 آزمايش صحت عملكرد در شرايط كارخانه
.............Factory Acceptance Test (FAT) 

 Functional Performance Test (FPT)آزمايش عملكرد
  ,Testing...........سازي آزمايش، تنظيƮ و متعادل

Adjusting&Balancing (TAB) 
 Start- up Tests............اندازي هاي راه آزمايش
 Pollution................................................آلودگي
Ɓآموز.................................................Training 

 Tools............................................................ابزار
 Joints....................................................ها اتصالي

 Execution...................................................اجرا
 Components..............................................اجزا

 Drain Trim.....................اجزا و قƐعات زيراب
 Conflicts.........................ها  تعارƉ-ها Ɲاختلا

 Submit...................... تƀليƮ كردن-ارايه كردن
 Override...... كنارگŸاشتن-از مدار خارũ كردن

 Partial Occupancyاستفاده ƛير كامل از ساختمان
 Documents............................. مدارƥ–اسناد 

 Corrective........................................اصلاحي  
 Overload.............................................اƋافه بار

 Emergency.....................................اƐƋراري 
 Data/ Information...........................اطلاعات
 Procedures............................. شيوه–اقدامات 

 Items..........................................................اقلام
 Requirements....................... شرايط-الزامات
ơباƐان............................................Conformity 
 Priority...................................................اولويت

 Design Intent...........................اهداƝ طراحي
 Establish................ مƀتقر كردن-ايجاد كردن

 Safety- Security................... حفاƓتي-ايمني
 Life Safety....................................ايمني حيات

ś 
 Predictive.......................................بيني با پيش
 Fan/ Blower...........................................بادزن

 Part Load/ Partial Load.........كاملبار ƛير 
 Inspection..................................)فني(بازرسي 

 Cost Estimate.............................برآورد هزينه
 Erection............................................برپا كردن

 Review...................................................بررسي
 Return....................................................برگشت

 Check Sheet.................................برī وارسي
 Data Sheetsهاي آمار  برگه-هاي اطلاعات برگه

 ها ها و دستگاه هاي سوابƢ آمار و اطلاعات سيƀتƮ برگه
.............................Log Sheets/ Trend Logs 

 Plan/ Program/ Programme.............برنامه
ƁيرŸبرنامه پ.............Commissioning Plan 

 Programming................................ريزي برنامه
  اي مديريت نگهداري هاي رايانه برنامه

Computerized Maintenance Management Programmes 
 Time Schedule....................بندي  زمان برنامه

 برنامه كارفرما
Owner´s Program/Owner's Project Requirements 

 Post Season.......................بعد از فصل مربوط
 Budgeting......................................بندي بودجه

 Sanitary...............................................بهداشتي
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 Beneficiary.......................................ربردا بهره
 Utilization.....................................برداري بهره

 Optimization................................بهينه سازي

ę 
 Monitoring..............................................پايش

ƁيرŸپ...............................Commissioning   
 Pre- commissioning..........پŸيرƁ مقدماتي
 Building Envelope..............پوسته ساختمان

 Pre Handoverاندازي  پŸيرƁ مرحله راه-تحويل پيش
 Preventive......................................  پيشگيرانه
 Pre- requisite................................... پيش نياز

     Contract...............................)قرارداد(پيمان 
     Contractor..................................... پيمانكار

 Ōپيمانكار جز.....................Sub- contractor    

š 
 تاسيƀات بهداشتي

....................Plumbing (Sanitary) System 
 وا و تهويه مƐبوع تاسيƀات گرمايي، تعويƊ ه

Heating, Ventilating and Air Conditioning (HVAC) System 
 Verification............................ تصديƢ -تاييد

   Confirm.....................................  تاييد كردن
 تاييد تكميل فيزيكي نصب

.....Field Installation Verification (FIV) 
     Revise............................. تجديد نظر كردن

     Handover......................................... تحويل
     Provisional Handover.....تحويل موقت 
    Final Handover................... تحويل قƐعي

 Blow off...................................................تخليه
   Procurement.................................. تداركات

 Arrangement.......اوت  لي-ترتيب قرار گرفتن
  )ها ها و دستگاه گردƁ كار سيƀتƮ(ترتيب كار 

Sequence of Operation / Sequencing 

 ترموستات ƋديŲ زدگي
..............................Anti Freeze Thermostat 

   Approve..................................تصويب كردن 
    Warranty..............) توسط پيمانكار( تضمين

   Quality Assurance............تضمين كيفيت 
ƞتعاري   ....................................Definitions    

 Rows.....................................تعداد رديƞ كويل
 Fins................تعداد پره در هر اينĢ طول كويل

   Repairs............................................  تعميرات
 Repairability..............................تعميرپŸيري 

 Ʈتعمي.....................................Generalization 
Ɗتعوي..................................Replacement     

 Commitment...........................................تعهد
 Change...................................................... تƜيير

 Differential Pressure....)جزيي(تفاوت فشار 
Ʈتنظي...Adjusting / Setting/ Adjustment 

Ƣدقي Ʈتنظي.................................Fine Tuning 
 Develop...........................تهيه و تكميل كردن

ť 
 ŧ..........................................Recorderبت كننده

ũ 
 Absorbant...............................................جاŷب
 Comprehensive........................ فراگير-جامع

 Isolating............................................جدا كننده
 Partial.......................................................جزيي

 ġ 
 Check List......... فهرست وارسي-چƦ ليƀت
 As-built.................. واقعا موجود-چون ساخت
 Screw Chiller................................چيلر پيĤي
 Absorption Chiller......................چيلر جŸبي
 Reciprocating Chiller...........اي  چيلر Ƌربه
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 ح
 Emergency Condition........حالت اƐƋراري

 Limit..............................................................حد
 اƋافه بار) در برابر(حفاƓت 

....................................Overload Protection 
 Sensor......................................... سنجه-حƀگر

 Legal......................................................وقي حق
ű 

 Procurement........................خدمات تداركاتي
 Shut Down............... متوقƞ كردن-خواباندن
 Automatic..........................................خودكار  
 Cavitation...........................................خوردگي

ŵ 
    Scope of work حدود و دامنه كار-دامنه كاربرد

 Flow Rate..................................................دبي
  Long Term.....................................دراز مدت 

 Rating................................. كلاس-بندي درجه
 Access Door.........................دريĤه دسترسي

  Participants.............................اندركاران دست
   Equipment..................................)ها( دستگاه

 Evaporative Coolerدستگاه سرد كننده تبخيري
   Instruction..................................دستورالعمل
 Change Order..............................دستور تƜيير

    Waste Disposal........... وارهاني-دفع زوايد
 Temperature Sensor........................دماسنج

 دماي هواي برگشت
............................Return Air Temperature 
 دماي هواي رفت
............................Supply Air Temperature 

     Durability........................................... دوام
 Split......................................................دو پارچه

   Period.......................................................دوره

 ر
  Start- up............................................اندازي راه

  Operation............................................راهبري
 راهبري و نگهداري

........................Operation & Maintenance 
 Guideline............................................... راهنما

 Pipe Schedule....................................رده لوله
 Supply........................................................رفت

 Trouble-shooting........ رفع اشكال مقدماتي
 Deficiency Clearance..................رفع نقص

  راهبري و نگهداري-رن
........O&M / Operation & Maintenance 

 Tolerance.......................................... روا داري
 Lubrication................ روƛن كاري-روانكاري

Ɓرو......................................................Method 
Ʈتƀرويكرد سي.................System Approach 

 Procedures.................................... روƁ-رويه

Ż 
 Aesthetics................................زيبايي Ɠاهري

 Bleed off.................. تخليه زيرآب-زيراب زني
 Environmental ......................زيƀت محيƐي

 س
 Construction.......................... احداť-ساخت

 Fabrication............................ساخت كارگاهي
 Site.........................................................ساختگاه
 Compliance....................خواني  هƮ-سازگاري

 Listed....................................سازنده مورد تاييد 
 Cooling.................................................سرمايي
Ƣسواب-ƥمدار ....................................Records 

 Superheat.........................................سوپرهيت
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حداكŨر استفاده از دماي هواي بيرون در (سيƀتƮ اقتصادي 
 Economizer......................هاي گوناگون فصل

 Sub System................................سيƀتƮ فرعي
 محرƥ فركانž متƜير

..........Variable Frequency Drive (VFD) 
 سيƀتƮ مديريت انرژي ساختمان

Building Energy Mangement System (BEMS) 
Ɓ 

 Foundation....................... فونداسيون-شالوده
 Conditions.............................................شرايط

 Comfort Conditions.............شرايط آسايش
 Flushing..............................) و تخليه(شƀتشو 

 Code........................................................شناسه
ƥشو........................................................Stroke 

ƅ 
 Noise............................. نوفه-صداي نامƐلوب

 Qualification....................................صلاحيت
Ɖ 

 Ƌ....................................................Pulsingربان
 Ƌ................................................Bumpربه زدن

 Ƌ.......................Guarantee/ Guarantyمانت
 Codes...................................... مقررات-Ƌوابط

ƍ 
 Design Professional............................طراح

 Design....................................................طراحي
 Basic Design................................طراحي پايه

 Detailed Design....................طراحي تفصيلي
 Conceptual Design.............طراحي مفهومي

 Project.......................................... پروژه–طرح 
 Design & Build.......................طرح و ساخت

 

Ƒ 
 Ɠ................................................Capacityرفيت

ƕ 
 Function ............................. كار ويĦه-عملكرد
 General.................................... كليات-عمومي
 Title..........................................................عنوان

ƙ 
 ƛ....................................Overrideيرفعال كردن

Ɲ 
 Process.....................................................فرايند

 Form.............................................................فرم
 Vendor.................................................فروشنده

ƥها فصل مشتر-ƥوجوه اشترا ......Interfaces 
 Off- season........................هاي بينابيني فصل

 Inventory..............................فهرست تداركات
 Check List...............................فهرست وارسي

ơ 
 Reliability................................قابليت اطمينان

 Availability.................................قابليت تامين
 ) براي راهبري و نگهداري(قابليت دستيابي و دسترسي 

...................................................Accessability 
 Operability...............................قابليت راهبري
žقابليت سروي...........................Servicability 
 Maintainability....................يقابليت نگهدار

 Format.......................................................لبقا
 Acceptance..............................................قبول

 Contractual.......................................قراردادي
 Fittings...ها فيتينگ- متعلقات-قƐعات اتصالي
 Spare Parts.................................قƐعات يدكي

 To Blind...............................قƐع ارتباط كردن
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ƥ 
 User Friendly...............................كاربر پƀند 

īكاربر.........................................Work Sheet 
 Expert/ Specialist..........................كارشناس

 سازي كارشناس آزمايش و متعادل
Test and Balance Engineer (TBE) 

 Ductwork........................................كشي كانال
 Manual........................................)راهنما(كتاب 

 Systems Manual....كتاب تاسيƀات مكانيكي
 Header....................................................كلكتور
 Generalities............................................كليات

ơع مدار برƐكليد ق..............Circuit Breaker  
 Bypass...................................................كنارگŸر

 Quality Control.......................كنترل كيفيت
   Indoor Air Quality (IAQ)هواي داخل) شرايط(كيفيت 

ī 
 Flow............................................... جريان-Ÿرگ

 Heating.................................................گرمايي
 Warm- up..............................گرم كردن اوليه 

 Heater....................................................گرمكن
 Group.........................................................گروه

Ɓگزار.....................................................Report 
 Certificate of Readiness......گواهي آمادگي

 Certificate.......................................نامه گواهي
Ʃ 

 Vibration.................................... ارتعاƁ-لرزه
 Pipework / Piping...........................كشي لوله
 Layout/ Arrangement.......................اوت لي

 Punch List..................................ليƀت نقايص
ƭ 

 Basis of Design........................يمباني طراح

 Balancing...................................متعادل سازي
 Package.................................. بƀته–مجموعه 
 Constraint........................................محدوديت

 محرƥ فركانž متƜير
..........Variable Frequency Drive (VFD) 

 Labelled.............................محصول مورد تاييد
 Expansion Chamber.........محفظه انبƀاطي

 Environment............................ محيط زيƀت
 Vessel......................................................مخزن

 يƮ شدهمدارƥ ارايه شده يا تƀل
......Submittals / Submitted Documents 

 As- built Records..........مدارƥ چون ساخت
 Calibration......... كاليبره كردن-مدرũ سازي 

 ƥسند–مدر ..................................Document 
 Management..ريزي و كنترل  برنامه-مديريت
   References..........................................مراجع
 Phase........................................................مرحله

 Documentation......................... مƀتندسازي
 ƁيرŸوول پƀم 

.............Commissioning Authority (CA) 
 Observe....................مشاهده و ملاحظه كردن

 Witness............. حضور داشتن-مشاهده كردن
 Technical Specifications...مشخصات فني

 Ƌ ....................................Criteriaوابط-معيارها
 Deviation............................... انحراƝ-مƜايرت

 Basic Concepts............................همفاهيƮ پاي
 Preliminary.........................................مقدماتي

 Observe......................................ملاحظه كردن
 Bibliography...........................................منابع

 Tender...................................................مناقصه
 Consumables...................مواد مصرفي



 72 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 Agreement...................................موافقت نامه
 Inventory....................................موجودي انبار

 Consultant Engineer............مهندس مشاور
Ʊ 

 Alignment........... مƀير يا امتداد-نحوه مونتاژ
 Indicator.................................................نشانگر
 Leakage.....................................................نشت

 Fire Link..........................................نشت آتش
 Installation............................................. نصب

 Supervision...........................................نظارت
 Test Ports ..............نقاط اتصال لوازم آزمايش

Ʈنقاط تنظي.......................................Set Points 
 Point.....................................................نقƐه كار
 Deficiencies / Defects......................نقايص
 Drawings..............................................اه نقشه
 Deficiency...............................................نقص

 Maintenance.................................... نگهداري
 Diagram..................................................نمودار

 Flow Chart..........................نمودار گردƁ كار
 Renovation.........................................نوسازي
 Final..........................................................نهايي

ƹ 
 Check......................................................وارسي

Ʈتƀها وارسي براي تاييد سي 
..........System Verfication Check (SVC) 

با روشن كردن (وارسي صحيŮ بودن جهت دوران موتور 
 Jog..................................................)اي آن لحظه

 Terminology......................................نامه واژه
 Reactive...............................................واكنشي

Ƶ 
Ɲهد.............................Purpose / Objective 

 Coordination...................................هماهنگي
 Interlock..............................................همبندي

 Lagging................... پوشش درزها-همĜوشاني
 Air Handling...................................هوارساني

 Variable Air Volume (VAV)هوارساني حجƮ متƜير
ƽ 

 Package................................................يكĜارچه
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 منابع 

 : فهرست منابعی که در تهیه این راهنما مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است

 فارسی. 8-1

و  سـازمان مـدیریت   172نشریه شـماره  (های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع  سازی سیستم عملکرد، نگهداری و بهینه  -8-1-1
 ).ریزی کشور برنامه

 ).ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه128نشریه شماره (مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان  -8-1-2
 : ، شامل)نگارش هوشنگ رستمیان(ور  مجموعه نگهداری و تعمیرات بهره -8-1-3

 نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی کارخانجات :  جلد اول-
 )جامع(ور فراگیر  نگهداری و تعمیرات بهره:  جلد دوم-
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 انگلیسی .8-2

 

 
8-2-1- ASHRAE Guideline 1-1996 & -0-2005: The HVAC Commissioning Process- ISSN 1049-
894x 
 
8-2-2- NEBB Procedural Standards for Building Systems Commissioning-2000 (2003 تجدیدنظر (  
 
8-2-3 AABC Commissioning Guideline-2002- ISBN 0-910289-03-4 

 
8-2-4- BSRIA, Application Guide 1/89: Commissioning of Pipework Systems – Design 

Consideration (AG 1/89) 

 
8-2-5- BSRIA, Application Guide 2/89,3:       ISBN 0 86022 584 4  

The Commissioning of Water Systems in Buildings- App. Principles 
 
8-2-6- BSRIA , Application Guide 3/89,3:      ISBN 0 86022 591 7 

The Commissioning of Air Systems in Buildings- App. Procedure for Buildings 
 
8-2-7- BSRIA, Application Guide 1/2001,1 (Sep. 2004) ISBN 0 86022 644 1 

Pre- commission Cleaning of Pipework Systems 
 
8-2-8 BSRIA, Technical Memorandum 1/88,1 (May 2002): ISBN 0 86022 605 . 

Commissioning (of) HVAC Systems 
Guidance on The division of Responsibilities 
8-2-9- ASHRAE Standard- TAB , Commissioning and Start-up. 
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 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ-1پیوست
 

 

  1 

 کلیات. 1

ها و اطلاعات   تاسیسات مکانیکی ساختمان، همراه با دستورالعملپذیرشهای مورد استفاده در  در این بخش، نمونه کاربرگ
 . شده است، ارایه مسوول پذیرشنیاز برای تکمیل و کاربرد آنها، برای استفاده  پیش

 را، به صورت (IP)توان واحدهای انگلیسی  شود و در صورت لزوم، می  استفاده می(SI)ها از واحدهای متریک  در این کاربرگ
 . داخل پرانتز، اضافه کرد
، مرجع ) معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری461نشریه شماره ( تاسیسات مکانیکی ساختمان پذیرشراهنمای خدمات 

و » نامه واژه«، »مراجع«، »تعاریف«های  قسمت.  پیوست بوده و مفاد آن ارتباط مستقیم و متقابلی با مفاد این پیوست دارداصلی این
 . گیرد ، در این پیوست نیز مورد استفاده قرار میپذیرشراهنمای خدمات » منابع«

 

  دامنه کاربرد. 1-1

تواند جوابگوی همه  ، به صورت عمومی و نمونه بوده و نمی)ر هر کاربرگدر زی(های مربوط  ها و دستورالعمل این کاربرگ. 1-1-1
های  ها با سیستم تجدیدنظرهای اصلاحی و تکمیلی لازم برای انطباق کاربرگ. ها باشد ها در همه حالت ها و همه سیستم دستگاه

 شده و هر کاربرگ به تعداد  انجاممسوول پذیرش در هر طرح مشخص، بسته به مورد، توسط پذیرشمورد ) اصلی و فرعی(
ها و یا از  بینی نشده است، از فهرست کاربرگ در این تجدیدنظر، مواردی که به هر دلیل موجه در طراحی پیش. شود لازم تکثیر می

 . شود ها حذف و متناسبا موارد یا نکات لازم اضافه می مفاد هریک از کاربرگ
های  های لازم برای انجام خدمات طراحی یا اجرایی و آزمایش  و کاربرگها شایان ذکر است که مشخصات فنی، روش. 1-1-2

بینی شده باشد؛ و  موردنظر، باید در شرح خدمات قرارداد مهندس مشاور یا مشخصات فنی منضم به پیمان اجرایی طرح پیش
 آنها، پذیرشها و نتیجتا  آزمایشهای ارایه شده در این پیوست، منحصرا برای کنترل کیفیت و تایید صحت این خدمات یا  کاربرگ

ها نیز   آزمایشتاییدتواند، بسته به مورد و با تغییرات لازم، مورد استفاده مهندس مشاور برای  ها می البته این کاربرگ. رود به کار می
 . قرار گیرد

 تعاریف .1-2
 :کیل شده است ارایه شده در این پیوست، از چند نوع اصلی زیر تش(Check Sheet)های وارسی  برگ

1-2-1.FIV یا Field Installation verification 1 تکمیل فیزیکی نصب و یا مرحله تایید (پذیرش مقدماتی برای( ،
 . شود ختم می) 1(که شماره این نوع برگ وارسی به 

1-2-2. OPT یا Operational Performance Testingشماره این ، که)2مرحله (اندازی و آزمایش نحوه کار   برای راه 
 . شود ختم می) 2(نوع برگ وارسی به 
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1-2-3. FPT یا Functional Performance Testing که شماره این نوع برگ )3مرحله ( برای آزمایش عملکرد ،
 . شود ختم می) 3(وارسی به 

 های پذیرش فهرست نمونه کاربرگ. 2

 های کلی  کاربرگ. 2-1

 های مورد پذیرش ها و سیستم  فهرست دستگاه.2-1-1
  فرم نمونه امضا.2-1-2
  نتایج بررسی مشخصات فنی.2-1-3
 یج بررسی نقشه ها نتا.2-1-4
 ) کلی و تفصیلی(TABنتایج تایید  .2-1-5
  نتایج تایید آموزش .2-1-6

 اندازی  های مرحله راه کاربرگ. 2-2

 های تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع  ها و سیستم های وارسی دستگاه برگ .2-2-1
 ) 1/2/3(های کانال کشی  سیستم. 2-2-1-1
 )1/2/3(لوله کشی های  سیستم. 2-2-1-2
 ) 1(های کنترل  سیستم. 2-2-1-3
 )1/2/3(دمپرهای دود و آتش . 2-2-1-4
 )1/2/3(دستگاه تهویه مطبوع یکپارچه . 2-2-1-5
 )1/2/3(دستگاه تهویه مطبوع دو پارچه . 2-2-1-6
 )1/2/3(دستگاه تهویه مطبوع اتاق کامپیوتر . 2-2-1-7
 ) 1/2/3 ((Reciprocating)ای  سیستم چیلر ضربه. 2-2-1-8
 )1/2/3(سیستم چیلر سانتریفوژ . 2-2-1-9
 )1/2/3 ((Screw)سیستم چیلر پیچی . 2-2-1-10
 )1/2/3(ای با بخار   نوع یک مرحله–سیستم چیلر جذبی . 2-2-1-11
 )1/2/3(سیستم برج خنک کن . 2-2-1-12
 )1/2/3(سیستم کندانسور آبی . 2-2-1-13
 )1/2/3(وایی سیستم کندانسور ه. 2-2-1-14
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 )1/2/3(سیستم مبدل گرمایی بخار به آب . 2-2-1-15
 )1/2/3(کویل آب سرد کننده . 2-2-1-16
 )1/2/3(کویل آب گرم کننده . 2-2-1-17
 )1/2/3(کویل بخار . 2-2-1-18
 )1/2/3(رعت متغیر سیستم پمپاژ س. 2-2-1-19
 )1/2/3(سیستم پمپاژ با گذر ثابت . 2-2-1-20
 )1/2/3(دیگ آب گرم . 2-2-1-21
 )1/2/3(دیگ بخار . 2-2-1-22
 )1/2/3(سیستم تغذیه دیگ . 2-2-1-23
 )1/2/3(آب گرمکن . 2-2-1-24
 )1/2/3( تصفیه شیمیایی TDSسیستم کنترل . 2-2-1-25
 )1/2/3(دستگاه هوارسان . 2-2-1-26
 ) 1/2/3(دستگاه هوارسان با بادزن برگشت . 2-2-1-27
 ) 1/2/3( با بادزن برگشت  VAVدستگاه هوارسان . 2-2-1-28
 )1/2/3(دستگاه تهویه و گرمایش هوا . 2-2-1-29
 )1/2/3 ((Make up)دستگاه هوای تازه . 2-2-1-30
 )1/2/3(دستگاه سرد کننده تبخیری . 2-2-1-31
 ) 1/2(یونیت هیتر . 2-2-1-32
 )1/2/3(رطوبت زن . 2-2-1-33
 )VAV) 1دستگاه . 2-2-1-34
 ) 1/2( دارای بادزن VAVدستگاه . 2-2-1-35
 )1/2(محرک برقی . 2-2-1-36
 )1/2(بادزن . 2-2-1-37

 )(Plumbingهای تاسیسات بهداشتی  های وارسی لوازم و اجزای سیستم برگ. 2-2-2    
 ) 1/2(تم لوله کشی فاضلاب سیس. 2-2-2-1
 )1/2/3(سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی . 2-2-2-2
 )1/2/3(لوازم بهداشتی . 2-2-2-3
 ) 1/2(کشی گاز  سیستم لوله. 2-2-3
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 1-1-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

 

 ) صفحه    از    (های مورد پذیرش  ها و سیستم فهرست دستگاه
 :                                                           نشانی:                      طرح

های  ها بوده و با رعایت رویه ها و سیستم اطلاعات ارایه شده در گزارش پذیرش، دقیقا مبتنی بر سوابق پذیرش دستگاه
 :ها و سیستم های زیر است این گواهی شامل دستگاه. پذیرش بدست آمده است

 های تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع                 صفحات         تا پذیرش سیستم. 1
 سیستم فرعی                                                                            صفحات         تا. 1-1
                     صفحات         تاسیستم فرعی                                                        . 1-2

 های تاسیسات بهداشتی                                                 صفحات         تا پذیرش سیستم. 2
 سیستم فرعی                                                                            صفحات         تا. 2-1
 فرعی                                                                            صفحات         تاسیستم . 2-2
 های عمده                                                                 صفحات         تا پذیرش دستگاه. 3
                                             صفحات         تا.                                                 3-1
 صفحات         تا.                                                                                             3-2
                 صفحات         تا.                                                                             3-3
 صفحات         تا.                                                                                             3-4

 :       ارایه شده و گواهی شده توسط
 )مورد شخص حقوقی، نام نماینده اضافه شوددر :                                                    (      مسوول پذیرش

 :تاریخ:                                                                   امضا
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 2-1-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

 
 

 فرم نمونه امضا

 :طرح
 )خص حقوقی، نام نماینده اضافه شوددر مورد ش:                                                               (مسوول پذیرش

 :تاریخ:                                                                            امضا
 :نام نماینده:                                                      نماینده مهندس مشاور

 :                                تاریخ:                                           امضا
 :نام نماینده:                                                              نماینده پیمانکار

 :تاریخ:                                                                           امضا
 )در مورد شخص حقوقی، نام نماینده اضافه شود                                    (:                          TABکارشناس 

 :تاریخ:                                                                           امضا
 :نام:                                      کارشناس خدمات راهبری و نگهداری

 :                                                                 تاریخامضا            
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 3-1-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 : دامنه کاربرد پذیرش شامل بررسی مشخصات فنی باشد، این بررسی شامل موارد مندرج در فرم و به شرح زیر استچنانچه : ستورالعملد

 اندازی، آزمایش و متعادلها و الزامات مستندسازی راه ها و سیستم اندازی همه دستگاه اری پیمانکاران فرعی و فروشندگان با مسوول پذیرش، الزامات راههمک
لاح اشکالاتی که در های پذیرش مرتبط با سیستم کنترل، مسوولیت اصها و رویههای پذیرش مرتبط با آنها، آزمایش پذیرش مقدماتی کنترلسازی و رویه

های راهبری و نگهداری و همکاری لازم با مسوول پذیرش و  شود، مسوولیت تهیه مدارک چون ساخت و دستورالعمل ضمن فرایند پذیرش ملاحظه می
 . آموزش گروه راهبری و نگهداری، نقش پیمانکاران فرعی و فروشندگان در آموزش و مسوولیت آنان در پذیرش بعد از فصل مربوط

 )صفحه      از      (مشخصات فنی نتایج بررسی 
 ن 

 :   طرح 

 : مشخصات فنی بخش

 شرح )√/× ( تایید

 : مشخصات فنی 
 شامل همکاری پیمانکار فرعی است

 شامل همکاری فروشنده است
 ها است ها و سیستم اندازی و پذیرش دستگاه شامل راه

  استTABسازی   آزمایش، تنظیم و متعادلشامل پذیرش
 ها است شامل پذیرش مقدماتی کنترل

 ها استشامل پذیرش کنترل
 شامل مسوولیت اصلاح است

 شامل مدارک چون ساخت است
 شامل آموزش گروه راهبری و نگهداری است

 شامل پذیرش بعد از فصل مربوط است
-------------------- 
--------------------  

:حظات ملا  

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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 4پ -1-2 شماره -برگ وارسی پذیرش
 )صفحه    از    (ها  نقشهنتایج بررسی 

 : طرح

 :ها شماره نقشه

25 

 
کشی و  اوت کانال لی: ها باشد، این بررسی شامل موارد مندرج در فرم و به شرح زیر است دامنه کاربرد پذیرش شامل بررسی نقشهچنانچه : دستورالعمل

ستم، محل دمپرهای تعادل، مسایل احتمالی اثرگذاری سیستم بادزن، دسترسی به دستگاه برای پذیری سی فضاهایی که مساله محدودیت دارند، تعادل
های در  راهی کشی مانند سه اوت لوله کشی، مسایل مربوط به لی در سیستم لوله) های نگهداری از نظر رویه( ها و شیرها  ها و دماسنج نگهداری، محل فشارسنج

  .ا و شیرهای تعادلهمعرض ضربه قوچ، محل صحیح ونتوری

 شرح )√/×( تایید

 های فضاها کشی از نظر محدودیتاوت کاناللی 
 کشی اوت کانال بودن لیمتعادل

 محل دمپرهای تعادل 
 اثرگذاری سیستم بادزن

 دسترسی مناسب برای نگهداری 
 کشی های سیستم لولهفشارسنجمحل 

 ها محل دماسنج
 بندی محل شیرهای منطقه

 کشی  لوله(Arrangement)اوت  لی
 ) انگلیسی(استفاده از واحدهای متریک 

--------------------- 
--------------------- 
--------------------- 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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 )1 (5-1-2 شماره -برگ وارسی پذیرش
 )صفحه    از    ( کلی – TABنتایج تایید 

 : سیستم         :                  دستگاه شناسه        :                                          طرح 

 :                                      شماره نقشه :    محل :                                    تاریخ آزمایش 

 
های مورد استفاده در طرح برای   از نظر انطباق با استانداردها، بررسی گزارشTABسازی  های آزمایش، تنظیم و متعادل بررسی رویه: دستورالعمل

 .ها و تایید اصلاح همه مشکلات ملاحظه شده  همه سیستمTABسازی  سازی ابزار، تایید آزمایش، تنظیم و متعادل مدرج
 

 شرح )√/×( تایید

 سازی ابزار دقیق در ساختگاه مدرج 
 های استانداردرویه

 تکمیل آزمایش و تنظیم سیستم
 سازی سیستمتکمیل متعادل

 تکمیل آزمایش صدا
 تکمیل آزمایش لرزش
 ارایه گزارش نقایص
 تکمیل اصلاحات

 FPTگی برای آزمایش عملکرد تکمیل گواهی آماد

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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 )2 (5-1-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
  .شود ها برای کنترل تکرارپذیـری انتخاب می تئدرصدی از قرا. شود گیری انجام می  به کمـک نمونهTAB سازی و متعادل، تنظیم آزمایش: دستورالعمل
شده، در محدوده استاندارد چنانچه تکرارپذیری نمـونه انتخاب . دهد مسوول پذیرش انجام میهـای انتخاب شده را در حضور  تئسازی، قرا مسوول متعادل
هـا در محـدوده استاندارد تکرار نشود، آزمایش مردود است و در این حالت، مسوول   قرائت10%چنانچه بیش از .  قـابل قبول استTABباشد، عملیات 

گیری از مجموعه متفاوتی از  جدد، به کمک نمونهمتعاقبا، طرح مورد آزمایش م. سازی، بایـد طرح را بررسی و مجددا در محدوده استاندارد، متعادل کندمتعادل
 .سازی مجدد طرح برای رسیدن به محدوده استاندارد لازم است های نمونه سه بار مردود شود، متعادل چنانچه آزمایش. گیرد هـا، قرار می نمونه

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1آزمایش نمونه شماره  
 های انتخاب شده برای آزمایش مجددتعداد قرائت
 ده تکرارپذیری استانداردهای خارج از محدوتعداد قرائت
 های مردوددرصد قرائت

 :های نمونهقرائت
1. 
2. 
3. 
... 
... 
... 

19. 
20. 

:ملاحظات   

 )صفحه     از              ( تفصیلی -TABنتایج تایید 

 :سیستم :                      تگاه دسشناسه :                                                      طرح 

 :شماره نقشه :                                   محل :                                          تاریخ آزمایش 

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 ول پذیرش نماینده مسو
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  6-1-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
بندی آموزش بوده و باید برنامه آموزش را با هر یک از فروشندگان و پیمانکاران  پیمانکار، مسوول هماهنگی و زمانO & Mکارشناس : دستورالعمل

های  صیلی آموزشی، مطالب درسی، دستورالعملباشند، هماهنگ کند و مطمئن شود که آنان، برنامه تففرعی، که در محدوده خودشان مسوولیت آموزش داشته
-برای هر یک از شرکت. راهبری و نگهداری، نوارهای ویدیویی آموزشی و هر گونه اطلاعات مفید دیگر برای گروه راهبری و نگهداری را آماده کرده باشند

 توصیه .ر آموزش، برای نگهداری سوابق باید تهیه شودبرگ امضای حاضران د. بندی شود کنندگان در آموزش، باید ترتیب آموزش و طول دوره، زمان
 .بردار در آینده، تهیه شود های آموزشی بهره های آموزشی در کارگاه و در کلاس، برای استفاده شود نوار ویدیویی از همه فعالیت می

 : شود ترتیب زیر برای آموزش توصیه می
 بررسی -کشی عمده، توسط پیمانکاران فرعی مربوط کشی و لوله های کانال  نصب سیستم بررسی-کلیات سیستم و تئوری راهبری، توسط مهندس طراح

های راهبری و نگهداری هر یک از   بررسی رویه-ها و شیرهای هواگیری و تخلیهمحل دمپرها و محل دسترسی به آنها، محل شیرهای قطع و وصل و صافی
 آموزش -های راهبری و نگهداری آن  بررسی ساختار کلی سیستم کنترل و رویه-اقی مانده و هرگونه نقایص بTAB بررسی گزارش -های عمده دستگاه

 هماهنگ شده و همه موارد طبق آن مرجع تکمیل و 7-4-1موارد فوق با مرجع بند ( تکمیل فرم تایید آموزش -ریزی سیستم کنترل مقدماتی اپراتور و برنامه
  ).انجام شود

 )صفحه     از     (نتایج تایید آموزش 

                                                    :         طرح 

  شروعتاریخ تاریخ خاتمه  کتاب راهنما نوار ویدیو
شش

 آموزششرح  مربی

 کلیات سیستم و تئوری راهبری     
 راهبری و نگهداری چیلر
 راهبری و نگهداری پمپ

 کنراهبری و نگهداری برج خنک
 راهبری و نگهداری دیگ

 اری مبدل حرارتیراهبری و نگهد
 راهبری و نگهداری هواساز
 راهبری و نگهداری بادزن

 راهبری و نگهداری سیستم کنترل
 ریزی سیستم کنترل برنامه

 TABسازی  بررسی آزمایش، تنظیم و متعادل

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 یمانکارنماینده پ

 نماینده مسوول پذیرش 
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 ) 1 (1-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 و  هـا  شـه نقبـا   اوت اجـرا شـده        انطبـاق لـی   کـاری،    ها، استانداردهای ساخت، آویزها، عایق     کشی، از نظر اندازه    های کانال  عملیات نصب سیستم  : دستورالعمل
 . ثبت شودFIV، بازرسی شده و نتایج در فرم مشخصات فنی

 )صفحه     از     (کشی های کانالسیستم FIVنصبتکمیل فیزیکی تایید -1 مرحله

 :  سیستم          :                    دستگاه شناسه :                                                     طرح 

 :  شماره نقشه                                        :  محل   :                                     تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 فشار) کلاس(بندی  درجه 
 استاندارد ساخت کانال

 استاندارد ساخت قطعات اتصال
 های هدایت هوا در قطعات اتصالپره

 دمپرهای جداکننده/هاانشعاب
 های آویزسیستم

 هاهوابندی اتصال
 لعایق داخلی کانا

 عایق
 نصب دمپرهای آتش و دود

 نصب دمپر کنترل
 های دسترسی دریچه

 نصب قطعات اتصال قابل انعطاف
 ها و مشخصات فنی  انطباق لی اوت اجرا شده با نقشه

 نصب لوور
 کشی قابل انعطاف نوع کانال

 نوع و اندازه دریچه و گریل
 نصب دریچه و گریل 
 دمپردریچه و گریل

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 12 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )2 (1-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
بندی   و با توجه به درجه    ) SMACNAمانند  (باشد، طبق استانداردهای مربوط      بینی شده  های فشار، چنانچه در مشخصات فنی پیش       آزمایش: دستورالعمل

 . ثبت شودOPTکشی، انجام و نتایج در فرم  فشار کانال) کلاس(

 )صفحه    از      (کشی  های کانال سیستم OPT راه اندازی و آزمایش نحوه کار-2مرحله 

 :سیستم :                 دستگاه شناسه :                                                     طرح 

 :        شماره نقشه          :               محل   :                                      تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  یدیتا

 :1شمارهآزمایش فشار  
 فشار استاتیک

 ت گذر هوائقرا
 نشت مجاز

 :2  شمارهآزمایش فشار
 فشار استاتیک

 ت گذر هوا ئقرا
 نشت مجاز

 :3 ماره شآزمایش فشار
 فشار استاتیک

 ت گذر هوائقرا
 نشت مجاز

 :4  شمارهآزمایش فشار
 فشار استاتیک

 ت گذر هوائقرا
 نشت مجاز

 :5  شمارهآزمایش فشار
 فشار استاتیک

 ت گذر هوائقرا
 نشت مجاز

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 ده پیمانکارنماین

 نماینده مسوول پذیرش 



 13 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )3 (1-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
، همراه با نتیجـه گـزارش آزمـایش،    نتایج، جابجایی، ضربان و ایجاد صدای بیش از حد، بازرسی شده و   لرزشخودکار، سیستم از نظر     حالت  در  : دستورالعمل
 . ثبت شودFPTدر فرم ، TABسازی  تنظیم و متعادل

 )صفحه    از     (کشی  های کانال سیستم FPTآزمایش عملکرد   -3مرحله 

 :سیستم :                    دستگاه شناسه :                                                        طرح 

 :             شماره نقشه :                      محل  :                                         تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :1کشی شماره  سیستم کانال 
 لرزش
 ضربان

 ایجاد صدا
  TABتکمیل 

 :2کشی شماره  سیستم کانال
 لرزش
 ضربان

 ایجاد صدا
  TABتکمیل 

 :3کشی شماره  سیستم کانال
 لرزش
 ضربان

 ایجاد صدا
  TABتکمیل 

 :4کشی شماره  سیستم کانال
 لرزش
 انضرب

 ایجاد صدا
  TABتکمیل 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 14 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )1 (2-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
ها و    اوت اجرا شده با نقشه      کاری، انطباق لی    تانداردهای ساخت، آویزها، عایق   ها، اس   ، از نظر اندازه   HVACکشی های لوله  عملیات نصب سیستم  : دستورالعمل

 . ثبت شودFIVمشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در فرم 

 )صفحه     از      (HVACکشی  های لوله سیستم FIVنصبتکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :            سیستم  :         دستگاه  شناسه:                                                  طرح 

 : شماره نقشه      :                              محل :                                      تاریخ آزمایش 

 شرح )√/×(  تایید
ش

 رده لوله 
 ها استاندارد اتصال لوله

 ها استاندارد قطعات اتصالی لوله
 های آویزسیستم

 ها ای لولههای سازهگاهیهتک
 های انبساطی قطعه

 نقاط مهار
 عایق لوله 

 همپوشانی عایق لوله
 عایق قطعات اتصال

 همپوشانی عایق قطعات اتصال
 رنگ آمیزی لوله

 ها و مشخصات فنی  اوت اجرا شده با نقشه انطباق لی
 های قابل انعطافاتصال
 شیرها
 هاماسورهمهره

 شیرهای هواگیری
  تخلیه شیر هواگیریهایلوله

 شیرهای تخلیه
 هاصافی
 های تخلیهلوله

 

 :ملاحظات 

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 15 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )2 (2-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
بینـی شـده در       هـای پـیش     عملیات شستشو و تمیز کردن و انطباق آنها بـا رویـه           .  ثبت شود  OPT مشاهده و نتایج در فرم       های فشار  آزمایش: دستورالعمل

 . ثبت شودOPTمشخصات فنی، مشاهده و تایید و نتایج در فرم 

 )صفحه   از       ( HVACکشی های لولهسیستم OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :سیستم :                 دستگاه شناسه                                                 :      طرح 

 :شماره نقشه :                               محل  :                                         تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 :1  شمارهآزمایش فشار 
 یکآزمایش فشار استات

 تمیز کردن لوله
 لولهشستشو و تخلیه 
 تصفیه شیمیایی
 :2  شمارهآزمایش فشار

 آزمایش فشاراستاتیک
 تمیز کردن لوله

 لولهشستشو و تخلیه 
 تصفیه شیمیایی
 :3  شمارهآزمایش فشار

 آزمایش فشار استاتیک
 تمیز کردن لوله
  لولهشستشو و تخلیه
 تصفیه شیمیایی
 :4  شمارهآزمایش فشار

 فشار استاتیکآزمایش 
 تمیز کردن لوله

 لولهشستشو و تخلیه 
 تصفیه شیمیایی
 :5  شمارهآزمایش فشار

 آزمایش فشار استاتیک
 تمیز کردن لوله

 لولهشستشو و تخلیه 
 تصفیه شیمیایی

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 کارنماینده پیمان

 نماینده مسوول پذیرش 



 16 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )3 (2-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
، همراه با نتیجـه گـزارش آزمـایش،    سی شده و نتایج، جابجایی، ضربان و ایجاد صدای بیش از حد، بازر  شخودکار، سیستم از نظر لرز    حالت  در  : دستورالعمل
 . ثبت شودFPTدر فرم ، TABسازی  تنظیم و متعادل

 )صفحه    از      ( HVACکشی های لوله سیستم FPTآزمایش عملکرد   -3مرحله 

 :سیستم :                       دستگاه شناسه :                                                       طرح 

 :             شماره نقشه :                          محل  :                                        تاریخ آزمایش 

 )√/×(  تایید
ا ا ط اطلا

 شـــــرح

 :1  شمارهکشیسیستم لوله 
 شلرز

 ضربان
 ایجاد صدا

  TABتکمیل 
 :2  شمارهکشیسیستم لوله

 شلرز
 ضربان

 ایجاد صدا
  TABتکمیل 

 :3  شمارهکشیسیستم لوله
 شلرز

 ضربان
 ایجاد صدا

  TABتکمیل 
 :4  شمارهکشیسیستم لوله

 شلرز
 ضربان

 ایجاد صدا
  TABتکمیل 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 17 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )1 (3-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
اوت اجرا  اجزا و لی. افزار، اطمینان حاصل شود ها، رایانه و نرم کشی ، بازرسی شده و از نصب همه اجزا، سیمهای کنترل عملیات نصب سیستم: دستورالعمل

 .ثبت شود  FIVنتایج در فرم . های کارگاهی، وارسی شودها، مشخصات فنی و نقشه شده، از نظر انطباق با نقشه
OPT-های وارسی اجزا و کنترلرها، انجام شود های مندرج در برگاندازی و آزمایش نحوه کار، برای هر یک از اجزای سیستم، طبق رویه  راه. 
 FPT-های وارسی اجزا و کنترلرها، انجام شود های مندرج در برگ افزارها، طبق رویه های عملکرد، برای هر یک از اجزا و نرم  آزمایش. 

 )صفحه    از     (های کنترل  سیستم FIVنصب تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :سیستم :                        دستگاه شناسه :                                                      طرح 

 :شماره نقشه :                                       محل :                                          تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 اند ای میزبان، نصب شده  رایانههای سیستم 
 اند نصب شده(Global)تابلوهای مرکزی 

 اندکنترلرهای واحد نصب شده
 است تکمیل شدهLANکشی شبکه کابل

 اندها نصب شدهمحرک
 های کارگاهی و مشخصات فنی انجام شده استکشی طبق نقشهکابل
 استها و مشخصات فنی انجام شده کشی برق طبق نقشهسیم
 استها و مشخصال فنی انجام شده های برق طبق نقشه کشی لوله

 استین همه تابلوها انجام شدهاتصال زم
 همه تابلوها برچسب مشخصات دارند

 استهای راهبری و نگهداری دریافت شده دستورالعمل
 استریزی دریافت شده های برنامه دستورالعمل

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 ارنماینده پیمانک

 نماینده مسوول پذیرش 



 18 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )1 (4-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

ها و مشخصات فنی، بازرسی شـده و نتـایج در             بندی سازنده، دسترسی، انطباق با استاندارد نصب و با نقشه            درجه ها، ظر اندازه  عملیات نصب از ن    :دستورالعمل
  . ثبت شودFIVفرم 

 )صفحه    از     (دمپرهای دود و آتش  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :سیستم :                       دستگاه شناسه :                                                       طرح 

 :شماره نقشه :                                                         محل :                        تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 :1دمپر شماره  
 سازنده
 بندی  درجه

 طبق استاندارد نصب شده است
 های دسترسی نصب شده و قابل استفاده است دریچه

 :2دمپر شماره 
 سازنده
 بندی درجه

 ستطبق استاندارد نصب شده ا
 های دسترسی نصب شده و قابل استفاده است دریچه

 :3دمپر شماره 
 سازنده
 بندی  درجه

 طبق استاندارد نصب شده است
 های دسترسی نصب شده و قابل استفاده است دریچه

 :4دمپر شماره 
 سازنده
 بندی  درجه

 طبق استاندارد نصب شده است
 های دسترسی نصب شده و قابل استفاده است دریچه
 :5شماره دمپر 
 سازنده
 بندی  درجه

 طبق استاندارد نصب شده است
 های دسترسی نصب شده و قابل استفاده است دریچه

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 19 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )2 (4-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
  . ثبت شودOPTها در فرم  آزمایشهمه مربوط، آزمایش شده و نتایج منطقه  نحوه کار دمپر در :دستورالعمل

 )صفحه    از     (دمپرهای دود و آتش  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :سیستم :             ستگاه شناسه د                                                      :     طرح 

 :        شماره نقشه  :                  محل :                                               تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :1دمپر شماره  
 آزمایش باز شدن

  بستنآزمایش
 آزمایش نشت آتش

 :2دمپر شماره
 آزمایش باز شدن
 آزمایش بستن

 آزمایش نشت آتش
 :3دمپر شماره

 آزمایش باز شدن
 آزمایش بستن

 آزمایش نشت آتش
 :4دمپر شماره

 آزمایش باز شدن
 آزمایش بستن

 آزمایش نشت آتش
 :5دمپر شماره

 آزمایش باز شدن
 آزمایش بستن

 آزمایش نشت آتش

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 20 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )3 (4-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
با غیرفعال کردن کنترل مربوط از طریق تابلوی کنترل دود و فعال کردن . منطقه دود، از طریق سیستم، آزمایش شودخودکار هر  فعال شدن :دستورالعمل

 . ثبت شودFPTدستی سیگنال آن منطقه، کارکرد درست همه دمپرهای مربوط تایید شده و نتایج در فرم 

 )صفحه     از     (دمپرهای دود و آتش  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :   سیستم  :                    ستگاه شناسه د:                                                        طرح 

 :   شماره نقشه          :                          محل :                                            تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 :1منطقه کنترل دود شماره 
 آزمایش فعال شدن خودکار منطقه

 )غیرفعال کردن تابلو(آزمایش دستی 
 ...................ملاحظه عملکرد دمپر شماره
------------------ 
------------------ 
------------------ 
 :2رهمنطقه کنترل دود شما

 آزمایش فعال شدن خودکار منطقه
 )غیرفعال کردن تابلو(آزمایش دستی 

 ................ملاحظه عملکرد دمپر شماره
------------------ 
------------------ 
------------------ 
 :3منطقه کنترل دود شماره

 آزمایش فعال شدن خودکار منطقه
 )غیرفعال کردن تابلو(آزمایش دستی 

 ...............ه عملکرد دمپر شمارهملاحظ
------------------ 
------------------ 
------------------ 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 21 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )1 (5-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
  . ثبت شودFIVیج در فرم نتاو مشخصات فنی، بازرسی شده و  ها  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه:دستورالعمل

 )صفحه     از     (دستگاه تهویه مطبوع یکپارچه  FIVنصب ی  تکمیل فیزیکید یتا -1مرحله 

 :سیستم :                      دستگاه شناسه :                                                        طرح 

 :  شماره نقشه     :                              محل :                                            تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 صدمه قابل رویت ندارد 
 استگیر صحیح نصب شده لرزه

 عبور هوای کندانسور با مانعی روبرو نیست
 استکشی تکمیل شدهکانال
 سازنده

 شماره مدل 
 سیال مبرد 

 ولتاژ
 فاز

 آمپر کل
 مدار برق رسانی به نحو رضایت بخشی نصب شده است

 بخش استه بار رضایتحفاظت اضاف
  است  لوله تخلیه صحیح نصب شده

 های آن، جدا شده است بندی و پیچبسته
 اندها تکمیل شدهکنترل

 استدمپر دریافت هوای بیرون نصب شده
 کشی شده است دتکتورهای دود، نصب و سیم

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 ماینده مهندس مشاورن

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 22 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )2 (5-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 : دستگاه در حالت کار دستی قرار گرفته و قابلیت عملکرد اجزای زیر، در محل تایید شود:دستورالعمل

 . دود و آتشهایاخطارعمل متقابل ، بادزن کندانسور، کمپرسور، نحوه کار سیستم کنترل شامل آنو موتور دزن اواپراتور با
  . ثبت شودOPTها در فرم نتایج مشاهدات و قرائت .محاسبه و ثبت شود (Superheat)دمای سوپرهیت . فشارهای مکش و تخلیه مبرد ثبت شود

 )صفحه    از     (دستگاه تهویه مطبوع یکپارچه  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه -2همرحل

 :سیستم :                 دستگاه شناسه :                                                      طرح 

 :شماره نقشه :                                  محل  :                                      تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدتای

 :قسمت اواپراتور 
 قطر موثر پولی بادزن 

 شماره تسمه/اندازه
 KWتوان موتور 

 آمپر/ ولتاژ 
 RPMدور موتور 

 کار بدون لرزش
 :قسمت کندانسور 

 KWتوان موتور بادزن 
 آمپر/ ولتاژ 

 کار بدون لرزش
 :کمپرسورها

 سازنده
 شماره مدل

 آمپر/ فاز/ ولتاژ 
 و پایین روغنتنظیم فشار بالا 

 کند گرمکن کارتر کار می
 گیرها عملکرد لرزه
 شارژ مبرد 

 تنظیم جلوگیری از حالت سوپرهیت
 :ها  کنترل

 ترتیب کنترل بادزن 
 ترتیب کنترل کمپرسور

 سازی ترموستات یا حسگر اتاقمدرج

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 ه مهندس مشاورنمایند

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 23 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )3 (5-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
-متعادل بودن تنظیم. گیری و ثبت شود دماهای کار و آمپراژ دستگاه اندازه.  قرار گیردیمای دستگاه در حالت کار دستی در حداکثر ظرفیت سر:دستورالعمل

دستگاه در حالت خودکار قرار گرفته و هنگامی که دمای اتاق به مقدار .  مورد تایید قرار گیردبادزن،ها، با استفاده از افت فشار  های بادزن اواپراتور با ظرفیت
و یا هر مقدار مشخص شده  (C ° 1±اگر تفاوت دمای اتاق با دمای تنظیم شده. مای اتاق با درجه تنظیم ترموستات تایید شود انطباق د،مورد نظر رسید

 درج FPT ، همراه با سایر نتایج، در فرم  ترموستاتاطلاعات مربوط به تغییرات متقابل دمای اتاق با درجات تنظیم. باشد،  سیستم مورد قبول است) دیگر
  .شود

 )صفحه    از     (دستگاه تهویه مطبوع یکپارچه  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :سیستم :                       دستگاه شناسه                                    :                   طرح 

 :شماره نقشه :                                     محل :                                          تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 :کمپرسور و بادزن اواپراتور روشن باشند 
 مای خشک ورودی کندانسورد

 دمای خشک خروجی کندانسور
 مرطوب ورودی اواپراتور/دمای خشک
 مرطوب خروجی اواپراتور/دمای خشک
 ولتاژ دستگاه
 آمپر دستگاه

 )TABنقل از گزارش (مقدار هوای ورودی به اتاق 
 فشار هوای برگشتی
 فشار هوای ورودی

 شودکنترل دما به صورت خودکار انجام می
 استزی ترموستات یا حسگر اتاق انجام شدهسامدرج

 ):دمای اتاق(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 24 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )1 (6-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
  . ثبت شودFIVفرم و مشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در  ها عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه :دستورالعمل

 )صفحه     از     (دستگاه تهویه مطبوع دوپارچه  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :                سیستم ه دستگاشناسه:                                                 طرح 

 :شماره نقشه :                             محل    :                                تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√ /× (تایید

 صدمه قابل رویت ندارد 
 استگیر صحیح نصب شده لرزه

 عبور هوای کندانسور با مانعی روبرو نیست
 استکشی تکمیل شدهکانال
 سازنده

 شماره مدل
 سیال مبرد

 ولتاژ
 فاز

 آمپر کل
 استبخشی نصب شدهتمدار برق رسانی به نحو رضای

 بخش استحفاظت اضافه بار رضایت
 لوله تخلیه صحیح نصب شده است

 اندهای کندانسور نصب و عایق شدهلوله
 های آن، جدا شده است بندی و پیچبسته
 اندها تکمیل شدهکنترل

 اندفیلترهای صحیح، نصب شده
 استدمپر دریافت هوای بیرون نصب شده

 کشی شده است  سیمدتکتورهای دود، نصب و

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 :نماینده مهندس مشاور

 :نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 25 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )2 (6-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

2 

 : دستگاه در حالت کار دستی قرار گرفته و قابلیت عملکرد اجزای زیر، در محل تایید شود:دستورالعمل
 . دود و آتشهایاخطارعمل متقابل بادزن کندانسور، کمپرسور، نحوه کار سیستم کنترل شامل ، آن و موتور  اواپراتورزندبا

 . ثبت شودOPTها در فرم  نتایج مشاهدات و قرائت. دمای سوپرهیت محاسبه و ثبت شود. مبرد ثبت شودو خط مایع  تخلیه ،فشارهای مکش

 )صفحه     از     (دستگاه تهویه مطبوع دوپارچه  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه -2مرحله 

 :      سیستم      :          دستگاه شناسه:                                               طرح 

 :      شماره نقشه                 :                 محل                          :    تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :قسمت اواپراتور 
 قطر موثر پولی بادزن 

 شماره تسمه/اندازه
 KWتوان موتور 

 آمپر/ ولتاژ
  RPMدور موتور 

 کار بدون لرزش
 :قسمت کندانسور

 KWتوان موتور بادزن 
 آمپر/ ژ ولتا

 کار بدون لرزش
 :کمپرسورها

 سازنده
 شماره مدل

 آمپر/ فاز/ ولتاژ 
 تنظیم فشار بالا و پایین روغن

 کند گرمکن کارتر کار می
 گیرها عملکرد لرزه
 شارژ مبرد

 تنظیم جلوگیری از حالت سوپر هیت 
 :ها کنترل

 ترتیب کنترل بادزن
 ترتیب کنترل کمپرسور

 اتاقسازی ترموستات یا حسگر  مدرج

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 26 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )3 (6-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

 )صفحه    از     (دستگاه تهویه مطبوع دوپارچه  FPTکرد آزمایش عمل -3مرحله 

 :   سیستم     :                   دستگاه شناسه:                                                     طرح 

 :   شماره نقشه     :                                محل :                                         تاریخ آزمایش 

25 

 
 . گیری و ثبت شوددماهای کار و آمپراژ دستگاه اندازه. قرار گیردی  دستگاه در حالت کار دستی در حداکثر ظرفیت سرمای:دستورالعمل

قرار گرفته و هنگامی که   در حالت خودکار دستگاه. ، مورد تایید قرار گیردبادزنها، با استفاده از افت فشار  های بادزن اواپراتور با ظرفیتمتعادل بودن تنظیم
و یا هر مقدار  (C ° 1±اگر تفاوت دمای اتاق با دمای تنظیم شده.  انطباق دمای اتاق با درجه تنظیم ترموستات تایید شود،دمای اتاق به مقدار مورد نظر رسید

، همراه با سایر نتایج، در فرم  ترموستاتل دمای اتاق با درجات تنظیماطلاعات مربوط به تغییرات متقاب. باشد، سیستم مورد قبول است) مشخص شده دیگر
FPTدرج شود .  

 شـــــرح )√/×(  تایید

 :کمپرسور و بادزن اواپراتور روشن باشند 
 دمای خشک ورودی کندانسور
 دمای خشک خروجی کندانسور

 مرطوب ورودی اواپراتور/دمای خشک
 مرطوب خروجی اواپراتور/دمای خشک
 ولتاژ دستگاه
 آمپر دستگاه

 )TABنقل از گزارش (مقدار هوای ورودی به اتاق 
 فشار هوای برگشتی
 فشار هوای ورودی

 شود کنترل دما به صورت خودکار انجام می
 استسازی ترموستات یا حسگر اتاق انجام شدهمدرج

 ):دمای اتاق(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 ارنماینده پیمانک

 نماینده مسوول پذیرش 



 27 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )1 (7-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودFIV و مشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در فرم ها ت نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه عملیا:دستورالعمل

نصـب   تکمیـل فیزیکـی   ید یتا -1مرحله 
FIV

 )صفحه    از     (دستگاه تهویه مطبوع اتاق کامپیوتر 

 :سیستم :                          دستگاه شناسه        :                                               طرح 

 :شماره نقشه :                                        محل :                                          تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 صدمه قابل رویت ندارد 
 استگیر صحیح نصب شدهلرزه

 نسور با مانعی روبرو نیستعبور هوای کندا
 استجایگاه دستگاه در کف، صحیح نصب شده

 سازنده
 شماره مدل

 ولتاژ
 فاز

 آمپر کل
 بخشی نصب شده است رسانی به نحو رضایتمدار برق

 بخش است حفاظت اضافه بار رضایت
 لوله تخلیه صحیح نصب شده است

 اندهای کندانسور نصب و عایق شدهلوله
 ی آن، جدا شده است ها بندی و پیچ بسته
 اندها تکمیل شدهکنترل

 اندفیلترهای صحیح، نصب شده
 کشی شده است دتکتورهای دود، نصب و سیم

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 28 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )2 (7-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 : حالت کار دستی قرار گرفته و قابلیت عملکرد اجزای زیر، در محل تایید شوددستگاه در :دستورالعمل 
 . دود و آتشهایاخطارعمل متقابل ن کندانسور، کمپرسور، نحوه کار سیستم کنترل شامل ز، بادآنو موتور دزن اواپراتور با

 . ثبت شودOPTها در فرم  تایج مشاهدات و قرائتن. دمای سوپرهیت محاسبه و ثبت شود. فشارهای مکش، تخلیه و خط مایع مبرد ثبت شود

 )صفحه   از     (دستگاه تهویه مطبوع اتاق کامپیوتر  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه -2مرحله 

 :سیستم :                 دستگاه شناسه                                       :                  طرح 

 :شماره نقشه :                                محل  :                                         تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :قسمت اواپراتور 
 قطر موثر پولی بادزن

 ه تسمهشمار/اندازه
 KWتوان موتور 

 آمپر/ولتاژ 
  RPMدور موتور 

 کار بدون لرزش
 :قسمت کندانسور

 KWتوان موتور بادزن 
 آمپر/ولتاژ 

 کار بدون لرزش
 :کمپرسورها

 سازنده
 شماره مدل

 آمپر/فاز /ولتاژ 
 تنظیم فشار بالا و پایین روغن

 کندگرمکن کارتر کار می
 گیرهاعملکرد لرزه
 شارژ مبرد
 وگیری از حالت سوپرهیتتنظیم جل
 :ها کنترل

 ترتیب کنترل بادزن
 ترتیب کنترل کمپرسور

 سازی ترموستات یا حسگر اتاقمدرج

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 29 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )3 (7-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . گیری و ثبت شود دماهای کار و آمپراژ دستگاه اندازه.  دستگاه در حالت کار دستی در حداکثر ظرفیت سرمایی قرار گیرد:دستورالعمل

دستگاه در حالت خودکار قرار گرفتـه و هنگـامی کـه    . ، مورد تایید قرار گیردبادزنها، با استفاده از افت فشار      بادزن اواپراتور با ظرفیت   های    بودن تنظیم   متعادل
و یا هر مقدار  (C ° 1±ظیم شدهتناگر تفاوت دمای اتاق با دمای .  انطباق دمای اتاق با درجه تنظیم ترموستات تایید شود،دمای اتاق به مقدار مورد نظر رسید

، همراه با سـایر نتـایج، در فـرم           ترموستات اطلاعات مربوط به تغییرات متقابل دمای اتاق با درجات تنظیم         . باشد، سیستم مورد قبول است    ) مشخص شده دیگر  
FPTدرج شود . 

 )صفحه    از    (دستگاه تهویه مطبوع اتاق کامپیوتر  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :  سیستم :                             دستگاه شناسه :                                                  طرح 

 :          شماره نقشه  :                                    محل :                                    تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 :کمپرسور و بادزن اواپراتور روشن باشند 
 دمای خشک ورودی کندانسور
 دمای خشک خروجی کندانسور

 ورودی اواپراتوردماهای خشک و مرطوب 
 دماهای خشک و مرطوب خروجی اواپراتور

 ولتاژ دستگاه
 آمپر دستگاه 

 )TABنقل از گزارش (مقدار هوای ورودی به اتاق 
 شود کنترل دما به صورت خودکار انجام می

 سازی ترموستات یا حسگر اتاق انجام شده است مدرج
 ):دمای اتاق(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

  :تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 30 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )1 (8-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودFIVو مشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در فرم  ها ها، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه  عملیات نصب از نظر اندازه:دستورالعمل

 )   از     صفحه (ای  چیلر ضربه FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :سیستم :                               دستگاه شناسه :                                                 طرح 

 :شماره نقشه :                                              محل :                                    تاریخ آزمایش 

 حشـــــر )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد 
 استها و مشخصات فنی نصب شده چیلر طبق نقشه

 سازنده
 شماره مدل

 )تن(ظرفیت 
 سیال مبرد

 استکشی آب سرد کننده صحیح انجام شدهلوله
 استکشی کندانسور صحیح انجام شده لوله
 استها صحیح انجام شدهکاری لولهعایق

 استلوله تخلیه مبرد نصب شده
 بخشی نصب شده است رسانی به نحو رضایتمدار برق

 بخش استحفاظت اضافه بار رضایت
 اندها تکمیل شدهکنترل

 دسترسی مناسب برای نگهداری 
 گیرهای دستگاه و نصب روی شالوده، مناسب استلرزه

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 31 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )2 (8-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 .  ضمیمه شودOPTاندازی از سازنده اخذ و به فرم شود، مدارک امضا شده راه اندازی می چنانچه دستگاه توسط سازنده راه:دستورالعمل

 OPTها به نحوی که در فرم  نترلاندازی، از طریق آزمایش چیلر، کندانسور، کمپرسورها و ک شود، اطلاعات راه اندازی می چنانچه دستگاه توسط پیمانکار راه
 .است، مورد تایید قرار گیردتشریح شده

 )صفحه     از     (ای  چیلر ضربه OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه -2مرحله 

 :سیستم :                     دستگاه شناسه:                                                      طرح 

 :شماره نقشه :                                  محل :                                          تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :وسته چیلرپ 
 گذر آب سرد کننده وارسی شود

 افت فشار
 :پوسته کندانسور

 گذر آب کندانسور وارسی شود
 افت فشار

 :کمپرسورها
 گیرهاقابلیت عملکرد لرزه

 کندگرمکن کارتر کار می
 ولتاژ
 فاز

 وارسی صحیح بودن جهت دوران موتور
 آمپر

 ظرفیت و نقطه تنظیم حفاظت اضافه بار
  پایین روغنتنظیم فشار بالا و

 فشار کار 
 فشار کار مکش

 بخش استسطح روغن رضایت
 :هاکنترل

 نقطه تنظیم دمای آب سرد کننده رفت
 سازی حسگر دمامدرج

 کارکرد سیستم تغییر ظرفیت 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 32 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )3 (8-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 .های زیر بار و بدون بار چیلر مورد تایید قرار گیرد ، کنترل خودکار حالت کننده دستگاه در حالت خودکار قرار گرفته و با تنظیم دمای آب سرد:دستورالعمل
 نتایج مشاهدات در فرم .سازی حسگر، تایید شده و جدول اطلاعات کارکرد دستگاه تنظیم شود و آمپر مصرفی در زیر بار کامل و مدرجKWتوان مصرفی 

FPTثبت شود . 

 )صفحه     از     (ای  چیلر ضربه FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :     سیستم :                         دستگاه شناسه :                                                 طرح 

 :       شماره نقشه        :                                محل :                                     تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

  )TABنقل از گزارش (افت فشار و دبی چیلر  
 )TABنقل از گزارش (افت فشار و دبی کندانسور 

 :ها کنترل
 لکردهای کنترل خودکار به کمک تغییر بارآزمایش عم

 سازی حسگر کنترل کنندهمدرج
 ):دمای آب سرد کننده رفت، ظرفیت چیلر و غیره(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 33 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )1 (9-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودFIV مشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در فرم  وها ها، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه  عملیات نصب از نظر اندازه:دستورالعمل

 ) صفحه     از      (چیلر سانتریفوژ  FIVنصب تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :سیستم :                                  دستگاه شناسه:                                               طرح 

 :شماره نقشه :                                                محل :                                   خ آزمایش تاری

 شـــــرح )√/×(  تایید

 صدمه قابل رویت ندارد  
 استها و مشخصات فنی نصب شده چیلر طبق نقشه

 سازنده
 شماره مدل

 )تن(ظرفیت 
 سیال مبرد 

 استننده صحیح انجام شدهکشی آب سرد کلوله
 استکشی کندانسور صحیح انجام شدهلوله
 استها صحیح انجام شده کاری لولهعایق

 استلوله تخلیه مبرد نصب شده
 استبخشی نصب شدهرسانی به نحو رضایت مدار برق

 بخش استحفاظت اضافه بار رضایت
 اند ها تکمیل شده کنترل

 دسترسی مناسب برای نگهداری 
 . گیرهای دستگاه و نصب روی شالوده، مناسب است لرزه

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 34 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )2 (9-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

 )صفحه    از    (چیلر سانتریفوژ  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 : سیستم           :                دستگاه شناسه :                                                طرح 

 :          شماره نقشه  :                                       محل  :                          تاریخ آزمایش 

25 

 
چنانچـه دسـتگاه    . مه شـود  ضمیOPTاندازی از سازنده اخذ و به فرم  شود، مدارک امضا شده راه اندازی می  چنانچه دستگاه توسط سازنده راه:دستورالعمل

- تشـریح شـده  OPTها به نحوی کـه در فـرم   اندازی، از طریق آزمایش چیلر، کندانسور، کمپرسورها و کنترل شود، اطلاعات راه اندازی می توسط پیمانکار راه 
 است، مورد تایید قرار گیرد

 شـــــرح )√/×(  تایید

 :پوسته چیلر 
 گذر آب سرد کننده وارسی شود

 افت فشار
 :پوسته کندانسور

 گذر آب کندانسور وارسی شود
 افت فشار

 :کمپرسورها
 گیرهابلیت عملکرد لرزهقا

 کندگرمکن کارتر کار می
 ولتاژ
 فاز

 وارسی صحیح بودن جهت دوران موتور
 آمپر

 ظرفیت و نقطه تنظیم حفاظت اضافه بار
 تنظیم فشار بالا و پایین روغن

 فشار کار 
 فشار کار مکش

 بخش استسطح روغن رضایت
 :هاکنترل

 نقطه تنظیم دمای آب سرد کننده رفت 
  حسگر دماسازیمدرج

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 35 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )3 (9-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 .یید قـرار گیـرد    مورد تا  های زیر بار و بدون بار چیلر      ، کنترل خودکار حالت    کننده  دستگاه در حالت خودکار قرار گرفته و با تنظیم دمای آب سرد            :دستورالعمل
نتـایج مشـاهدات در فـرم       . سازی حسگر، تایید شده و جدول اطلاعات کارکرد دستگاه تنظیم شود           و آمپر مصرفی در زیر بار کامل و مدرج         KWتوان مصرفی   

FPTثبت شود  

 ) صفحه     از      (نتریفوژ چیلر سا FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :سیستم :                                 دستگاه شناسه :                                               طرح 

 :شماره نقشه :                                               محل :                                   تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  یدتای

 )TABنقل از گزارش (افت فشار و دبی چیلر  
 )TABنقل از گزارش (افت فشار و دبی کندانسور 

 :هاکنترل
 آزمایش عملکردهای کنترل خودکار به کمک تغییر بار

 کننده سازی حسگر کنترل مدرج
 ): و غیرهKWدمای آب سرد کننده رفت، توان چیلر (جدول ثبت اطلاعات 

:ظات ملاح  

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 36 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )1 (10-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودFIVرم فایج در تمشخصات فنی، بازرسی شده و ن و ها  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه:دستورالعمل

    )صفحه    از  (چیلر پیچی  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :سیستم :                                   دستگاه شناسه :                                             طرح 

 :                     شماره نقشه  :                                    محل  :                        تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 مه قابل رویت نداردصد 
 استها و مشخصات فنی نصب شدهچیلر طبق نقشه

 سازنده
 شماره مدل

 )تن(ظرفیت 
 سیال مبرد

 استکشی آب سرد کننده صحیح انجام شدهلوله
 استکشی کندانسور صحیح انجام شدهلوله
 استها صحیح انجام شده کاری لولهعایق

 استلوله تخلیه مبرد نصب شده
 استبخشی نصب شده به نحو رضایترسانیمدار برق

 بخش استحفاظت اضافه بار رضایت
 اندها تکمیل شدهکنترل

 دسترسی مناسب برای نگهداری 
 گیرهای دستگاه و نصب روی شالوده، مناسب است  لرزه

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نده پیمانکارنمای

 نماینده مسوول پذیرش 



 37 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )2 (10-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
چنانچـه دسـتگاه    .  ضمیمه شـود   OPTاندازی از سازنده اخذ و به فرم         شود، مدارک امضا شده راه     اندازی می  نانچه دستگاه توسط سازنده راه     چ :دستورالعمل

-ده تشـریح ش ـ OPTها به نحوی کـه در فـرم    اندازی، از طریق آزمایش چیلر، کندانسور، کمپرسورها و کنترل شود، اطلاعات راه اندازی میتوسط پیمانکار راه 
 .است، مورد تایید قرار گیرد

      ) صفحه   از(چیلر پیچی  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه -2مرحله 

 :       سیستم         :      دستگاه شناسه :                                                     طرح 

 :       شماره نقشه               :                     محل  :                                 تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :پوسته چیلر 
 گذر آب سرد کننده وارسی شود

 افت فشار
 :پوسته کندانسور

 گذر آب کندانسور وارسی شود
 افت فشار

 :کمپرسورها
 گیرهاقابلیت عملکرد لرزه

 کندگرمکن کارتر کار می
 ولتاژ
 فاز

 وارسی صحیح بودن جهت دوران موتور
 آمپر

 ظرفیت و نقطه تنظیم حفاظت اضافه بار
 تنظیم فشار بالا و پایین روغن

 فشار کار 
 فشار کار مکش

 بخش استسطح روغن رضایت
 :هاکنترل

 نقطه تنظیم دمای آب سرد کننده رفت 
 سازی حسگر دما مدرج

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 38 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )3 (10-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
. های زیر بار و بدون بار چیلر مورد تایید قـرار گیـرد             ، کنترل خودکار حالت    کننده ار گرفته و با تنظیم دمای آب سرد        دستگاه در حالت خودکار قر     :دستورالعمل
نتـایج مشـاهدات در فـرم       . سازی حسگر تایید شده و جدول اطلاعات کارکرد دستگاه تنظیم شـود              و آمپر مصرفی در زیر بار کامل و مدرج         KWتوان مصرفی   

FPTثبت شود . 

 ) صفحه     از     (چیلر پیچی  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :سیستم :                                دستگاه شناسه :                                               طرح 

 :شماره نقشه :                                                محل                        :          تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 )TABنقل از گزارش (افت فشار و دبی چیلر  
 )TABنقل از گزارش (افت فشار و دبی کندانسور 

 :هاکنترل
 آزمایش عملکردهای کنترل خودکار به کمک تغییر بار

 کننده سازی حسگر کنترل جمدر
 ): و غیرهKWدمای آب سرد کننده رفت، توان چیلر (جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 39 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )1 (11-1-2-2 شماره -وارسی پذیرشبرگ 

25 

 
 . ثبت شودFIVرم فایج در تمشخصات فنی، بازرسی شده و ن و ها  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه:رالعملدستو

نصـب   تکمیـل فیزیکـی   تایید  -1مرحله 
FIV

 )صفحه    از     (ای با بخار   نوع یک مرحله-چیلر جذبی

 :سیستم :                              دستگاه شناسه :                                                 طرح 

 :              شماره نقشه  :                                                       محل :            تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد 
 های سازنده نصب شده است ها و مشخصات فنی و دستورالعمل چیلر طبق نقشه

 سازنده
 شماره مدل و شماره سریال و سال ساخت 

 )تن(ظرفیت 
 ال مبردسی

 سیال جاذب 
 کشی آب سرد کننده صحیح انجام شده است لوله
 کشی بخار و کندانس صحیح انجام شده است لوله
 کشی کندانسور صحیح انجام شده است لوله
 ها صحیح انجام شده است کاری لوله عایق

 بخشی نصب شده است رسانی به نحو رضایت مدار برق
 بخش است حفاظت اضافه بار رضایت

 اند گیری تکمیل شده ها و لوازم اندازه کنترل
 دسترسی مناسب برای نگهداری 
 نصب روی شالوده، مناسب است

 مشخصات برقی مطابق سفارش است

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 40 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )2 (11-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
چنانچـه دسـتگاه   .   ضمیمه شـود OPTبه فرم اندازی از سازنده اخذ و   شود، مدارک امضا شده راه     اندازی می   چنانچه دستگاه توسط سازنده راه     :دستورالعمل

 تشریح شـده    OPTها به نحوی که در فرم         ها و کنترل    اندازی، از طریق آزمایش چیلر، کندانسور، ژنراتور، پمپ         شود، اطلاعات راه    اندازی می   توسط پیمانکار راه  
 .است، مورد تایید قرار گیرد

 )صفحه   از    (ای با بخار   نوع یک مرحله-چیلر جذبی OPTاندازی وآزمایش نحوه کارراه -2 لهمرح

 :سیستم :                           دستگاه شناسه                                            :     طرح 

 :                          شماره نقشه  :                    محل  :                              تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

  (Internal Coating)های شیمیایی داخلی  سازی چیلر برای حفاظت ولیه به صورت بار کم و آماده ساعت ا24اندازی چیلر در  راه 
 آچارکشی کامل مدارهای برقی و تابلوی چیلر

 :پوسته چیلر
 گذر آب سرد کننده وارسی شود

 افت فشار
 :پوسته کندانسور

 گذر آب کندانسور وارسی شود
 افت فشار

 : پوسته ژنراتور
 د وارسی شودگذر بخار و مبر

 افت فشار بخار و مبرد
 :ها پمپ

 گیرهاقابلیت عملکرد لرزه
 ولتاژ
 فاز
 آمپر

 ظرفیت و نقطه تنظیم حفاظت اضافه بار
 فشار کار 

 فشار کار مکش
 :هاکنترل

 نقطه تنظیم دمای آب سرد کننده رفت 
 سازی حسگر دما مدرج

 ) دانسور و آب سرد کننده آب کنDPSفلوسویچ یا (های کنترل جریان  های سیستم آزمایش

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 41 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )3 (11-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
. های زیر بار و بدون بار چیلر مورد تایید قـرار گیـرد             ، کنترل خودکار حالت    کننده  دستگاه در حالت خودکار قرار گرفته و با تنظیم دمای آب سرد            :دستورالعمل

 ثبـت   FPTنتـایج مشـاهدات در فـرم        . گر تایید شده و جدول اطلاعات کارکرد دستگاه تنظیم شود         سازی حس   انرژی ورودی مصرفی در زیر بار کامل و مدرج        
 .شود

 )صفحه     از      (ای با بخار   یک مرحله-چیلر جذبی FPTایش عملکرد آزم -3مرحله 

 :سیستم :                                 دستگاه شناسه :                                              طرح 

 :                   شماره نقشه :                             محل :                                  تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 )TABنقل از گزارش (افت فشار و دبی چیلر  
 )TABنقل از گزارش (افت فشار و دبی کندانسور 

 )TABنقل از گزارش (های ژنراتور و فشار بخار ورودی  افت فشارها و دبی
 :هاکنترل

 ر بارآزمایش عملکردهای کنترل خودکار به کمک تغیی
  کننده سازی حسگر کنترل مدرج

 ها تنظیم مدارهای حفاظتی الکتروپمپ
  طبق اهداف طراحیSet Pointتنظیم نقاط 

  و کنترل ظرفیت نهایی چیلرFULLLOADتست کامل ماشین به صورت 
  و کنترل سیستم عملکرد شیر موتوری بخار و تجهیزات کنترلیLOW LOADتست کامل ماشین به صورت 

  قسمت 4رفیت سرمایشی در محاسبه ظ
 
 
 
 
 

  LOAD RATIOو محاسبه دقیق 
 های غلیظ، رقیق و مطابقت با مشخصات کارخانه سازنده گیری از محلول در قسمت نمونه
 .) باشد02/1بایست غلظت کمتر از  توضیح اینکه می(سنجی  گیری از مایع مبرد و غلظت نمونه

 )کندانسور، ژنراتور(و مخزن بالا ) ، ابزوربراواپراتور(تست خلا در قسمت مخزن پایین 
 های محلول، مبرد و پمپ خلا و مطابقت با مشخصات سازنده  آمپرگیری پمپ

 ) :دمای آب سرد کننده رفت، دبی بخار ورودی، ساعات کارکرد پمپ خلا(جدول ثبت اطلاعات 

 ملاحظات

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 

    Evaporator
HEAT IN 
    Generator 

          Absorber 
HEAT OUT 
          Condenser 



 42 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )1 (12-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودFIVفرم  ایج درتفنی، بازرسی شده و نو مشخصات  ها  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه:دستورالعمل

نصـب   تکمیـل فیزیکـی   ید یتا -1مرحله 
FIV

 )صفحه    از    (کن برج خنک

 :سیستم :                         دستگاه د شناسه :                                                     طرح 

 :شماره نقشه :                                             محل  :                                     تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 سازنده 
 شماره مدل

 ظرفیت
 اجزای متشکله
 مقدار گذر آب 

 صدمه قابل رویت ندارد
 استها و مشخصات فنی نصب شده کن طبق نقشه خنکبرج
 گیرها و نصب روی شالوده، مناسب است لرزه

 اندگیرها، به نحو صحیح نصب شدهکننده و قطرهسطوح خنک
 اندشیرهای شناور و پرکن، به نحو صحیح نصب شده

 استها به نحو صحیح انجام شدهکاری لولهعایق
 اندها تکمیل شدهکنترل

 مناسب برای نگهداریدسترسی 
 استسیستم تصفیه آب نصب شده

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 43 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )2 (12-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
سیستم کنترل غیرفعال شود تا شیر کنارگذر باز و         . کن آزمایش شود     کنترل دستی، کارکرد برج خنک      با روشن و خاموش کردن بادزن، در حالت        :دستورالعمل

 . ثبت شودOPTدر فرم ها  نتایج مشاهدات و قرائت.بسته شده و به حالت کاملا باز برسد

 ) صفحه    از      (کن برج خنک OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :سیستم :                       دستگاه شناسه:                                                 طرح 

 :شماره نقشه :                                    محل :                                     ریخ آزمایش تا

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :قسمت بادزن 
 دندهمشخصات جعبه

 قطر موثر پولی بادزن
 شماره تسمه/اندازه

 KWتوان موتور 
 ولتاژ
 آمپر

 RPMدور موتور 
 روغنکاری و سطح وارسی روغن

 کار بدون لرزش
 :تشتک

 وارسی تمیز بودن صافی 
 کننده، متعادل استگذر آب روی سطوح خنک

 سطح آب صحیح است
 :هاکنترل

 آزمایش نحوه کار بادزن
 آزمایش شیر کنارگذر

 استسازی حسگر دما انجام شدهمدرج

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 44 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )3 (12-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
ها  تئقرا. گهداشتن دمای آب کندانسور در نقطه تنظیم، تایید شودکن، از نظر توانایی ن کارکرد برج خنک.  دستگاه در حالت خودکار قرار گیرد:دستورالعمل

 . ثبت شودFPTدرجدول اطلاعات و نتایج مشاهدات در فرم 

 ) صفحه    از     (کن برج خنک FPT آزمایش عملکرد -3مرحله 

 :سیستم :                             دستگاه شناسه :                                                  طرح 

 :شماره نقشه :                                                              محل :                    تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 دمای خشک و مرطوب هوای ورودی 
 دمای خشک و مرطوب هوای خروجی

 دمای آب ورودی 
 دمای آب خروجی

 شودکنترل دما به صورت خودکار انجام می
 استسازی حسگر انجام شدهمدرج

 ):کننده رفت دمای آب خنک(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 45 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )1 (13-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودFIVایج در فرم تو مشخصات فنی، بازرسی شده و ن ها ب با نقشه عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نص:دستورالعمل

 ) صفحه     از     (کندانسور آبی  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :سیستم :                            دستگاه شناسه                    :                                طرح 

 :شماره نقشه :                                                 محل  :                               تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 سازنده 
 شماره مدل

 ظرفیت
 اجزای متشکله
  مقدار گذر آب

 صدمه قابل رویت ندارد
 استها و مشخصات فنی نصب شدهدستگاه طبق نقشه

 گیرها و نصب روی شالوده، مناسب استلرزه
 اندگیرها، به نحو صحیح نصب شدهکننده و قطرهسطوح خنک

 اندشیرهای شناور و پرکن، به نحو صحیح نصب شده
 استها به نحو صحیح انجام شدهکاری لولهعایق
 اند تکمیل شدههاکنترل

 دسترسی مناسب برای نگهداری
 استسیستم تصفیه آب نصب شده

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 46 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )2 (13-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
سیستم کنترل غیرفعال شود تا شیر کنارگذر عمل        . کن آزمایش شود     کنترل دستی، کارکرد برج خنک      با روشن و خاموش کردن بادزن، درحالت       :دستورالعمل

 .ود ثبت شOPTها در فرم  نتایج مشاهدات و قرائت. کرده و به حالت کاملا باز برسد

 ) صفحه   از   (کندانسور آبی  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :            سیستم :            دستگاه شناسه :                                                  طرح 

 :شماره نقشه :                                        محل  :                                   تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تائید

 :قسمت بادزن 
 قطر موثر پولی بادزن

 شماره تسمه/اندازه
 KWتوان موتور 

 ولتاژ
 آمپر

 RPMدور موتور 
 ری و سطح روغنکا وارسی روغن

 کار بدون لرزش
 :تشتک

 وارسی تمیز بودن صافی 
 کننده، متعادل استگذر آب روی سطوح خنک

 سطح آب صحیح است
 :هاکنترل

 آزمایش نحوه کار بادزن
 استسازی حسگر دما انجام شدهمدرج

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 مهندس مشاورنماینده 

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 47 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )3 (13-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
.  دمـای آب کندانسـور در نقطـه تنظـیم، تاییـد شـود      کن، از نظر توانایی نگهداشـتن  کارکرد برج خنک. دستگاه در حالت کار خودکار قرار گیرد :دستورالعمل

 . ثبت شودFPTها در جدول اطلاعات و نتایج مشاهدات در فرم  قرائت

 ) صفحه  از    (کندانسور آبی  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :سیستم :                               دستگاه شناسه :                                                 طرح 

 :شماره نقشه :                                              محل :                                    تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 دمای خشک و مرطوب هوای ورودی 
 دمای خشک و مرطوب هوای خروجی

 دمای آب ورودی 
 دمای آب خروجی

 شودکنترل دما به صورت خودکار انجام می
 استسازی حسگر انجام شدهمدرج

 ):CWSکننده رفت دمای آب خنک(ت جدول ثبت اطلاعا
 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 48 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )1 (14-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودFIVایج در فرم تو مشخصات فنی، بازرسی شده و ن ها عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه :دستورالعمل

 )صفحه     از    (کندانسور هوایی  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :سیستم :                         دستگاه شناسه        :                                      طرح 

 :                 شماره نقشه  :                         محل     :                        تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تائید

 سازنده 
 شماره مدل

 ظرفیت
 اجزای متشکله

 سیال مبرد
 شارژ مبرد انجام شده است

 ار گذر مبردمقد
 صدمه قابل رویت ندارد

 صدمه وارده به کویل ندارد
 استها و مشخصات فنی نصب شدهدستگاه طبق نقشه

 گیرها و نصب روی شالوده، مناسب استلرزه
 اندها تکمیل شدهکنترل

 دسترسی مناسب برای نگهداری 
 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : منا

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 49 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )2 (14-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودOPTها در فرم  نتایج مشاهدات و قرائت. های کندانسور، کارکرد دستگاه آزمایش شود با روشن و خاموش کردن بادزن :دستورالعمل

 )صفحه   از    (کندانسور هوایی  OPTنحوه کار اندازی و آزمایش راه -2مرحله 

 :سیستم :                       دستگاه شناسه :                                          طرح 

 :شماره نقشه :                                               محل  :                   تاریخ آزمایش 

 ـرحشــــ )√/× ( تایید

 :قسمت بادزن 
 هاتعداد بادزن

 قطر موثر پولی بادزن
 شماره تسمه/اندازه

 KWتوان موتور 
 ولتاژ
 آمپر

 RPMدور موتور 
 کاری و سطح روغنوارسی روغن

 کار بدون لرزش
 :ها کنترل

 آزمایش نحوه کار بادزن
 استسازی دماسنج و فشارسنج انجام شدهمدرج

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : اریخت

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 50 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )3 (14-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 نتایج مشـاهدات در  وها درجدول اطلاعات قرائت. دستگاه در حالت خودکار قرار گرفته و کارکرد آن، از نظر نگهداشتن نقطه تنظیم، تایید شود :دستورالعمل

 . باشد، آزمایش عملکرد آن نیز جزو آزمایش سیستم انجام شودچنانچه کندانسور، جزیی از یک سیستم سرمایی.  ثبت شودFPTفرم 

 )صفحه   از     (کندانسور هوایی  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :                    سیستم    :          دستگاه شناسه :                                       طرح 

 :  شماره نقشه              :                                               محل  :          تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 دمای هوای ورودی 
 دمای هوای خروجی

 شود کنترل دما به صورت خودکار انجام می
 سازی حسگر انجام شده است مدرج

 ):دمای سیال و هوای بیرون(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 ماینده مهندس مشاورن

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 51 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )1 (15-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودFIVفرم  ایج درتو مشخصات فنی، بازرسی شده و ن ها ا نقشهعملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب ب :دستورالعمل

 )صفحه    از   (مبدل گرمایی بخار به آب  FIVنصب تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :   سیستم :                         دستگاه شناسه :                                           طرح 

 :شماره نقشه :                                         محل :                               تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد 
 سازنده

 شماره مدل
 ظرفیت

 پایه یا محل استقرار مناسب 
 استکشی آب گرم به نحو صحیح انجام شدهلوله
 استکشی بخار به نحو صحیح انجام شدهلهلو

 انددر نقاط پایین، شیرهای تخلیه نصب شده
 استتله بخار به نحو صحیح نصب شده

 نوع تله بخار
 اندازه تله بخار

 استها به نحو صحیح انجام شدهکاری لولهعایق
 استکاری مبدل انجام شدهعایق

 اندگیری دما و فشار نصب شدهنقاط اندازه
 اندنقاط بالا، شیرهای هواگیری نصب شدهدر 

 دسترسی مناسب برای نگهداری 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 52 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )2 (15-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
سپس، سیستم کنترل فعال شود تا شیرهای مبدل از حالت کاملا باز تا حالت .  شوند غیرفعال شود تا شیرهای مبدل کاملا باز سیستم کنترل:دستورالعمل

 . ثبت شودOPTها در فرم  نتایج مشاهدات و قرائت. کاملا بسته عمل کنند

 )صفحه   از   (مبدل گرمایی بخار به آب  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه-2مرحله 

 :       سیستم :             دستگاه شناسه:                                             طرح 

 :             شماره نقشه  :                    محل :                                تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 گذر آب گرم وارسی شود 
 گذر بخار وارسی شود

 ها از نظر نشتی وارسی شودکشیمبدل و لوله
 کارکرد صحیح تله بخار وارسی شود

 :هاکنترل
 کارکرد خودکار شیر وارسی شود

 سازی حسگر دما انجام شود مدرج

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 53 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )3 (15-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
در  و نتـایج مشـاهدات    درج شـده    دماهای آب گرم در جدول اطلاعات       ،  نقطه تنظیم دمای آب گرم    با تغییر   .  سیستم در حالت خودکار قرار گیرد      :دستورالعمل

 . ثبت شودFPTفرم 

 )صفحه    از    (مبدل گرمایی بخار به آب  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :سیستم :                             دستگاه شناسه                                       :      طرح 

 :شماره نقشه :                                           محل           :                     تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 دمای آب گرم ورودی به مبدل 
 رم خروجی از مبدلدمای آب گ
 فشار بخار

 شودکنترل دما به صورت خودکار انجام می
 استسازی حسگر انجام شدهمدرج

 ):نقطه تنظیم دمای آب گرم رفت، دمای آب گرم رفت(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 ده پیمانکارنماین

 نماینده مسوول پذیرش 



 54 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )1 (16-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودFIVفرم  ایج درتو مشخصات فنی، بازرسی شده و ن ها نطباق نصب با نقشهعملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و ا :دستورالعمل

 )صفحه    از    (کویل آب سرد کننده  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید -1مرحله 

 :سیستم :                             دستگاه شناسه :                                        طرح 

 :شماره نقشه :                                          محل :                            تاریخ آزمایش 

 ــرحشـــ )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد 
 استکویل، صحیح نصب شده

 استکشی تکمیل شدهکانال
 سازنده

 شماره مدل
 هااندازه

 تعداد پره در هر اینچ طول کویل
 تعداد ردیف کویل

 نوع کلکتور
 استلوله تخلیه به نحو صحیح نصب شده

 استکشی آب سرد کننده به نحو صحیح انجام شدهلوله
 است به نحو صحیح انجام شدهکاری لوله عایق
 اندها تکمیل شده کنترل

 دسترسی مناسب برای نگهداری

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 55 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )2 (16-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 فعال شود تا شیر آب سـرد کننـده از حالـت             سپس سیستم کنترل  . الت کاملا باز برسد   به ح کننده   سیستم کنترل غیرفعال شود تا شیر آب سرد          :دستورالعمل

 . ثبت شودOPTها در فرم نتایج مشاهدات و قرائت. کاملا باز به حالت کاملا بسته برسد

 )صفحه   از    (کویل آب سرد کننده OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :      سیستم             :     دستگاه شناسه :                                             طرح 

 :شماره نقشه :                                     محل :                                 تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صافی تمیز شود 
 گذر آب سرد کننده وارسی شود

 کویل از نظر نشتی هوا وارسی شود
 وارسی شودتخلیه تشتک از نظر کارکرد صحیح 

 :هاکنترل
 آزمایش شیر آب سرد کننده

 سازی حسگر دمامدرج

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 56 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )3 (16-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

25 
 

نتایج . تایید شود حسگر  یم   دستگاه در حالت کار خودکار قرار گرفته و با رسیدن دمای اتاق یا کانال به نقطه کنترل، انطباق این دما با نقطه تنظ                       :دستورالعمل
 . ثبت شودFPTمشاهدات در فرم 

 ) صفحه    از     (کویل آب سرد کننده  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :سیستم :                              دستگاه شناسه :                                           رح ط

 :شماره نقشه :                                            محل :                               تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 ودی به کویلدمای خشک و مرطوب هوای ور 
 دمای خشک و مرطوب هوای خروجی از کویل

 )TABنقل از گزارش (مقدار گذر هوا 
 )TABنقل از گزارش (مقدار گذر آب سرد کننده 

 فشار هوای برگشت
 فشار هوای رفت

 شود کنترل دما به صورت خودکار انجام می
 استسازی شدهترموستات یا حسگر مدرج
 ):دمای اتاق(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 57 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )1 (17-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودFIVرم  فایج درتو مشخصات فنی، بازرسی شده و ن ها  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه:دستورالعمل

 ) صفحه     از    (کویل آب گرم کننده  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید -1مرحله 

 :ستم        سی  :                 دستگاه شناسه :                                             طرح 

 :        شماره نقشه  :                              محل :                                 تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد  
 استکویل، صحیح نصب شده

 استکشی تکمیل شدهکانال
 سازنده

 شماره مدل
 هااندازه

  کویل تعداد پره در هر اینج طول
 تعداد ردیف کویل 

 نوع کلکتور
 استکشی آب گرم کننده به نحو صحیح انجام شده لوله
 استکاری لوله به نحو صحیح انجام شده عایق
 اندها تکمیل شدهکنترل

 دسترسی مناسب برای نگهداری

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 ندس مشاورنماینده مه

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 58 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )2 (17-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 فعال شود تا شـیر آب گـرم کننـده از حالـت     سپس سیستم کنترل.  به حالت کاملا باز برسد کنندهسیستم کنترل غیرفعال شود تا شیر آب گرم        :دستورالعمل

 . ثبت شودOPTها در فرم  تئنتایج مشاهدات و قرا. کاملا باز به حالت کاملا بسته برسد

 )صفحه    از    ( گرم کننده کویل آب OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله

 :سیستم :                             دستگاه شناسه :                                  طرح 

 :شماره نقشه :                                                     محل              تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صافی تمیز شود 
 گذر آب گرم کننده وارسی شود

 کویل از نظر نشتی هوا وارسی شود
 :هاکنترل

 آزمایش شیر آب گرم کننده
 سازی حسگر دمامدرج

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 59 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )3 (17-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
نتـایج  . تاییـد شـود  حسـگر  اق یا کانال به نقطه کنترل، انطباق این دما با نقطه تنظیم   دستگاه در حالت خودکار قرار گرفته و با رسیدن دمای ات           :دستورالعمل

 . ثبت شودFPTمشاهدات در فرم 

 )صفحه    از     (کویل آب گرم کننده  FPTلکرد آزمایش عم -3مرحله 

 :    سیستم   :                          دستگاه شناسه :                                          طرح 

 :        شماره نقشه   :                                     محل :                             تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 دمای خشک و مرطوب هوای ورودی به کویل 
 دمای خشک و مرطوب هوای خروجی از کویل

 )TABنقل از گزارش (مقدار گذر هوا 
 )TABنقل از گزارش (مقدار گذر آب گرم کننده 

 فشار هوای برگشت
 فشار هوای رفت

 شودکنترل دما به صورت خودکار انجام می
 استسازی شده مدرجترموستات یا حسگر

 ):دمای کانال/دمای اتاق(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 60 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )1 (18-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودFIV فرم  ایج درنتها و مشخصات فنی، بازرسی شده و  صب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشهعملیات ن :دستورالعمل

 )صفحه   از    (کویل بخار  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید -1مرحله 

 :سیستم :                              دستگاه ه شناس:                                         طرح 

 :شماره نقشه :                                                         محل  :               تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد 
 استکویل، صحیح نصب شده
 شیب کویل از نظر تخلیه

 استکمیل شدهکشی تکانال
 سازنده

 شماره مدل
 هااندازه

 تعداد پره در هر اینچ طول کویل 
 تعداد ردیف کویل

 نوع کلکتور
 استکشی بخار به نحو صحیح انجام شدهلوله
 استکشی کندانس به نحو صحیح انجام شدهلوله
 استکاری لوله به نحو صحیح انجام شدهعایق

 سازنده تله بخار
 شماره مدل تله بخار

 نوع و ظرفیت تله بخار
 استتله بخار به نحو صحیح نصب شده

 اندها تکمیل شدهکنترل
 دسترسی مناسب برای نگهداری

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 61 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )2 (18-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 فعال شود تا شیر بخار از حالـت کـاملا بـاز بـه حالـت      سپس سیستم کنترل . املا باز برسد   سیستم کنترل غیرفعال شود تا شیر بخار به حالت ک          :دستورالعمل

 . ثبت شودOPTها در فرم  تئ نتایج مشاهدات و قرا. کاملا بسته برسد

 )صفحه    از    (کویل بخار  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :سیستم :                          دستگاه  شناسه:                                     طرح 

 :                        شماره نقشه   :              محل :                         تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 فشار بخار وارسی شود 
 استهوا کاملا از لوله بخار خارج شده

 کارکرد تله بخار
 وا وارسی شودکویل از نظر نشتی ه

 :ها کنترل
 آزمایش شیر بخار
 استسازی شدهحسگر دما مدرج

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 62 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )3 (18-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
عملکـرد  . تایید شودحسگر دستگاه در حالت خودکار قرار گرفته و با رسیدن دمای اتاق یا کانال به نقطه کنترل، انطباق این دما با نقطه تنظیم  :دستورالعمل

 . ثبت شودFPTتایید شده و نتایج مشاهدات در فرم غیرکامل، ار بالت کنترلی شیر در ح

 )صفحه    از     (کویل بخار  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :سیستم :                              دستگاه شناسه                          :                 طرح 

 :                    شماره نقشه  :                                  محل        :            تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 دمای هوای ورودی به کویل 
 دمای هوای خروجی از کویل

 )TABنقل از گزارش (مقدار گذر هوا 
 فشار هوای برگشت

 فشار هوای رفت
 شودکنترل دما به صورت خودکار انجام می

 استسازی شدهحسگر مدرج
 کند شیر مربوط به حالت بار غیرکامل، بدون خوردگی، کار می

 ) :دمای کانال/دمای اتاق(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : یختار

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 63 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )1 (19-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 . ثبت شودFIVایج در فرم تها و مشخصات فنی، بازرسی شده و ن عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه :دستورالعمل

 )صفحه    از     (پمپ سرعت متغیر  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید -1مرحله 

 :   سیستم                       :         دستگاه شناسه :                                    طرح 

 :               شماره نقشه      :                           محل :                        تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 کاربرد 
 مقدار گذر آب
 اختلاف فشار 

 سازنده
 شماره مدل

 ولتاژ
 فاز

 KWتوان 
 RPMدور 

 قطر پروانه 
 نوع شالوده

 شالودهمهارها و گروتینگ 
 گیرلرزه

 صافی 
 شیر یکطرفه

 فشارسنج و نقاط اتصال لوازم 
 استکشی و وصل سیستم فرکانس متغیر انجام شده سیم
 استکشی کنترل سیستم فرکانس متغیر انجام شدهسیم

 :ملاحظات

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 یمانکارنماینده پ

 نماینده مسوول پذیرش 



 64 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 )2 (19-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 کشـی  سیسـتم لولـه  . های پمپ و موتور، از نظر انطباق با مشخصات سـازنده، وارسـی شـود    یاتاقانهمه کاری نحوه سوار کردن پمپ و روغن :دستورالعمل

هـای شـیمیایی، طبـق      کننـده   سیستم با آب تازه پـر شـده و تصـفیه          . باشدصافی تمیز شده  . د تا عاری از هرگونه روغن، خاک و مواد زاید باشد          باششستشو شده 
. دوارسی صحیح بودن جهت دوران موتور، انجام شده باش ـ        . رسانی موتور از نظر ولتاژ و اتصال صحیح آزمایش شده باشد            مدار برق . مشخصات اضافه شده باشد   

انطبـاق شـدت جریـان در بـالاترین     . سرعت موتور از کمترین به بالاترین مقـدار رسـیده باشـد   . ریزی ترتیب کار سیستم فرکانس متغیر انجام شده باشد       برنامه
ورت لـزوم، بـا   هـا از حـداقل تـا حـداکثر، وارسـی شـده و در ص ـ       هرگونه لرزه یا صدای بیش از حد، در همه فرکـانس      . سرعت، با مشخصات فنی، وارسی شود     

 . ثبت شودOPTنتایج مشاهدات در فرم . ریزی سیستم از این فرکانس اجتناب شود برنامه

 )ز    صفحه    ا(پمپ سرعت متغیر  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه -2مرحله 

 :              سیستم   :         دستگاه شناسه :                                     طرح 

 :شماره نقشه :                                      محل :                         تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 ضربه نزدن در حین چرخش 
 صحیح سوار شده استکوپلینگ به صورت 

 کاریروغن
 شستشوی سیستم

 تمیز بودن و شستشوی صافی
 تصفیه شیمیایی

 آزمایش در حالت کنار گذر
 ) هر فاز(آمپر بار کامل 

 برنامه سیستم فرکانس متغیر 
 آزمایش در حالت کار دستی
 آزمایش در حالت خودکار

 آزمایش مدار کنترل
 آزمایش صدای موتور

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 65 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 )3 (19-1-2-2 شماره -برگ وارسی پذیرش

25 

 
 در اثرتغییر سرعت سیستم فرکانس متغیر .  سیستم فرکانس متغیر تحت نظر قرار گیردکنترلر فشار و سرعت،  در حالت کنترل خودکار:دستورالعمل

 ثبت FPTنتایج مشاهدات در فرم .  تغییرات نامتناسب سرعت پمپ در اثر تغییر گذر آب، اطمینان حاصل شوداز عدم. ل، وارسی شودکویگذر آب در تغییر 
 .شود

 )صفحه    از    (پمپ سرعت متغیر  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله

 :                      سیستم :              دستگاه شناسه :                                    طرح 

 :              شماره نقشه   :                                  محل :                        تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 باشدسازی اختلاف فشار در حالت خروجی بسته، انجام شده متعادل 
 باشداحی، انجام شدهسازی اختلاف فشار در شرایط طر متعادل

 نقطه تنظیم اختلاف فشار در شرایط طراحی
 حداقل سرعت در برنامه سیستم فرکانس متغیر 

 افزار وارسی شود سرعت حداقل، در نرم
 افزار وارسی شود سرعت حداکثر، در نرم

 مراحل کار کنترل
 ):گذر آب، سرعت، فشار و غیره(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : اریخت

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

66 

 )1 (20-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 .  ثبت شودFIVفرم  ایج درتها و مشخصات فنی، بازرسی شده و ن ظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشهعملیات نصب از ن :دستورالعمل

 )صفحه    از     (پمپ دبی ثابت  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :سیستم :                             دستگاه شناسه :                                          طرح 

 :                شماره نقشه                          :   محل :                             تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 کاربرد 
 مقدار گذر آب
 اختلاف فشار

 سازنده
 شماره مدل

 ولتاژ
 فاز

 KWتوان 
 RPMدور 

 قطر پروانه
 نوع شالوده

 مهارها و گروتینگ شالوده
 گیر لرزه

 صافی 
 شیر یکطرفه

 فشارسنج و نقاط اتصال لوازم 
 استبخشی نصب شدهرسانی به نحو رضایتار برقمد

 بخش استحفاظت اضافه بار رضایت
 اندها تکمیل شدهکنترل

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 

67 

 )2 (20-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 . یاتاقانهای پمپ و موتور، از نظر انطباق با مشخصات سازنده، وارسی شودهمه کاری نحوه سوار کردن پمپ و روغن :رالعملدستو

هـای    کننـده   سیستم با آب تازه پر شده و تصـفیه        . صافی تمیز شده باشد   .  شستشو شده باشد تا عاری از هرگونه روغن، خاک و مواد زاید باشد             کشی سیستم لوله 
وارسی صحیح بـودن جهـت دوران موتـور،     . رسانی موتور، از نظر ولتاژ و اتصال صحیح آزمایش شده باشد            مدار برق . باشد، طبق مشخصات اضافه شده    شیمیایی

 . ثبت شودOPTدر حالت کار پمپ با بار کامل، ولتاژ و آمپر هر فاز آزمایش شده و نتایج مشاهدات در فرم . انجام شده باشد

 ) صفحه    از    (پمپ دبی ثابت  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :سیستم :                          تگاه دسشناسه :                                    طرح 

 :شماره نقشه :                                        محل :                        تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 ضربه نزدن در حین چرخش 
 استکوپلینگ به صورت صحیح سوار شده

 کاریروغن
 شستشوی سیستم
 شوی صافیتمیز بودن و شست
 تصفیه شیمیایی

 ) هر فاز(ولتاژ 
 ) هر فاز(آمپر 

 آزمایش در حالت کار دستی
 آزمایش در حالت خودکار

 آزمایش مدار کنترل
 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

68 

 )3 (20-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
یا نشتی غیرعادی، وارسـی  لرزه پمپ از نظر هرگونه . سازی تایید شود تعادلسیستم در حالت خودکار قرار گرفته و انطباق فشار کار با گزارش م :دستورالعمل

 . ثبت شودFPTشده و نتایج مشاهدات در فرم 

 )صفحه    از     (پمپ دبی ثابت  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :             سیستم   :                         دستگاه شناسه         :                        طرح 

 :              شماره نقشه             :                           محل :                    تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 باشدسازی اختلاف فشار در حالت خروجی بسته، انجام شدهمتعادل 
 باشدسازی اختلاف فشار در شرایط طراحی، انجام شدهمتعادل

 نقطه تنظیم اختلاف فشار در شرایط طراحی
 آمپر مربوط به حالت بار کامل، وارسی شود

 نترلمراحل کار ک
 ):گذر آب، سرعت، فشار و غیره(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 

69 

 )1 (21-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 . ثبت شودFIVفرم  ایج درتها و مشخصات فنی، بازرسی شده و ن  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه:دستورالعمل

 )صفحه   از    (دیگ آب گرم  FIVنصب  تکمیل فیزیکی یدیتا -1مرحله 

 :سیستم :                                  دستگاه شناسه :                                   طرح 

 :شماره نقشه :                                              محل :                       تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد  
 استها و مشخصات فنی نصب شده دیگ طبق نقشه

 سازنده
 شماره مدل

 ظرفیت 
 نوع سوخت

 استکشی آب گرم به نحو صحیح انجام شدهلوله
 استکاری لوله به نحو صحیح انجام شدهعایق

 استکنترل قطع کار در حالت کم آبی، نصب شده
 استلوله تخلیه شیر اطمینان دیگ، نصب شده

 استبخشی نصب شدهرسانی به نحو رضایتمدار برق
 بخش استحفاظت اضافه بار رضایت

 استکشی سوخت نصب و آزمایش شدهلوله
 استدودکش دیگ نصب شده

 اندها تکمیل شدهکنترل
 دسترسی مناسب برای نگهداری

 گیرهای دستگاه و نصب روی شالوده، مناسب است  لرزه

 :ملاحظات 

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 پیمانکارنماینده 

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

70 

 )2 (21-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
انـدازی    در صـورت راه   .  شـود  OPTاندازی امضا شده از سازنده دریافت و ضمیمه فرم           اندازی دستگاه توسط سازنده، مدارک راه       در صورت راه   :دستورالعمل

 .، تایید شودOPTهای مختلف طبق فرم ی، از طریق آزمایش قسمتاندازدستگاه توسط پیمانکار، اطلاعات راه

    )صفحه    از (دیگ آب گرم  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :سیستم :                        دستگاه شناسه :                                          طرح 

 :شماره نقشه :                                               محل  :                    تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :قسمت مرطوب 
 افت فشار آب

 و تنظیم کنترل قطع کار در حالت کم آبیآزمایش 
 تنظیم شیر اطمینان

 استدیگ تمیز و شستشو شده
 استتصفیه شیمیایی تکمیل شده

 :های برقیقسمت
 ولتاژ
 فاز
 آمپر

 ظرفیت و نقطه تنظیم حفاظت اضافه بار
 آزمایش بادزن مشعل

 :سوخت
 فشار سوخت

 کندهای ایمنی سوخت به نحو صحیح کار میکنترل
 کند  تنظیم شده و به نحو صحیح کار میپیلوت

 استجریان هوای مشعل به نحو صحیح تنظیم شده
 دمای دود در دودکش

  در دود CO2درصد 
 درصد اکسیژن در دود

 :هاکنترل
 HWSنقطه تنظیم دمای آب گرم کننده رفت 

 حسگر دما مدرج سازی شده است

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 

71 

 )3 (21-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
فشار گاز و آمپر مصرفی دسـتگاه  . رفته و با تنظیم دمای آب گرم، کنترل خودکار نقطه تنظیم دما تایید شود دستگاه در حالت کار خودکار قرار گ :دستورالعمل

 . ثبت شودFPTکارکردهای دستگاه در جدول اطلاعات و نتایج مشاهدات در فرم . تایید شودحسگر سازی مدرج. در حالت بار کامل، تایید شود

 )صفحه   از   (دیگ آب گرم  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :سیستم :                                     دستگاه شناسه         :                           طرح 

 :                           شماره نقشه     :                    محل :                       زمایش تاریخ آ

 شـــــرح )√/×(  تایید

  TABمقدار گذر آب و اختلاف فشار دیگ بر اساس گزارش  
 :هاکنترل

 آزمایش عملکرد کنترل خودکار به کمک تغییر نقطه تنظیم
 استسازی شده کننده مدرج حسگر کنترل

 ):دمای آب گرم کننده رفت، کنترل شعله دیگ و غیره(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

72 

 )1 (22-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 . ثبت شودFIVفرم  ج درایتها و مشخصات فنی، بازرسی شده و ن  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه:دستورالعمل

 )صفحه    از    (دیگ بخار  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید -1مرحله 

 :سیستم :                                 دستگاه شناسه :                                       طرح 

 :  شماره نقشه  :                                            محل :                           تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد 
 استها و مشخصات فنی نصب شده دیگ طبق نقشه

 سازنده
 شماره مدل

 ظرفیت
 فشار کار

 نوع سوخت
 استکشی بخار به نحو صحیح انجام شدهلوله
 استکاری لوله به نحو صحیح انجام شدهعایق

 استصب شدهکنترل قطع کار در حالت کم آبی، ن
 استلوله تخلیه شیر اطمینان دیگ نصب شده

 استبخشی نصب شدهرسانی به نحو رضایتمدار برق
 بخش استحفاظت اضافه بار رضایت

 استکشی سوخت نصب و آزمایش شدهلوله
 استدودکش دیگ نصب شده

 اند ها تکمیل شده کنترل
 دسترسی مناسب برای نگهداری

 . روی شالوده، مناسب استگیرهای دستگاه و نصب  لرزه

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 

73 

 )2 (22-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

 )صفحه    از    (دیگ بخار  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :سیستم :                      دستگاه شناسه :                                          طرح 

 :      شماره نقشه  :                                     محل :                     تاریخ آزمایش 

25 

 
انـدازی   در صـورت راه .  شـود OPTشده از سازنده دریافت و ضمیمه فرم اندازی امضا  اندازی دستگاه توسط سازنده، مدارک راه در صورت راه :دستورالعمل

 .، تایید شودOPTهای مختلف طبق فرم  اندازی، از طریق آزمایش قسمت دستگاه توسط پیمانکار، اطلاعات راه

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :قسمت مرطوب 
 جریان آب تغذیه دیگ

 آزمایش و تنظیم کنترل قطع کار در حالت کم آبی
 تنظیم شیر اطمینان

 استدیگ تمیز و شستشو شده
 استتصفیه شیمیایی تکمیل شده

 :های برقیقسمت
 ولتاژ
 زفا

 آمپر
 ظرفیت و نقطه تنظیم حفاظت اضافه بار

 آزمایش بادزن مشعل
 :سوخت

 فشار سوخت
 کندهای ایمنی سوخت به نحو صحیح کار می کنترل

 کندپیلوت تنظیم شده و به نحو صحیح کار می
 استجریان هوای مشعل به نحو صحیح تنظیم شده

 دمای دود در دودکش
  در دودCO2درصد 
  در دودO2درصد 
 :هالکنتر

 نقطه تنظیم فشار بخار
 حسگر فشار مدرج شده است

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

74 

 )3 (22-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
. تاییـد شـود  حسگر سازی  دستگاه در حالت خودکار قرار گرفته و فشار کار بخار، فشار سوخت، آمپر مصرفی دستگاه در حالت بار کامل و مدرج :دستورالعمل

 . ثبت شودFPTکارکردهای دستگاه در جدول اطلاعات و نتایج مشاهدات در فرم 

 ) صفحه   از    (دیگ بخار  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :سیستم :                                     دستگاه شناسه                                   :  طرح 

 :                  شماره نقشه  :                               محل :                         تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 TABکارکرد دیگ طبق گزارش  
 :هاکنترل

 آزمایش عملکرد کنترل خودکار به کمک تغییر نقطه تنظیم
 استسازی شدهکننده مدرجحسگر کنترل

 ):فشار بخار و غیره(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 ش نماینده مسوول پذیر



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 
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 )1 (23-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 . ثبت شودFIVفرم  ایج درتو مشخصات فنی، بازرسی شده و ن ها با نقشهعملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب  :دستورالعمل

 )صفحه   از     (سیستم تغذیه دیگ  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید -1مرحله 

 :سیستم :                             دستگاه شناسه :                                          طرح 

 :ره نقشه شما:                                           محل :                              تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 سازنده 
 شماره مدل

 مقدار گذر آب
 اختلاف فشار

 ولتاژ
 فاز

  KWتوان 
 مشخصات ریسیور

 شیر اطمینان
 استکشی کندانس تکمیل شدهلوله
 استکشی هواکش تکمیل شدهلوله
 استکشی تغذیه تکمیل شدهلوله
 استکاری لوله تکمیل شدهعایق

 استبخشی نصب شده نحو رضایترسانی بهمدار برق
 اندها تکمیل شدهکنترل

 سیستم تصفیه آب

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

76 

 )2 (23-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

 )صفحه   از   (سیستم تغذیه دیگ  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :    سیستم :                     دستگاه شناسه:                                         طرح 

 :شماره نقشه :                                     محل :                              تاریخ آزمایش 

25 

 
 کشـی  سیسـتم لولـه  . یاتاقانهای پمپ و موتور، از نظر انطباق بـا مشخصـات سـازنده، وارسـی شـود     همه کاری  نحوه سوار کردن پمپ و روغن :دستورالعمل

هـای شـیمیایی، طبـق     کننده ده و تصفیهسیستم با آب تازه پر ش. ها تمیز شده باشند صافی. شستشو شده باشد تا عاری از هرگونه روغن، خاک و مواد زاید باشد         
رسانی موتـور، از نظـر اتصـال صـحیح و             مدار برق . های کلید شناور در مورد روشن و خاموش شدن و اخطارها، وارسی شود              تنظیم. مشخصات اضافه شده باشد   

بار کامل، ولتـاژ و آمپـر هـر فـاز آزمـایش شـده و نتـایج                  ها با     در حالت کار پمپ   . وارسی صحیح بودن جهت دوران موتور، انجام شده باشد        . ولتاژ آزمایش شود  
 . ثبت شودOPTمشاهدات در فرم 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 ضربه نزدن در حین چرخش 
 استکوپلینگ به نحو صحیح سوار شده

 کاریروغن
 شستشوی سیستم

 تمیز بودن و شستشوی صافی
   است شدهنصب تصفیه شیمیایی

 ) هر فاز(ولتاژ 
 ) هر فاز(آمپر 

 آزمایش در حالت کار دستی
 آزمایش در حالت خودکار

 آزمایش کنترل شناور آب رفت 
 آزمایش مدار کنترل شناور دیگ

 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 اینده مسوول پذیرش نم



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 

77 

 )3 (23-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
کنتـرل سـطح آب در      . ها در حالت کم آبی، از نظر حفظ سطح آب در دیگ، آزمـایش شـود                پ سیستم در حالت خودکار قرار گرفته و کنترل پم         :دستورالعمل

 . ثبت شودFPTیا نشتی غیرعادی وارسی شده و نتایج مشاهدات در فرم لرزه ها از نظر هرگونه  پمپ. کنترل سطح آب ریسیور تایید شود. دیگ آزمایش شود

 )صفحه    از    (سیستم تغذیه دیگ  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :           سیستم :                       دستگاه شناسه       :                                طرح 

 :                شماره نقشه  :                                محل :                          تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 آزمایش جریان در حالت بار کامل  
 آزمایش سطح آب ریسیور

 آمپر در حالت بار کامل وارسی شود
 دمای ریسیور

 یورفشار ریس
 مراحل کار کنترل

 ):وضع پمپ، سطح آب، فشار و غیره(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

78 

 )1 (24-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

 )صفحه   از    (گرمکن آب FIVنصب تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :سیستم :                                   دستگاه شناسه       :                             طرح 

 :شماره نقشه :                                                   محل  :                    تاریخ آزمایش 

25 

 
 . ثبت شودFIVفرم   درایجتها و مشخصات فنی، بازرسی شده و ن  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه:دستورالعمل

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد  
  است  ها و مشخصات فنی نصب شده گرمکن طبق نقشهآب

 سازنده
 شماره مدل

 ظرفیت 
 نوع سوخت

 استکشی آب گرم به نحو صحیح انجام شدهلوله
 استکاری لوله به نحو صحیح انجام شدهعایق

 است، نصب شده)حفاظت کاتودی(کننده قطعه ایزوله
 استگرمکن، نصب شدهلوله تخلیه شیراطمینان آب

 استبخشی نصب شدهرسانی به نحو رضایتمدار برق
 استکشی سوخت نصب و آزمایش شدهلوله

 استگرمکن نصب شدهدودکش آب
 ورودی هوای احتراق مناسب است

 اندها تکمیل شدهکنترل
 دسترسی مناسب برای نگهداری
 دارهای مربوط به زلزله نصب دستگاه روی شالوده و نگه

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 

79 

 )2 (24-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
نشـانی   فشـار ورودی سـوخت و سیسـتم آتـش    . تایید شـود کارکرد پمپ برگشت . ها، برای استفاده، تایید شود شستشو و کلرزنی دستگاه و لوله :دستورالعمل
 . ثبت شودOPTشیر اطمینان فشار تنظیم شده و نتایج مشاهدات در فرم . آزمایش شود

 )صفحه   از    (گرمکن آب OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :سیستم :                          دستگاه شناسه :                                       طرح 

 :شماره نقشه :                                             محل :                      تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :قسمت مرطوب 
 استها تمیز و شستشو شدهگرمکن و لولهآب

 استسیستم کلرزنی شیمیایی تکمیل شده
 کارکرد پمپ برگشت

 نقطه تنظیم شیر اطمینان
 :های برقیقسمت

 ولتاژ
 فاز
 آمپر

 ه تنظیم حفاظت اضافه بارظرفیت و نقط
 :سوخت

 فشار سوخت
 کندهای ایمنی سوخت به نحو صحیح کار میکنترل

 کندپیلوت تنظیم شده و به نحو صحیح کار می
 استجریان هوای مشعل به نحو صحیح تنظیم شده

 دمای دود در دودکش
  در دودCO2درصد 

 درصد اکسیژن در دود
 :هاکنترل

 HWSده رفت نقطه تنظیم دمای آب گرم کنن
 اند حسگرهای دما مدرج شده

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان
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 )3 (24-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
فشار گاز، آمپـر مصـرفی      .  دستگاه درحالت خودکار قرار گرفته و با تنظیم دمای آب گرم مصرفی، کنترل خودکار دما در نقطه تنظیم، تایید شود                    :دستورالعمل

 . ثبت شودFPTشاهدات در فرم کارکردهای دستگاه در جدول اطلاعات و نتایج م. سازی حسگر تایید شود دستگاه در حالت بار کامل و مدرج

 ) صفحه   از    (گرمکن آب  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :              سیستم   :                   دستگاهشناسه :                                      طرح 

 :شماره نقشه :                                                 محل:                          تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 انطباق دمای مخزن با نقطه تنظیم 
 :هاکنترل

 به کمک تغییر نقطه تنظیمآزمایش عملکرد کنترل خودکار 
 استحسگر کنترل کننده مدرج شده

، نقاط تنظیم دما و HWR، آب گرم مصرفی برگشت HWSدمای آب گرم مصرفی رفت (جدول ثبت اطلاعات 
 ):غیره

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 
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 )1 (25-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 . ثبت شودFIVفرم  یج درنتاها و مشخصات فنی، بازرسی شده و  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه: دستورالعمل

 )صفحه   از    ( مواد شیمیایی TDSسیستم کنترل  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 

 :سیستم :                                  دستگاه شناسه :                                   طرح 

 :شماره نقشه :                                                محل :                       ش تاریخ آزمای

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد 
 سازنده کنتور

 شماره مدل کنتور
 سازنده پمپ

 شماره مدل پمپ
 زنی  سازنده شیر زیراب

 زنی  شماره مدل شیر زیراب
 نندهکشماره مدل تزریق

 استدستگاه به نحو صحیح نصب شده
 استها به نحو صحیح انجام شده کشی لوله

 استبخشی نصب شدهرسانی به نحو رضایتمدار برق
 استکشی کنترل تکمیل شدهسیم

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان
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 )2 (25-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
سیستم از مواد شیمیایی پر شـده       . ، در محل تایید شود    TDSزنی و کنتور       زیراب دستگاه در حالت کار دستی قرار گرفته و کارآیی پمپ و شیر           : دستورالعمل

 . ثبت شودOPTها و مشاهدات در فرم نتایج قرائت.  مدرج شودTDSو کنتور 

 )حه   از    صف( مواد شیمیایی TDSسیستم کنترل OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 
  

 :سیستم :                           دستگاه شناسه:                                       طرح 

 :شماره نقشه :                                                     محل  :             تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 و شستشو شده استسیستم آب کندانسور تمیز  
 صافی کنتور تمیز شده است

 محفظه مواد شیمیایی پر شده است
 کارکرد اولیه و آزمایشی پمپ

TDSپرکن  آب 
TDSآب مخزن  

 مدرج شده استTDS کنتور 
 های طراحی، تنظیم شده است کنتور طبق برنامه

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :منا

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 
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 )3 (25-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
  سیستم در طول یـک دوره پـنج روزه،         TDS. سیستم آزمایش شده و مجددا مدرج شود      . دستگاه به مدت طولانی در حالت خودکار قرار گیرد        : دستورالعمل

 . ثبت شودFPTدر جدول اطلاعات و نتایج مشاهدات در فرم 

 ) صفحه   از   ( مواد شیمیایی TDSسیستم کنترل  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :سیستم :                                   دستگاه شناسه:                                       طرح 

 :شماره نقشه :                                                       محل :                    تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 TDSپرکن آب 
TDSآب مخزن  

 است مدرج شدهTDSکنتور 
 استهای طراحی، تنظیم شده کنتور طبق برنامه

 استکتاب راهنمای کنتور و پمپ، ارایه شده
 :(TDS)جدول ثبت اطلاعات 

:ظات ملاح  

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان
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 )1 (26-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 . ثبت شودFIVفرم  ایج درتو مشخصات فنی، بازرسی شده و ن ها عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه :دستورالعمل

 )صفحه    از   (رسان دستگاه هوا FIVنصب تکمیل فیزیکی تایید  -1مرحله 
 

  :سیستم:                               دستگاه شناسه :                                        طرح 

 :     شماره نقشه  :                                       محل :                            تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد 
 استگیرها به نحو صحیح نصب شدهلرزه
 استکشی تکمیل شدهکانال
 سازنده

 شماره مدل
 ولتاژ
 فاز

 آمپر کل
 استبخشی نصب شدهرسانی به نحو رضایتقمدار بر

 بخش استحفاظت اضافه بار رضایت
 .لوله تخلیه صحیح نصب شده است

 های آن، جدا شده است بندی و پیچبسته
 اندها تکمیل شدهکنترل

 اندفیلترهای صحیح، نصب شده
 استدمپر دریافت هوای بیرون نصب شده

 اندکشی شدهدتکتورهای دود نصب و سیم

:لاحظات م  

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 
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 )2 (26-1-2-2 شماره – وارسی پذیرش برگ

25 

 
تقابـل اخطارهـای آتـش و دود، در         دستگاه در حالت کار دستی قرار گرفته و کارآیی بادزن و موتور و نحوه کار سیستم کنترل، شـامل عمـل م                     : دستورالعمل
 . ثبت شودOPTها و مشاهدات در فرم  نتایج قرائت. محل تایید شود

 )صفحه   از   (دستگاه هوارسان  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :سیستم :                            دستگاه شناسه :                                    طرح 

 :             شماره نقشه               :                            محل  :         تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :قسمت بادزن 
 قطر موثر پولی بادزن

 شماره تسمه/اندازه
 KWتوان موتور 

 ولتاژ
 آمپر

 دوران بادزن
 RPMدور موتور 

 کار بدون لرزش
 :ها کنترل

 ترتیب کنترل بادزن
 استترموستات یا حسگر اتاق مدرج شده

 اند کانال مدرج شدهحسگرهای دمای 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان
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 )3 (26-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
گیـری و ثبـت    دماهای کار و آمپر مصرفی دستگاه انـدازه   . قرار گیرد به نحوی که به حداکثر ظرفیت سرمایی برسد         دستی   دستگاه در حالت کار      :دستورالعمل

 پس از رسیدن دما به نقطه کنترل،         و دستگاه در حالت کار خودکار قرار گیرد      . های بالانس بادزن، به کمک افت فشار بادزن، تایید شود          ها و تنظیم   رفیتظ. شود
باشـد، سیسـتم   ) ه دیگرو یا هر مقدار مشخص شد (C ° 1± اتاق با نقطه تنظیم دما،  چنانچه تفاوت دمای. انطباق دمای اتاق با تنظیم ترموستات، تایید شود

 . ثبت شودFPT، در جدول اطلاعات و نتایج مشاهدات در فرم رفتبا نقطه تنظیم و دمای هوای  تغییرات  دمای اتاق. مورد تایید است

 )صفحه    از   (رسان دستگاه هوا FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :                سیستم                :            دستگاه شناسه:                                       طرح 

 :           شماره نقشه       :                                        محل :                          تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 :بادزن روشن باشد 
 دمای خشک و مرطوب هوای ورودی به کویل

 روجی از کویلدمای خشک و مرطوب هوای خ
 ولتاژ دستگاه

 آمپر مصرفی دستگاه
 )TABنقل از گزارش (مقدار هوای رفت 

 فشار هوای برگشت
 فشار هوای رفت

 شود کنترل دما به صورت خودکار انجام می
 استترموستات یا حسگر اتاق مدرج شده

 ):دمای اتاق، نقطه تنظیم، دمای هوای رفت(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : یختار

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 
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 )1 (27-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 . ثبت شودFIVفرم  ایج درتو مشخصات فنی، بازرسی شده و ن ها عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه :دستورالعمل

 )صفحه  از   (دستگاه هوارسان با فن برگشت  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید -1مرحله 

 :سیستم :                                   دستگاه شناسه :                                    ح طر

 :شماره نقشه :                                                         محل  :               تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد  
 استرها به نحو صحیح نصب شدهگیلرزه
 استکشی تکمیل شدهکانال
 سازنده

 شماره مدل
 ولتاژ
 فاز

 آمپر کل
 استبخشی نصب شدهرسانی به نحو رضایتمدار برق

 بخش استحفاظت اضافه بار رضایت
 لوله تخلیه، صحیح نصب شده است

  است  های آن، جدا شده بندی و پیچبسته
 اندها تکمیل شدهکنترل
 اندرهای صحیح، نصب شدهفیلت

 استدمپر هوای خارج نصب شده
 اندکشی شده دتکتورهای دود نصب و سیم

 کند نصب شده و کار می(Economizer)سیستم اقتصادی 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 ل پذیرش نماینده مسوو
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دود و آتـش، در   ها و موتور و نحوه کار سیستم کنترل، شامل عمل متقابل اخطارهـای  بادزنعملکرد دستگاه در حالت کار دستی قرار گرفته و  :ورالعملدست

 . ثبت شودOPTها و مشاهدات در فرم  نتایج قرائت.  آزمایش شود(Economizer)کرد سیستم اقتصادی کار. محل تایید شود

 )صفحه   از   (دستگاه هوارسان با فن برگشت  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار راه -2مرحله 

 :سیستم :                               دستگاه شناسه:                                  رح ط

 :              شماره نقشه  :                            محل :                       تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :قسمت بادزن رفت 
 قطر موثر پولی بادزن

 شماره تسمه/اندازه
 KWتوان موتور 

 ولتاژ
 آمپر

 دوران بادزن
 RPMدور موتور 

 کار بدون لرزش
 :قسمت بادزن برگشت

 قطر موثر پولی بادزن
 شماره تسمه/اندازه

 KWتوان موتور 
 ولتاژ
 آمپر

 دوران بادزن
 RPMدور موتور 

 کار بدون لرزش
 :هاکنترل

 ترتیب کنترل بادزن 
 ر دودامکان از مدار خارج کردن دتکتو

 ترموستات یا حسگر اتاق مدرج شده است
 اند همه حسگرهای دما مدرج شده

 اند آزمایش شده(Economizer)دمپرهای سیستم اقتصادی 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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گیـری و  ستگاه انـدازه ددماهای کار و آمپر مصرفی . حالت کار دستی قرار گیرد به نحوی که به حدود حداکثر ظرفیت سرمایی برسددستگاه در  :دستورالعمل

پس از رسـیدن دمـا بـه نقطـه          . دستگاه در حالت کار خودکار قرار گیرد      . های بالانس بادزن، به کمک افت فشار بادزن، تایید شود          ها و تنظیم   ظرفیت. ثبت شود 
باشـد،  ) و یا هر مقدار مشخص شـده دیگـر   (C ° 1±چنانچه تفاوت دمای اتاق با نقطه تنظیم دما، . رل، انطباق دمای اتاق با تنظیم ترموستات، تایید شودکنت

دسـتگاه در  . د ثبـت شـو  FPT، در جدول اطلاعات و نتایج مشاهدات در فـرم  رفتتغییرات دمای اتاق با نقطه تنظیم و دمای هوای          . سیستم مورد تایید است   
تغییرات دمای اتاق با نقطه تنظـیم و دمـای هـوای رفـت، در               . قرار گرفته و ترتیب کنترل دستگاه، آزمایش شود        (Economizer)حالت سیستم اقتصادی    

 . ثبت شودFPTجدول اطلاعات و نتایج مشاهدات در فرم 

 )صفحه   از   (دستگاه هوارسان با فن برگشت  FPTآزمایش عملکرد  -3مرحله 

 :سیستم :                               دستگاه شناسه:                                          طرح 

 :                            شماره نقشه :                محل :                              تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 :بادزن روشن باشد 
 دمای خشک و مرطوب هوای ورودی به کویل
 دمای خشک و مرطوب هوای خروجی از کویل

 ولتاژ بادزن رفت 
 آمپر بادزن رفت 

 ولتاژ بادزن برگشت 
 آمپر بادزن برگشت 

 )TABنقل از گزارش (مقدار هوای رفت 
 افت فشار هوای بادزن رفت

 افت فشار هوای بادزن برگشت
 شود کنترل دما به صورت خودکار انجام می

 استترموستات یا حسگر اتاق مدرج شده
 کند  کار می(Economizer)سیستم اقتصادی 

 فشار ساختمان در حالت سرمایی
 (Economizer) فشار ساختمان در حالت سیستم اقتصادی 

در هر مرحله از ، دماهای اتاق و هوای بیرون و هوای رفت و هوای مخلوط و هوای برگشت(ات جدول ثبت اطلاع
 ):ترتیب کار دستگاه

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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 . ثبت شودFIVفرم  ایج درتها و مشخصات فنی، بازرسی شده و ن عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه :دستورالعمل

 )صفحه  از  ( با بازدن برگشت VAVدستگاه هوارسان  FIVنصب  تکمیل فیزیکی تایید -1مرحله 

 :سیستم :                                  دستگاه شناسه:                                     طرح 

  :شماره نقشه:                                                محل :                         تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 صدمه قابل رویت ندارد  
 استگیرها به نحو صحیح نصب شدهلرزه
 استکشی تکمیل شدهکانال
 سازنده

 شماره مدل
 ولتاژ
 فاز

 آمپر کل
 استبخشی نصب شدهرسانی به نحو رضایتمدار برق

 استسیستم فرکانس متغیر، صحیح نصب شده
 لوله تخلیه، صحیح نصب شده است

 اندهای آن، جدا شده بندی و پیچستهب
 اندها تکمیل شدهکنترل

 اندفیلترهای صحیح، نصب شده
 استدمپر دریافت هوای بیرون نصب شده

 اندکشی شدهدتکتورهای دود نصب و سیم
 کند نصب شده و کار می(Economizer)سیستم اقتصادی 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :مضاا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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ر سیستم کنترل، شامل عمل متقابل اخطارهای دود و آتش، در ها و موتورها و نحوه کا دستگاه در حالت کار دستی قرار گرفته و عملکرد بادزن :دستورالعمل

هـا و   نتایج قرائـت .  آزمایش شود(Economizer)نحوه کار سیستم اقتصادی . های فرکانس متغیر، تایید شود   ریزی صحیح سیستم    برنامه. محل تایید شود  
 . ثبت شودOPTمشاهدات در فرم 

 )صفحه    از    ( با بازدن برگشت VAVدستگاه هوارسان  OPTازی و آزمایش نحوه کار اندراه -2مرحله 

 :سیستم :                           دستگاه شناسه:                                       طرح 

 : شماره نقشه            :                                    محل  :                  تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( تایید

 :قسمت بادزن رفت 
 قطر موثر پولی بادزن

 شماره تسمه/اندازه
 KWتوان موتور 

 ولتاژ
 آمپر

 دوران بادزن
 RPMدور موتور 

 ریزی شده است سیستم فرکانس متغیر، روشن و برنامه
 کار بدون لرزش

 :قسمت بادزن برگشت
 قطر موثر پولی بادزن

 تسمهشماره /اندازه
 KWتوان موتور 

 ولتاژ
 آمپر

 دوران بادزن
 RPMدور موتور 

 استریزی شده سیستم فرکانس متغیر، روشن و برنامه
 کار بدون لرزش

 :هاکنترل
 ترتیب کنترل بادزن 

 امکان از مدار خارج کردن دتکتور دود
 ترموستات یا حسگر اتاق مدرج شده است

 اند همه حسگرهای دما مدرج شده
 اند آزمایش شده(Economizer) تم اقتصادی دمپرهای سیس

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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-دماهای کـار و آمپر مصـرفی دسـتگاه انــدازه   .  برسدیدستگاه در حالت کـار دستی قرار گیرد بـه نحوی کـه به حدود حداکثر ظرفیت سرمای              : دستورالعمل

پس از رسیدن دما    . حالت کـار خودکار قرار گیرد     دستگاه در . هـای بالانس بادزن، بـه کمک افت فشار بادزن، تایید شود          تنظیمهـا و    ظرفیت. گیری و ثبت شود   
) و یا هر مقدار مشخص شده دیگـر        (c°1±تفاوت دمـای اتاق با نقطه تنظیم دما،         چنانچه. بـه نقطه کنترل، انطباق دمـای اتاق با تنظیم ترموستات، تایید شود          

 ثبـت  FPTوای رفت بـا نقطه تنظیم و دمـای هوای رفت، در جـدول اطلاعات و نتـایج مشـاهدات در فــرم                    هتغییرات فشار   . باشد، سیستم مورد تایید است    
م و دمـای  تغییرات دمای کانال بـا نقطه تنظی.  قرار گرفته و ترتیب کنترل دستگاه، آزمایش شود       Economizer)(دستگاه در حالت سیستم اقتصادی      . شود

 . ثبت شودFPTهوای مخلوط، در جدول اطلاعات و نتایج مشاهدات در فرم 

 )صفحه   از   ( با بادزن برگشت VAVدستگاه هوارسان  FPTآزمایش عملکرد -3ه مرحل

 :                  سیستم   :              دستگاه شناسه :                                       طرح 

 :          شماره نقشه :                                     محل :                           تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  تایید

 :بادزن روشن باشد 
 دمای خشک و مرطوب هوای ورودی به کویل
 دمای خشک و مرطوب هوای خروجی از کویل

 نقطه تنظیم فشار کانال رفت
 ولتاژ بادزن رفت در حالت بار کامل
 آمپر بادزن رفت در حالت بار کامل

 اتاقفشار تفاوت نقطه تنظیم 
 لتاژ بادزن برگشت در حالت بار کاملو

 آمپر بادزن برگشت در حالت بار کامل
 ) TABنقل از گزارش (مقدار هوای رفت 

 افت فشار هوای بادزن رفت 
 افت فشار هوای بادزن برگشت

 شود کنترل دما به صورت خودکار انجام می
 ترموستات یا حسگر اتاق مدرج شده است

 کند  ار می کEconomizer)( سیستم اقتصادی 
 فشار ساختمان در حالت سرمایی 

 Economizer) (فشار ساختمان در حالت سیستم اقتصادی 
دما و فشار هوای رفت، فشار اتاق، دماهای هوای بیرون، هوای مخلوط و هوای برگشـت،                (جدول ثبت اطلاعات    

 ):در هر مرحله از ترتیب کار دستگاه

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 

93 

 )1 (29-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 . ثبت شودFIVو مشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در فرم  اهـ عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه: دستورالعمل

 )صفحه   از   (دستگاه تهویه و گرمایش هوا   FIVنصب  تکمیل فیزیکی  تایید-1مرحله 

 :                          سیستم :          دستگاه شناسه     :                                 طرح 

 :شماره نقشه :                                                        محل  :                  تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

  ندارد صدمه قابل رویت 
 استگیرها به نحو صحیح نصب شدهلرزه
 استکشی تکمیل شدهکانال
 سازنده

 ماره مدلش
 ولتاژ
 فاز

 آمپر کلی
 نوع گرمکن

 ظرفیت گرمکن
 استبخشی نصب شدهرسانی به نحو رضایتمدار برق

 بخش استحفاظت اضافه بار رضایت
 لوله تخلیه، صحیح نصب شده است

 های آن، جدا شده است  بندی و پیچبسته
 اند ها تکمیل شدهکنترل

 اندفیلترهای صحیح، نصب شده
 استی بیرون نصب شدهدمپر دریافت هوا

 اندکشی شدهدتکتورهای دود نصب و سیم

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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ها و موتور و نحوه کـار سیستم کنترل، شامل عمل متقابل اخطارهای دود و آتـش، در                  دستگاه در حالت کـار دستی قرار گرفته و کارآیی بادزن         : دستورالعمل
 . ثبت شودOPTها و مشاهدات در فرم  ئتنتایج قرا. محل تایید شود

 )صفحه   از   (دستگاه تهویه و گرمایش هوا   OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه-2مرحله 

 :        سیستم :                 دستگاه    شناسه    :                                    طرح 

 :شماره نقشه :                                       محل :                              تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :قسمت بادزن رفت 
 قطر موثر پولی بادزن

 شماره تسمه/ اندازه
 KWتوان موتور 

 ولتاژ
 آمپر

 دوران بادزن
 RPMدور موتور 

 ن لرزشکار بدو
 :قسمت گرمکن

 کند کار می
 ظرفیت در حالت بار کامل 
 است لوازم اطمینان تنظیم شده

 :هاکنترل
 ترتیب کنترل بادزن 

 امکان توقف کار توسط دتکتور دود 
 استترموستات یا حسگر اتاق مدرج شده
 اندحسگرهای دمای کانال مدرج شده

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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گیری و ثبـت    دمـاهای کار و آمپر مصرفی دستگاه اندازه      . دستگاه در حالت کار عادی قرار گیرد بـه نحوی که به حداکثر ظرفیت سرمایی برسد              : دستورالعمل

پـس از رسـیدن دمـا بـه نقطـه      . خودکار قـرار گیـرد   دستگـاه در حالت کار.  بادزن، تایید شودهـای بالانس بادزن، به کمک افت فشار     ها و تنظیم   ظرفیت. شود
باشـد،  ) و یـا هر مقدار مشـخص شـده دیــگر    (c°1±اتاق بـا نقطه تنظیم دما،  چنانچه تفاوت دمای  . کنترل، انطباق دمای اتاق با تنظیم ترموستات، تایید شود        

 . ثبت شودFPTی اتاق بـا نقطه تنظیم و دمای هوای ورودی، در جدول اطلاعات و نتایج مشاهدات در فرم تغییرات دمـا. سیستم مـورد تایید است

 ) صفحه    از    ( دستگاه تهویه و گرمایش هوا   FPT آزمایش عملکرد – 3مرحله 

 :سیستم :                                  ستگاه شناسه د:                                        طرح 

 :                     شماره نقشه  :                          محل :                             آزمایش تاریخ

 شـــــرح )√/×(  یدیتا

 :بادزن روشن باشد 
 دمای خشک و مرطوب هوای ورودی به گرمکن
 دمای خشک و مرطوب هوای خروجی از گرمکن

 ولتاژ دستگاه
 آمپرهای دستگاه

 ) TABنقل از گزارش (ی رفت مقدار هوا
 فشار هوای برگشت

 فشار هوای رفت
 شودکنترل دما به صورت خودکار انجام می

 استترموستات یا حسگر اتاق مدرج شده
 ):دمای اتاق، نقطه تنظیم، دمای هوای رفت(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :منا

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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 .ت شود ثبFIVهـا و مشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در فرم  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه: دستورالعمل

 )صفحه   از   (دستگاه هوای تازه   FIVنصب  تکمیل فیزیکی  تایید– 1مرحله 

 :سیستم :                                گاه  دستشناسه     :                                   طرح 

 :شماره نقشه :                                                   محل  :                      تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 صدمه قابل رویت ندارد  
 گیرها به نحو صحیح نصب شده است لرزه
 تاسکشی تکمیل شدهکانال
 سازنده

 شماره مدل
 ولتاژ
 فاز

 آمپر کلی
 استبخشی نصب شدهرسانی به نحو رضایتمدار برق

 بخش استحفاظت اضافه بار رضایت
 لوله تخلیه صحیح نصب شده است

 های آن، جدا شده است  بندی و پیچبسته
 اندها تکمیل شدهکنترل

 اند فیلترهای صحیح، نصب شده
 اند شدهکشی  دتکتورهای دود نصب و سیم

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 
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 )2 (30-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
دستگاه در حالت کار دستی قرار گرفته و کارآیـی بادزن و موتور و نحـوه کار سیستم کنترل، شامـل عمل متقابل اخطارهـای آتـش و دود، در                          : دستورالعمل
 .شود ثبت OPTها و مشاهدات در فرم نتایج قرائت. کارکرد گرمکن و کولر تبخیری آزمایش شود. محل تایید شود

 ) صفحه   از    (دستگاه هوای تازه   OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه– 2مرحله 

 :        سیستم       :             دستگاه شناسه :                                       طرح 

 :       شماره نقشه       :                              محل :                        تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :قسمت بادزن 
 قطر موثر پولی بادزن

 شماره تسمه/اندازه
 KWتوان موتور 

 ولتاژ
 آمپر

 دوران بادزن
 RPMدور موتور 

 کار بدون لرزش
 :قسمت کولر تبخیری

 دبی پمپ
 وارسی سیستم توزیع آب

 :کنقسمت گرم
 کند کار می
 :هاکنترل

 ترتیب کنترل بادزن 
 امکان توقف کار توسط دتکتور دود 

 ترموستات یا حسگر اتاق مدرج شده است
 اندحسگرهای دمای کانال مدرج شده

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 اینده مسوول پذیرش نم



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان
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 )3 (30-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
گیری و ثبـت    دماهای کار و آمپر مصرفی دستگاه اندازه      . یرد به نحوی که به حـداکثر ظرفیت سرمایی برسد        دستگاه در حالت کار عادی قـرار گ      : دستورالعمل

تغییرات دمای کانال رفت با نقطه      . دستگاه در حالت کار خودکار قرار گیرد      . های بالانس بـادزن، به کمک افت فشار بـادزن، تایید شود         ها و تنظیم  ظرفیت. شود
 . ثبت شودFPTعات و نتایج مشاهدات در فرم تنظیم، در جدول اطلا

 )صفحه    از   (دستگاه هوای تازه   FPT آزمایش عملکرد – 3مرحله 

 :سیستم :                                دستگاه شناسه:                                       طرح 

 :         شماره نقشه                           :          محل :                           تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  یدیتا

 :بادزن روشن باشد 
 دمای هوای بیرون
 دمای کانال رفت

 ولتاژ دستگاه
 آمپرهای دستگاه

 ) TABنقل از گزارش (مقدار هوای رفت 
 فشار هوای برگشت

 فشار هوای رفت 
 شودکنترل دما به صورت خودکار انجام می

 استوستات یا حسگر کانال مدرج شدهترم
 ):دمای کانال رفت، نقطه تنظیم(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 
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 )1 (31-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 . ثبت شودFIVفرم  ایج درتها و مشخصات فنی، بازرسی شده و ن عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه: دستورالعمل

 )صفحه   از    (دستگاه سرد کننده تبخیری   FIVنصب  تکمیل فیزیکی  تایید– 1مرحله 

 :سیستم :                                  دستگاه شناسه:                                        طرح 

 :                        شماره نقشه  :                            محل  :                     تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 صدمه قابل رویت ندارد  
 استگیرها به نحو صحیح نصب شدهلرزه
 استکشی تکمیل شدهکانال
 سازنده

 شماره مدل
 ولتاژ
 فاز

 آمپر کلی
 استبخشی نصب شدهرسانی به نحو رضایت برقمدار

 بخش استحفاظت اضافه بار رضایت
 لوله تخلیه، صحیح نصب شده است

 های آن، جدا شده است  بندی و پیچ بسته
 اندها تکمیل شدهکنترل

 اندکشی شدهدتکتورهای دود نصب و سیم

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان
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 )2 (31-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
وتور و نـحوه کار سیستم کنترل، شامل عـمل متقابل اخطارهای آتـش و دود، در               دستگاه در حالت کـار دستی قرار گرفته و کـارآیی بادزن و م           : دستورالعمل
 . ثبت شودOPTها و مشاهدات در فرم نتایج قرائت. کارکرد کولر تبخیری آزمایش شود. محل تایید شود

 ) صفحه   از   (دستگاه سرد کننده تبخیری   OPTزمایش نحوه کار اندازی و آ راه– 2 مرحله

 :               سیستم       :       دستگاه شناسه :                                     طرح 

 :             شماره نقشه           :                  محل :                         تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :قسمت بادزن  
 قطر موثر پولی بادزن

 شماره تسمه/اندازه
 KWتوان موتور 

 ولتاژ
 آمپر

 دوران بادزن
 RPMدور موتور 

 کار بدون لرزش
 :قسمت کولر تبخیری

 دبی پمپ
 وارسی سیستم توزیع آب

 :هاکنترل
 ترتیب کنترل بادزن 

 امکان توقف کار توسط دتکتور دود
 استحسگر اتاق مدرج شدهترموستات یا 

 اندهای دمای کانال مدرج شده حسگر

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 
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 )3 (31-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
گیری و ثبـت    تگاه اندازه دماهای کار و آمپر مصرفی دس     . دستگاه در حالت کار عادی قـرار گیرد به نحوی که به حـداکثر ظرفیت سرمایی برسد              : دستورالعمل

تغییرات دمای کانال رفت با نقطه      . دستگاه در حالت کار خودکار قرار گیرد      . های بالانس بـادزن، به کمک افت فشار بـادزن، تایید شود          ها و تنظیم  ظرفیت. شود
 . ثبت شودFPTتنظیم، در جدول اطلاعات و نتایج مشاهدات در فرم 

 )ه   از   صفح(دستگاه سرد کننده تبخیری   FPT آزمایش عملکرد – 3مرحله 

 :                          سیستم   :         دستگاه شناسه:                                     طرح 

 :                شماره نقشه        :                          محل :                         تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  یدیتا

 :اشدبادزن روشن ب 
 دمای هوای بیرون
 دمای کانال رفت

 ولتاژ دستگاه
 آمپرهای دستگاه

 ) TABنقل از گزارش (مقدار هوای رفت 
 فشار هوای برگشت 

 فشار هوای رفت 
 شود کنترل دما به صورت خودکار انجام می
 است ترموستات یا حسگر کانال مدرج شده

 ): تنظیمدمای اتاق، دمای کانال رفت، نقطه(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان
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 )1 (32-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 .ثبت شود FIVو مشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در فرم  هـا عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه: دستورالعمل

 )صفحه  از   (یونیت هیتر   FIVنصب  تکمیل فیزیکی  تایید– 1مرحله 

 :                    سیستم   :             دستگاه شناسه :                                      طرح 

 :          شماره نقشه          :                                     محل  :                 تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 : 1یونیت هیتر شماره  
 سازنده
 شماره مدل دستگاه/ اندازه

 اندآویزهای نگهدار به نحو صحیح نصب شده
 استکارهای برقی انجام و تکمیل شده

 اندها نصب و تکمیل شدهکنترل
 :2یونیت هیتر شماره 

 سازنده
 شماره مدل دستگاه/ اندازه

 اندویزهای نگهدار به نحو صحیح نصب شدهآ
 استکارهای برقی انجام و تکمیل شده

 اندها نصب و تکمیل شدهکنترل
 :3یونیت هیتر شماره 

 سازنده
 شماره مدل دستگاه/ اندازه

 اندآویزهای نگهدار به نحو صحیح نصب شده
 استکارهای برقی انجام و تکمیل شده

 اندها نصب و تکمیل شدهکنترل

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 
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 )2 (32-1-2-2 شماره –رگ وارسی پذیرش ب

 )صفحه   از     (یونیت هیتر   OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه– 2مرحله 

 :سیستم :                               دستگاه شناسه          :                          طرح 

 :                                  شماره نقشه :         محل :                         تاریخ آزمایش 

25 

 
بــادزن روشـن شـده و ولــتاژ و     .  موتـور، انجـام داده شـود    دورانصحیح بودن جهت    وارسی  . رسانی و استـارتر وارسی شود     قکارکرد مـدار بر  : دستورالعمل

نتایــج  . کارآیی کنترل و وضعیت موردنظر در نقطه کـار آزمــایش شـود   . کارکـرد صحیح تسمه و نیروی محرکـه وارسی شود   . جریـان مصرفـی آزمایش شود   
 . ثبت شودOPT ها در فرم همه قرائت

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 : 1یونیت هیتر شماره  
 KWتوان بادزن 
 ولتاژ موتور

 آمپرهای موتور
 ترتیب کنترل بادزن 

 کار بدون لرزش
 :2یونیت هیتر شماره 

 KWتوان بادزن 
 ولتاژ موتور

 آمپرهای موتور
 ترتیب کنترل بادزن 

 زشکار بدون لر
 :3یونیت هیتر شماره 

 KWتوان بادزن 
 ولتاژ موتور

 آمپرهای موتور
 ترتیب کنترل بادزن 

 کار بدون لرزش

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان
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 )1 (33-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 .ثبت شود FIVهـاو مشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در فرم  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه: دستورالعمل

 ) صفحه    از    (زن رطوبت  FIVنصب  تایید تکمیل فیزیکی – 1 مرحله

 :سیستم :                                       دستگاه شناسه:                                  طرح 

 :                       شماره نقشه    :                          ل مح:                      تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 صدمه قابل رویت ندارد  
 استزن به نحو صحیح نصب شدهرطوبت
 استکشی تکمیل شدهکانال
 سازنده

 شماره مدل
 ظرفیت

 دبی
 فشار بخار

 استکشی بخار به نحو صحیح انجام شدهلوله
 استی کندانس به نحو صحیح انجام شدهکشلوله
 استکاری لوله به نحو صحیح انجام شدهعایق
 اندها تکمیل شدهکنترل

 دسترسی مناسب برای نگهداری

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 
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 )2 (33-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 اتـاق،   رطوبـت حسـگر   . کارکرد تلـه بخار تاییـد شـود      . های کاملا باز و کاملا بسته برسد      سیستم کنترل غیر فعـال شود تا شیر بخار بـه حالت         : ستورالعملد

. اق و کانـال مـدرج شـود       های رطوبت ات   حسگر .کارکـرد هیومیدیستات کانـال تایید شود    . بـرای چرخاندن شیر بـخار از کاملا باز بـه کاملا بسته، تنظیم شـود           
 . ثبت شودOPTها و مشاهدات در فرم نتایج قرائت

 ) صفحه   از    (زن رطوبت  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه– 2مرحله 

 :       سیستم    :             دستگاه شناسه                      :                   طرح 

 :        شماره نقشه   :                          محل :                            تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 استفشار بخار وارسی شده 
 استکارکرد تله بخار وارسی شده

 :هاکنترل
 رد شیر کنترل کارک

 کارکرد کنترل حسگر رطوبت اتاق 
 کارکرد کنترل حسگر رطوبت کانال 

 استحسگر اتاق مدرج شده
 استحسگر کانال مدرج شده

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان
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 )3 (33-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 ثبـت   FPTدر فرم    نتایج مشاهدات . های مربوط، تایید شود    انطباق رطوبت اتاق و یا کانال با نقطه تنظیم        . دستگاه در حالت خودکار قرار گیرد     : ستورالعملد

 .شود

 ) صفحه    از   (زن رطوبت  FPT آزمایش عملکرد – 3مرحله 

 :م سیست:                                      دستگاه شناسه :                                   طرح 

 :                  شماره نقشه   :                                       محل  :               تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  یدیتا

 زندمای خشک و مرطوب هوای ورودی به رطوبت 
 زندمای خشک و مرطوب هوای خروجی از رطوبت

 ) TABنقل از گزارش (مقدار هوای رفت 
 کند  م کنترل رطوبت به صورت خودکار، کار میسیست

 است حسگر مدرج شده
 ):های مربوط رطوبت اتاق و کانال، نقطه تنظیم(جدول ثبت اطلاعات 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 
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 )1 (34-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 .ثبت شود FIVو مشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در فرم  هـا عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه: دستورالعمل

 .اجزای سیستم کنترل انجام شودهای نحوه کار  ، جزو آزمایشOPTهای نحوه کار  آزمایش: توضیح
 .های عملکرد سیستم کنترل انجام شود ، جزو آزمایشFPTهای عملکرد  آزمایش

 )صفحه    از     ( VAVدستگاه    FIVنصب  تکمیل فیزیکی  تایید– 1مرحله 

 :         سیستم               :               دستگاه شناسه                                : طرح 

 :        شماره نقشه              :                                   محل    :            تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1دستگاه شماره  
 تگاهشماره مدل دس/ اندازه

 استدستگاه به نحو صحیح نصب شده
 دسترسی مناسب برای نگهداری

 اتصال قابل انعطاف
 استکویل باز گرمکن تکمیل شده

 استصداگیر نصب شده
 :2دستگاه شماره 

 شماره مدل دستگاه/ اندازه
 استدستگاه به نحو صحیح نصب شده
 دسترسی مناسب برای نگهداری

 اتصال قابل انعطاف
 استکن تکمیل شدهکویل باز گرم

 استصداگیر نصب شده
 : 3دستگاه شماره 

 شماره مدل دستگاه/ اندازه
 استدستگاه به نحو صحیح نصب شده
 دسترسی مناسب برای نگهداری

 اتصال قابل انعطاف
 استکویل باز گرمکن تکمیل شده

 استصداگیر نصب شده

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

108

 )1 (35-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

 ) صفحه  از   ( دارای بادزن  VAVدستگاه   FIVنصب  تکمیل فیزیکی  تایید– 1مرحله 

 :سیستم :                                   دستگاه شناسه       :                                     طرح 

 :شماره نقشه :                                                محل :                                تاریخ آزمایش 

25 

 
 . ثبت شودFIVهـا و مشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در فرم  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه: دستورالعمل

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1دستگاه شماره  
 شماره مدل دستگاه/ اندازه

 استصحیح نصب شدهدستگاه به نحو 
 دسترسی مناسب برای نگهداری

 اتصال قابل انعطاف
 استکویل باز گرمکن تکمیل شده

 استصداگیر نصب شده
 :2دستگاه شماره 

 شماره مدل دستگاه/ اندازه
 استدستگاه به نحو صحیح نصب شده
 دسترسی مناسب برای نگهداری

 اتصال قابل انعطاف
 استکویل باز گرمکن تکمیل شده

 استاگیر نصب شدهصد
 :3دستگاه شماره 

 شماره مدل دستگاه/ اندازه
 استدستگاه به نحو صحیح نصب شده
 دسترسی مناسب برای نگهداری

 اتصال قابل انعطاف
 استکویل باز گرمکن تکمیل شده

 استصداگیر نصب شده

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 اینده مهندس مشاورنم

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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 )2 (35-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 OPTم فر. های نحوه کار اجـزای سیستم کنترل انجام شود ، جـزو آزمایشVAV برای کنترلر و دمپر OPTهای نحـوه کار  آزمایش: دستورالعمل
 .های بادزن و گرمکن تکمیل شود برای آزمایش

 .های عملکرد سیستم کنترل انجام شود، جزو آزمایشFPTهای عملکرد آزمایش: توضیح

 ) صفحه    از    ( دارای بادزن  VAVدستگاه   OPT اندازی و آزمایش نحوه کار راه– 2مرحله 

 :سیستم :                         دستگاه شناسه:                                          طرح 

 :           شماره نقشه  :                           محل :                              تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1دستگاه شماره 
 آزمایش کار بادزن

 آزمایش کار گرمکن
 دمای ورودی
 دمای خروجی

 ولتاژ
 آمپر

 :2دستگاه شماره 
 آزمایش کار بادزن

 آزمایش کار گرمکن
 دمای ورودی
 دمای خروجی

 ولتاژ
 آمپر

 :3دستگاه شماره 
 آزمایش کار بادزن

 آزمایش کار گرمکن
 دمای ورودی
 دمای خروجی

 ولتاژ
 آمپر

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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25 

 
 . ثبت شودFIV و مشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در فرم ها هعملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقش: دستورالعمل

 ) صفحه   از   (محرک برقی   FIVنصب  تکمیل فیزیکی  تایید– 1مرحله 

 :سیستم :                                        دستگاه شناسه         :                          طرح 

 :                شماره نقشه    :                                              محل  :          تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1محرک شماره  
 سازنده

 شماره مدل
 استب شدهلینکیج به نحو صحیح نص

 اندبخشی نصب شدهرسانی و کنترل به نحو رضایتمدارهای برق
 :2محرک شماره 

 سازنده
 شماره مدل

 استلینکیج به نحو صحیح نصب شده
 اندبخشی نصب شدهرسانی و کنترل به نحو رضایتمدارهای برق

 :3محرک شماره 
 سازنده

 شماره مدل
 استلینکیج به نحو صحیح نصب شده

 اندبخشی نصب شدهرسانی و کنترل به نحو رضایتقمدارهای بر
 :4محرک شماره 

 سازنده
 شماره مدل

 استلینکیج به نحو صحیح نصب شده
 اندبخشی نصب شدهرسانی و کنترل به نحو رضایتمدارهای برق

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 
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 )2 (36-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
هــای   حالـت  نحوه کار آزمایش شده و نحوه کار لینکج و سیگنال کنتـرل، تنظـیم توقـف،               . منبع تغذیه و سیگنال کنترل محرک آزمایش شود       : دستورالعمل

 . ثبت شود OPTهـا و مشاهدات در فرم نتایج قرائت. الوگ، تایید شودهـای آن سازی خروجی و انحراف متضاد کنترل، مدرج

 ) فحه   از    ص(محرک برقی   OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه– 2مرحله 

 :      سیستم    :                   دستگاه شناسه:                                         طرح 

 :       شماره نقشه     :                                      محل  :                    تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1محرک شماره  
 های باز و بسته در حالتstroke)(ایش شوک آزم

 هانقطه تنظیم توقف
 :2محرک شماره 

 های باز و بسته در حالتstroke)(آزمایش شوک 
 هانقطه تنظیم توقف
 :3محرک شماره 

 های باز و بسته در حالتstroke)(آزمایش شوک 
 ها نقطه تنظیم توقف
 :4محرک شماره 

  باز و بستههای  در حالت(stroke)آزمایش شوک 
 ها نقطه تنظیم توقف

 آزمایش نقطه کار دمپر تدریجی

 ورودی موقعیت انحراف تنظیم انحراف
V/ms 

 خروجی/ تعیین ورودی موقعیت حداقل موقعیت حداکثر

 1محرک شماره       
 2محرک شماره 
 3محرک شماره 
 4محرک شماره 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :مضاا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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 )1 (37-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 . ثبت شودFIVهـا و مشخصات فنی، بازرسی شده و نتایج در فرم  عملیات نصب از نظر اندازه، ظرفیت و انطباق نصب با نقشه: دستورالعمل

 )صفحه   از   (بادزن   FIVنصب  تکمیل فیزیکی  تایید– 1مرحله 

 :م                  سیست   :                 دستگاه شناسه:                                   طرح 

 :                شماره نقشه  :                                محل :                       تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1بادزن شماره  
 شماره مدل بادزن/ ظرفیت

 استاتصال پایه و کانال به نحو صحیح انجام شده
 دسترسی مناسب برای نگهداری

 عطافاتصال قابل ان
 استکارهای برقی انجام و تکمیل شده

 ظرفیت حفاظت اضافه بار 
 :2بادزن شماره 

 شماره مدل بادزن/ ظرفیت
 استاتصال پایه و کانال به نحو صحیح انجام شده

 دسترسی مناسب برای نگهداری
 اتصال قابل انعطاف

 استکارهای برقی انجام و تکمیل شده
 ظرفیت حفاظت اضافه بار 

 :3ه بادزن شمار
 شماره مدل بادزن/ ظرفیت

 استاتصال پایه و کانال به نحو صحیح انجام شده
 دسترسی مناسب برای نگهداری

 اتصال قابل انعطاف
 استکارهای برقی انجام و تکمیل شده

 ظرفیت حفاظت اضافه بار 

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 هندس مشاورنماینده م

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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 )2 (37-1-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
و ولـتاژ و بـادزن روشن شده .  موتور، انجام داده شوددورانصحیح بودن جهت ارسی و. رسانی و استـارتر وارسی شود کارکرد مـدار برق: دستورالعمل

نتایـج . کارآیی کنترل و وضعیت موردنظر در نقطه کار آزمـایش شود. کارکـرد صحیح تسمه و نیروی محرکـه وارسی شود. جریـان مصرفـی آزمایش شود
 . ثبت شودOPTها در فرم  همه قرائت
 .شود  سیستم کنترل انجام میFPT بادزن، ضمن آزمایش عملکرد FPTآزمایش عملکرد : توضیح

 )صفحه   از   (ادزن ب  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه– 2مرحله 

 :          سیستم   :                دستگاه شناسه:                                           طرح 

 :                شماره نقشه   :                       محل :                               تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 : 1اره بادزن شم 
 KWتوان بادزن 
 ولتاژ موتور

 آمپرهای موتور
 ترتیب کنترل بادزن 

 کار بدون لرزش
 :2بادزن شماره 

 KWتوان بادزن 
 ولتاژ موتور

 آمپرهای موتور
 ترتیب کنترل بادزن 

 کار بدون لرزش
 :3بادزن شماره 

 KWتوان بادزن 
 ولتاژ موتور

 آمپرهای موتور
 ترتیب کنترل بادزن 

 کار بدون لرزش

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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25 

 
بنـدی،  و شیب شده  اوت اجـرا    ـیکـاری، ل  هـای فاضـلاب و هواکـش نصب شده، از نـظر انـدازه، استانداردهـای ساخت، آویزهـا، عایق             سیستم: دستورالعمل
 . ثبت شودFIVنتایج مشاهدات در فرم . ها و مشخصات فنی، بازرسی شودبر اساس نقشه

 ) صفحه   از    (کشی فاضلاب های لوله سیستم  FIVنصب  تکمیل فیزیکی  تایید– 1مرحله 

 :                سیستم   :                       دستگاه شناسه:                                 طرح 

 :           شماره نقشه       :                                    ل              مح :       تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1کشی فاضلاب شماره لوله 
 رده لوله

 ها استاندارد اتصال  لوله
 ها  استاندارد قطعات اتصالی لوله

 های آویزسیستم
 هاای لولهگاه سازه تکیه
 های انبساطیقطعه

 نقاط مهار
 ها و مشخصات فنی اوت اجرا شده با نقشهاق لیانطب
 بندیشیب
 :1کشی هواکش شماره  لوله

 رده لوله
 ها لولهاستاندارد اتصال

 ها  استاندارد قطعات اتصالی لوله
 های آویزسیستم
 ها ای لوله های سازه گاه تکیه
 های انبساطیقطعه

 نقاط مهار
  فنی ها و مشخصاتاوت اجرا شده با نقشهانطباق لی

 بندیشیب

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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 )2 (1-2-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
 . ثبت شودOPTمشاهده شده و نتایج در فرم های فشار آزمایش: دستورالعمل

بـه بـرگ وارسـی      .  هر یک از لــوازم بهــداشتی انجـام شـود           FPTهـای عملکـرد    سیستم فاضلاب، از طـریق آزمایش     FPT آزمایش عمـلکرد    :توضیح
 .آزمایش عملکرد لوازم بهداشتی مراجعه شود

 )صفحه   از    (کشی فاضلاب های لولهسیستم  OPTو آزمایش نحوه کار اندازی  راه– 2مرحله 

 :سیستم :                         دستگاه شناسه                  :                      طرح 

 :شماره نقشه :                                       محل :                           تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1آزمایش فشار شماره  
 آزمایش فشار استاتیک

 :2آزمایش فشار شماره 
  فشار استاتیکآزمایش

 :3آزمایش فشار شماره 
 آزمایش فشار استاتیک

 :4آزمایش فشار شماره 
 آزمایش فشار استاتیک

 :5آزمایش فشار شماره 
 آزمایش فشار استاتیک

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 سوول پذیرش نماینده م
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25 

 
هـا و مشخصات فنـی،      ، براساس نقشه   شده اوت اجـرا  لیکاری و     عایقهـای نصب شده، از نظر انـدازه، استانداردهـای ساخت، آویزهـا،          سیستم: دستورالعمل
 . ثبت شودFIVج مشاهدات در فرم نتای. بازرسی شود

 ) صفحه  از   (کشی آب سرد و گرم مصرفی های لوله سیستم  FIVنصب  تکمیل فیزیکی  تایید– 1مرحله 

 :سیستم :                                  دستگاه شناسه :                                        طرح 

 :           شماره نقشه   :                                       محل :                        تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 رده لوله 
 استاندارد اتصال لوله

 استاندارد قطعات اتصالی لوله
 های آویز سیستم
 ها  ای لوله های سازه گاه تکیه
 های انبساطیقطعه

 نقاط مهار
 کاری لولهعایق

 ری لولهکاهمپوشانی عایق
 کاری قطعات اتصالی  عایق

 کاری قطعات اتصالی همپوشانی عایق
 آمیزی لولهرنگ

 ها و مشخصات فنی اوت اجرا شده با نقشهانطباق لی
 های قابل انعطاف  اتصال
 شیرها
 هاماسورهمهره

 شیرهای تخلیه
 هاصافی
 های تخلیهلوله

 های انبساطیمحفظه

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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 )2 (2-2-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 

25 

 
های مشخص شده، مشاهده و       نحـوه شستشو و تمیز کردن، بر اساس رویه       .  ثبت شود  OPT مشاهده شده و نتایج در فرم        هـای فشار  آزمایش: دستورالعمل

 . ثبت شودOPTیج در فرم تایید و نتا

 )صفحه   از    (کشی آب سرد و گرم مصرفی سیستم لوله  OPTاندازی و آزمایش نحوه کار   راه– 2مرحله 

 :م             سیست    :       دستگاه       شناسه :                                          طرح 

 :             شماره نقشه    :                     محل :                                    تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1آزمایش فشار شماره  
 آزمایش فشار استاتیک

 تمیز کردن لوله
 ضدعفونی شیمیایی

 :2آزمایش فشار شماره 
 آزمایش فشار استاتیک

 ن لولهتمیز کرد
 ضدعفونی شیمیایی

 :3آزمایش فشار شماره 
 آزمایش فشار استاتیک

 تمیز کردن لوله
 ضدعفونی شیمیایی

 :4آزمایش فشار شماره 
 آزمایش فشار استاتیک

 تمیز کردن لوله
 ضدعفونی شیمیایی

 :5آزمایش فشار شماره 
 آزمایش فشار استاتیک

 تمیز کردن لوله
 ضدعفونی شیمیایی

:ملاحظات   

 : ریختا

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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 ضربان و ایجـاد صـدای بـیش از حـد، بازرسـی      ، حرکت،شجریان آب در سیستم در حد مورد نظر در طراحی تنظیم شده و سیستم از نظر لرز          : دستورالعمل

 . ثبت شودFPTطه مصرف مشاهده و نتایج مشاهدات در فرم فشار در دورترین نق. شود

 ) صفحه   از   (کشی آب سرد و گرم مصرفی سیستم لوله  FPT آزمایش عملکرد – 3مرحله 

 :             سیستم   :                          دستگاه شناسه:                                     طرح 

 :          شماره نقشه    :                                            محل  :                    ش تاریخ آزمای

 شـــــرح )√/×(  یدیتا

 :1کشی شماره سیستم لوله 
 لرزش

 ضربان 
 ایجاد صدا

 فشار در دورترین نقطه مصرف
 :2کشی شماره سیستم لوله

 لرزش
 ضربان 

 ایجاد صدا
 ن نقطه مصرففشار در دورتری
 :3کشی شماره سیستم لوله

 لرزش
 ضربان 

 ایجاد صدا
 فشار در دورترین نقطه مصرف

 :4کشی شماره سیستم لوله
 لرزش

 ضربان 
 ایجاد صدا

 فشار در دورترین نقطه مصرف
 :5کشی شماره سیستم لوله

 لرزش
 ضربان 

 ایجاد صدا
 فشار در دورترین نقطه مصرف

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 



 های مورداستفاده در پذیرش تاسیسات مکانیکی  کاربرگ–1پیوست 

 

119 

 )1 (3-2-2-2 شماره –برگ وارسی پذیرش 
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نتـایج  . بازرسـی شـود   ها و مشخصات فنی، ، بر اساس نقشه شدهاوت اجرا لیها و     گاه  تکیهلوازم نصب شده، از نظر اندازه، استانداردهای ساخت،         : دستورالعمل

 . ثبت شودFIVمشاهدات در فرم 

 ) صفحه   از    (لوازم بهداشتی   FIV تایید نصب فیزیکی – 1مرحله

 :      سیستم             :                     دستگاه شناسه             :                          طرح 

 :     شماره نقشه         :                                        محل :                          تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1وسیله بهداشتی شماره  
 سازنده
 مدل
 نوع
 گاه  تکیه

 اجزا و قطعات زیراب
 استوسیله بهداشتی به صورت صحیح نصب شده

 داشتی نصب شده، صحیح استابعاد وسیله به
 :2وسیله بهداشتی شماره 

 سازنده
 مدل
 نوع
 گاه  تکیه

 اجزا و قطعات زیراب 
 استوسیله بهداشتی به صورت صحیح نصب شده
 ابعاد وسیله بهداشتی نصب شده، صحیح است

 :3وسیله بهداشتی شماره 
 سازنده
 مدل
 نوع
 گاه  تکیه

 اجزا و قطعات زیراب 
 استرت صحیح نصب شدهوسیله بهداشتی به صو

 ابعاد وسیله بهداشتی نصب شده، صحیح است

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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 . ثبت شودOPTشیر تامین آب مشاهده شده و وسیله بهداشتی از نظر کارکرد صحیح آزمایش و نتایج در فرم تنظیم : دستورالعمل

 ) صفحه  از   (لوازم بهداشتی   OPTاندازی و آزمایش نحوه کار  راه– 2 مرحله

 :                 سیستم  :          دستگاه شناسه    :                                     طرح 

 :           شماره نقشه  :                                     محل  :                    تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1وسیله بهداشتی شماره  
 کندشیر تامین آب به صورت صحیح کار می

 کندراب تخلیه، به صورت صحیح کارمیاجزا و قطعات زی
 :2وسیله بهداشتی شماره 

 کندشیر تامین آب به صورت صحیح کار می
 کنداجزا و قطعات زیرآب تخلیه، به صورت صحیح کارمی

 :3وسیله بهداشتی شماره 
 کندشیر تامین آب به صورت صحیح کار می

 کنداجزا و قطعات زیراب تخلیه، به صورت صحیح کارمی
 :4ه بهداشتی شماره وسیل

 کندشیر تامین آب به صورت صحیح کار می
 کنداجزا و قطعات زیراب تخلیه، به صورت صحیح کارمی

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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کشـی آب سـرد و گـرم          هـای لولــه     برای روش کـار به برگ وارسی سیسـتم       .  شود  برای یـک سیستم کامـل انجام     FPTآزمایش عملـکرد   : دستورالعمل

 . ثبت شودFPTتمیزکاری نهایی و هر گونه صدمه وارده پس از نصب، مورد وارسی قرار گرفته و نتایج در فرم . مصرفی مراجعه شود

 ) صفحه   از   (لوازم بهداشتی   FPT آزمایش عملکرد – 3مرحله 

 :                              سیستم :       دستگاه شناسه:                                        طرح 

 :           شماره نقشه  :                                     محل :                             تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/×(  یدیتا

 :1وسیله بهداشتی شماره  
 استتمیزکاری نهایی وسیله بهداشتی تکمیل شده

 ای تحویل آماده استوسیله بهداشتی بر
 :2وسیله بهداشتی شماره 

 استتمیزکاری نهایی وسیله بهداشتی تکمیل شده
 وسیله بهداشتی برای تحویل آماده است

 :3وسیله بهداشتی شماره 
 استتمیزکاری نهایی وسیله بهداشتی تکمیل شده

 وسیله بهداشتی برای تحویل آماده است
 :4وسیله بهداشتی شماره 

 استیی وسیله بهداشتی تکمیل شدهتمیزکاری نها
 وسیله بهداشتی برای تحویل آماده است

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 نماینده مسوول پذیرش 
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هـا و مشخصات فنـی،      ، براساس نقشه   شده اوت اجـرا  لیکاری و     عایقهـای نصب شده، از نظر انـدازه، استانداردهـای ساخت، آویزهـا،           سیستم: دستورالعمل
 . ثبت شودFIVنتایج مشاهدات در فرم . بازرسی شود

 ) صفحه  از   (کشی گاز   لوله ستمسی  FIVنصب  تکمیل فیزیکی  تایید– 1مرحله 

 :سیستم :                                  دستگاه شناسه :                                        طرح 

 :           شماره نقشه   :                                  محل :                             تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 رده لوله 
 استاندارد اتصال لوله

 استاندارد قطعات اتصالی لوله
 های آویز سیستم
 ها  ای لوله های سازه گاه تکیه
 های انبساطیقطعه

 نقاط مهار
 کاری لولهعایق

 کاری لولههمپوشانی عایق
 کاری قطعات اتصالی  عایق

 کاری قطعات اتصالی همپوشانی عایق
 آمیزی لولهرنگ

 ها و مشخصات فنی اوت اجرا شده با نقشهطباق لیان
 های قابل انعطاف  اتصال
 شیرها

 ها مهره ماسوره
 رگولاتورهای فشار 

 کنتورها 
 های لوله  غلاف

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

 پذیرش نماینده مسوول 
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 . ثبت شودOPT مشاهده شده و نتایج در فرم هـای فشار آزمایش: دستورالعمل

 ) صفحه    از  (کشی گاز سیستم لوله  OPTنحوه کار اندازی و آزمایش   راه– 2مرحله 
ف   )ف   ا    (آ   گ 

 :            سیستم     :       دستگاه       شناسه :                                          طرح 

 :             شماره نقشه        :                 محل :                                    تاریخ آزمایش 

 شـــــرح )√/× ( یدیتا

 :1آزمایش فشار شماره  
 آزمایش فشار استاتیک

 تایید نقطه تنظیم فشار گاز 
 :2آزمایش فشار شماره 

 آزمایش فشار استاتیک
 تایید نقطه تنظیم فشار گاز
 :3آزمایش فشار شماره 

 آزمایش فشار استاتیک
 گاز تایید نقطه تنظیم فشار 

 :4آزمایش فشار شماره 
 آزمایش فشار استاتیک

 تایید نقطه تنظیم فشار گاز
 :5آزمایش فشار شماره 

 آزمایش فشار استاتیک
 تایید نقطه تنظیم فشار گاز

:ملاحظات   

 : تاریخ

 : تاریخ

 : تاریخ

 :امضا

 :امضا

 :امضا

 :نام

 : نام

 :نام

 نماینده مهندس مشاور

 نماینده پیمانکار

  مسوول پذیرش نماینده
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 Ʋƿř ƶƿźƄƳ: 
ــوان   ــا عن ــŸيرƁ  «ب ــاي پ ــات ) commissioning(راهنم ƀسيŐت

ــه  (مكــانيكي ســاختمان  ــايي، تعــويƊ هــوا و تهي تŐسيƀــات گرم
شـرح خـدمات در دوره      «مشتمل بر يƦ راهنما با عنـوان        » )مƐبوع

هـاي    نمونه كـاربرī  «و يƦ پيوست با عنوان      » تهيه و اجراي طرح   
راهنمـاي  . باشـد   مي» تمانمورد استفاده در تŐسيƀات مكانيكي ساخ     

هاي كلي بـراي تهيـه و تـدوين فرآينـد             ياد شده حاوي دستورالعمل   
 :پŸيرƁ و مƀتندسازي براي هر پروژه به شرح زير است 

 مرحله طراحي پايه 
 مرحله طراحي تفصيلي 

 مرحله ساخت
 اندازي  مرحله راه

 مرحله تضمين 
   īراه   در پيوست نشريه شماري كاربر ƁيرŸانـدازي و   هاي نمونـه پـ

           īات طرح آمده اسـت كـه شـامل بـرƀسيŐهـاي بازرسـي      آزمون ت
باشـد و مشـاور       اندازي مقـدماتي و آزمـون نهـايي مـي           فيزيكي، راه 

هاي Ǉزم براي هر طرح مشـخص         تواند با استفاده از آن كاربرī       مي
  . را تنظيƮ نمايد




